ROMANIA - JUDETUL SUCEAVA

ORASUL CAJVANA
CONSILIUL LOCAL

primaria_cajvana@yahoo.com

HOTARARE
privind aprobarea delegérii de gestiune prin concesiune a Serviciului de iluminat public
al oragului Cajvana, judetul Suceava, aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public al
orasului Cajvana, a Caietului de sarcini si a Contractului de concesiune

Avand in vedere Referatul de aprobare prezentat de domnul Tomascu Gheorghe primarul
oragului Cajvana, judetul Suceava, inregistrata sub nr. 6071/12.08.2021;

Vazand Raportul compartimentului de specialitate, inregistrat sub nr. 6502/30.08.2021:

Luind act de Raportul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Cajvana, respectiv, comisia de specialitate ,,programe de dezvoltare economico-sociald, buget,
finante, administrarea domeniului public si privat al localitaii, agriculturd, gospoddrie locald,
protecfia mediului §i turisn’” impreund cu comisia ,invafdmadnt, sandtate si familie, muncd §i
protectie sociald, activitdfi social-culturale, culte, protectie copii” si comisia ,.administratic publica
locala, juridica si de discipling, apdrarea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetdfenilor”,
inregistrat sub nr. 6996/17.09.2021;

fn conformitate cu prevederilor art. 8, art. 9, alin. (1), art.13, art.16, alin. (2), din Legea
iluminatului public ar. 230/2006, cu prevederile art. 7 si art. 10 din OG 71/2002, privind organizarea
si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local si cu
prevederile art. 3, art.6, art.8, art. 9, art. 22 - 29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilitati publice, republicata, cu modificarile si completérile ulterioare;

Tinand cont de prevederile Ordinului ANSC nr. 86/2007, pentru aprobarea Regulamentului-
cadru al serviciului de iluminat public si Ordinul ANRSC nr. 87/2007, pentru aprobarea Caietului de
sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;

fn temeiul dispozitiilor art. 120 si art. 121 din Constitutia Romdniei, art. 129 alin. (2) lit. d) si
alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. g) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, OUG nr.
57/2019,

Consiliul local al orasului Cajvana, judetul Suceava adopti prezenta
HOTARARE:

Art 1. (1) Se aprobd Studiul de fundamentare a hotédrarii de delegare de gestiune a
Serviciului de iluminat public al oragului Cajvana, judetul Suceava, cuprins in Anexa nr. 1 care face
parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Se aproba administrarea Serviciului de iluminat public al orasului Cajvana in modalitatea
delegare de gestiune prin concesiune de servicii.

Art 2. Se aprobd Regulamentul serviciului de iluminat public al oraului Cajvana, conform
Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotdrare.



Art 3. Se aproba documentatia de atribuire a concesiunii prin procedura simplificatd, Caietul
de sarcini §i modelul contractului de concesiune, conform Anexelor nr. 3 si 4, care fac parte
integranta din prezenta hotérare.

Art. 4. Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, HCL nr. 1/27.02.2009 privind
infiintarea serviciului comunitar local de utilitati publice, stabilirea formei de gestiune, aprobarea
Regulamentelor de organizare si functionare si a Caietului de sarcini pentru iluminatul public si
salubrizare in orasul Cajvana, jud. Suceava, si HCL nr. 10/25.02.2019 privind aprobarea delegirii
prin achizitie publica de servicii a serviciului de iluminat public al orasului Cajvana, aprobarea
Regulamentului serviciului de iluminat public al orasului Cavana, a Caietului de sarcini si a
Contractului de delegare a gestiunii, se abroga.

Art. 5. Primarul orasului Cajvana prin comisia de licitatii si compartimentele de specialitate
va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Cajvana, Nr. 36/28.09.2021

Contrasemneaza,
Secretar general,
Ovidiu Ungureanu
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Acest document a fost elaborat de C.LS.1.F Centrul de idei si solutii financiare SRL pentru a fi utilizat
numai de catre Client, conform principiilor de consultanta general acceptate, a bugetului si a
termenilor de referinta in legatura cu care s-a ajuns la un acord intre C.LS.LF Centrul de idei si
solutii financiare si Client. Nicio terta parte nu poate utiliza in scop comercial informatii, date si
analize din acest document fara un acord scris expres acordat anterior de catre Client si de catre
C1S.LF Centrul de idei si solutii financiare SRL. Acordul C.1S.I.F Centrul de idei si solutii financiare
este obligatoriu pentru Informatiile si datele cu caracter conceptual, strategic, design, modul de
structurare si prezentare, precum si analizele efectuate. Preluarea acestora de catre terte parti
poate constitui concurenta neloiala, astfel cum a fost prevazuta de Art. 2 din Legea nr. 11/1991, in
sensul ca poate produce pagube constand in restrangerea elementelor de unicitate si avantaj
competitiv.

| Preambul

Prezentul studiu de fundamentare are ca principal scop analiza deciziei de
concesionare a serviciilor de administrare si operare a serviciutui public de iluminat
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din Orasul Cajvana, Judetul Suceava, in conformitate cu preved
vigoare,

Astfel, studiul elaborat va analiza in principal necesitatea si oportunitatea realizarii
optiunilor de exploatare a infrastructurii detinute de catre Orasul Cajvana.

Studiul de fundamentare este destinat, in principal, comisiei de coordonare si
supervizare pentru pregatirea si planificarea fiecarui contract de concesiune,
prevazut la ART. 2 din HG 867/2016.

Cadrul legal de elaborare a studiului

Prezentul studiu de fundamentare a fost elaborat in concordanta cu urmatoarele acte
normative:

- LEGE Nr. 100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrari si
concesiunile de servicii - cu completarile si actualizarile ulterioare;HOTARARE
Nr. 867/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de
lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de
lucrari st concesiunile de servicii - cu completarile si actualizarile
ulterioare;Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilititi publice,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 230/2006 a iluminatului public, cu modificirile $i completirile
ulterioare;

- H.G. nr. 246/2006 privind aprobarea Strategiei Nationale pentru Accelerarea
Dezvoltare a Serviciilor Comunitare de Utilititi Publice;

- Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
iluminat public;

- Ordinul nr. 87 /2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
iluminat public;

- Ordinul nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public,

- Legeanr.233/2016 privind parteneriatul public-privat;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-
privat;

- Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie
2014 privind atribuirea contractelor de concesiune;
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26 februarie 2014 privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei
2004/18/CE;

- DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din
31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de
achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii;

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - cu completarile si actualizarile
ulterioare;

- Legeanr.215/2001 privind administratia publica locala;

- Legeanr.273/2006 privind finantele publice locale;

- Legeanr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
- Legeanr.287/2009 privind Codul civil;

- Legeanr.31/1990 privind societatile;

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in
domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii
concurentei nr.21/1996;

I Aspecte generale
31 Huminatul public - necesitate si tendinte
Realizarea unui iluminat corespunzator determind in special reducerea cheltuielilor
indirecte, reducerea numarului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de
accidente rutiere, reducerea numarului de agresiuni, imbunitagirea climatului social si
cultural prin cregterea sigurantei activitatilor pe durata noptii.

Studiile efectuate pe plan mondial arata o imbunatitire continud a nivelului tehnic al
instalatiilor de iluminat public. Cresterea nivelului de iluminare determind cregterea
svcatate meakrd
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nivelului investifiilor si conduce la reducerea pierderilor indirecte datorate
evenimentelor rutiere,

Astfel, experienta unor {ari vest europene arati ca pe durata noptii riscul de accidente
este de 1,6 ori mai mare fata de zi §i cu o gravitate mult mai mare (numarul de morti de
5,4, iar numarul de ranii de 2,1 ori mai mare fad de lumina naturald) . Asigurarea unui
iluminat corespunzitor poate conduce la o reducere cu 30 % a numirului total de
accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu 45 % pe cele rurale si cu 30 %
pentru autostrazi. Totodatd, iluminatul corespunzdtor al trotuarelor reduce substantial
numarul de agresiuni fizice, conducind la cresterea increderii populatiei pe timpul
noptii.

Sistemele de iluminat stradal din tara noastra necesita inca eforturi importante pentru
cregterea parametrilor lumino-tehnici, energetici §i economici, pentru ci, in general,
nivelurile de luminanta si iluminare pe baza carora sunt proiectate instalatiile actuale
sunt reduse in raport cu normele europene, determinind o securitate scazuti a
traficului rutier si a circulatiei pietonale.

Aglomerarile urbane au presupus in epoca moderna prelungirea activititilor diurne cu
mult dincolo de apusul soarelui ca necesitéti si stil de viat. Daca la asta se adaugi
nevoia omului de a-gi contempla continuu realizirile este lesne de injeles preocuparea
pentru realizarea diverselor sisteme de iluminat public,

0 data cu cregterea in intensitate a traficului rutier, ceea ce a implicat si perfectionarea
sistemelor de semnalizare, a aparut ca necesara o abordare serioas3 si profesionali a
iluminatului public atit din partea specialistilor cat si a edililor. Aceastd activitate a
realizat o conjunctie fericita cu eforturile institutiilor preocupate de combaterea si
diminuarea fenomenului infractional.

O privire de ansamblu asupra conceptului de iluminat public ne ajutid sa intelegem
functiunile, arhitectura si costurile sale, ceea ce poate genera strategii si solutii in
gestionarea Intregului sistem.

Avantajele unui iluminat public de calitate sunt:

e Scaderea costurilor comunitatii

¢ reducerea accidentelor

e reducerea criminalitagii

¢ utilizarea eficienta a retelei de drumuri orientare
¢ confort psihic gi vizual

Raportul Comitetului European de lluminat, CIE 99, evidentiazi reducerea numirului de
evenimente rutiere, in cazul unui iluminat corespunzator, cu:
¢ 30% pe drumuri urbane (trafic mixt)
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® 45% pe drumuri rurale
¢ 30% pe autostrazi

2.2 Hamimatul public in Orasul Cajvana

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati
publice, sub reglementarea, conducerea, monitorizarea si controlul autorititilor
administratiei publice locale din Orasul Cajvana, reprezentind o parte componenti a
infrastructurii tehnico-edilitare a acestei unitati administrativ-teritoriale.

Organizarea §i desfasurarea serviciului de iluminat public in Orasul Cajvana trebuie s
asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatii locale, dupa
cum urmeaza:

e garantarea permanentei in functionare a iluminatului public prin indeplinirea
parametrilor proiectati $i mentinerea lor in standardele in vigoare;

¢ asigurarea siguraniei circulatiei rutiere si pietonale;

¢ cresterea graduiui de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor
locale;

¢ punerea in valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si
peisagistice ale localitatilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor
legale sau religioase;

¢ optimizarea consumului de energie, In paralel cu imbunatitirea calitatii
iluminatului public din Orasul Cajvana;

¢ realizarea unui raport optim calitate/cost si a unui echilibru intre riscurile si
beneficiile asumate prin contract; structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta
costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale;

¢ administrarea corecta si eficientd a bunurilor din proprietatea publici si a
banilor publici;

» ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;

¢ sustinerea si stimularea dezvoitarii economice-sociale a localitatilor;

e nediscriminarea si egalitatea tuturor consumatorilor;

» dezvoltarea durabila a sistemului de iluminat public;

» liberul acces la informatii privind aceste servicii publice;

» transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor.

Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de
distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasd tensiune subterane sau aeriene,
fundatii, stalpi, instalatii de legare la pimant, console, aparate de iluminat,
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accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaituri, echipamente ~de comand3,

automatizare gi masurare utilizate in iluminatul public.

3.2, Prezentarea nfrastracturii detinute de calre entitates conbractanta bunun de

retLr

Prin bunuri de retur se ingelege totalitatea bunurilor care au fost puse la dispozitia

concesionarului de catre entitatea contractantd, in scopul executdrii lucririlor sau

furnizarii serviciilor care fac obiectul contractului de concesiune si care revin de plin
drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului la incetarea contractului de
concesiune,

In prezent sistemul de iluminat public din Orasul Cajvana se prezinta astfel:

- Numérul total de stdlpi de pe raza UAT: 1368 ( Proprietarul stdlpilor este EON
MOLDOVA DISTRIBUTIE SA care a incheiat contractul cu nr 1348/25/02/2010 cu
Comuna Cajvana pentru folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei
electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public) ;

- Puncte de aprindere la nivelul UAT:7

- Numarul de treceri de pietoni la nivelul UAT existent :5

- Numadrul total de obiective socio-culturale ce necesita iluminat arhitectural la nivelul

UAT:0

- Numarul estimat anual de ornamente pentru sarbitori( doar cantitativ, nu conteazi

tipul sau dimensiunea): 50 buc

Situati lor de ilumi . e
Denumirea Tipuri de stalpi Aﬁaratc de -ilu1‘nial1.
Nr. Crt.| postului  de ] cchipate cu surse de:
transformare | SE4 | SE 10 | SE11| 08565 W | 55w | 72w
1, PT.Al 60 51 14 4 38 23
2. PTA.2 101 63 11 - 108 3
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3. PT.A G 73 38 2

4. P.T.C.Anv. 4 34 40 4 i 4 58

5. PTA.S 37 18 2 45 2

6. PTA. 6 84 17 3 72 10

7. PTA. 7 o1 19 6 - 57 i0

8. PTA 8 {3 21 4 31 49

9. PTA.O 48 21 5 - 29 2

10. P.T.A. 10 77 62 5 4 . 53 55

1. PT.A. I 13 L5 - 14

12. PTA. 12 48 20 6 - 2 14 37

13. P.T.A. L3 32 9 4 24 3

14 P.T.C.Anv. 4 65 43 4 8 3 65
TOTAL 856 437 70 5 oo 619 321
TOTAL 1.368 962

[n prezent sistemul de iluminat public este coordonat de catre un persoane desemnate
din cadrul Primariei Orasului Cajvana.
Fizic, actualul S.LP. se prezinta astfel:
v strazile au o distributie relativ uniforma a stalpilor de iluminat, cu distante
cuprinse intre 27 - 42m, dispunerea fiind diferitd conform tipului de strada.

v" majoritatea corpurilor de iluminat utilizate in prezent sunt echipate cu lampi cu
vapori de sodiu sau lampi compact fluorescente ;

v' majoritatea strazilor din localitate sunt asigurate cu iluminat nocturn, dar nu toti
stalpii existenti au corpuri de iluminat, prin urmare nu este asigurat nivelul de
iluminare prescris de normele si 9 standardele in vigoare.

v De asemenea, strazile secundare si zonele componente dispun, in marea
majoritate, de sistem de iluminat, sunt montate corpuri de iluminat pe stalpii
existenti, dar nivelul de iluminare este foarte scizut si in stare avansata de uzuri.

v" Retelele de distributie sunt aeriene si cu nul comun cu reteaua de alimentare
distributie si alimentare a consumatorilor particulari,

Datele globale despre tipurile de aparate de iluminat identificate sunt prezentate in tabelul
urmator:
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Tabel aparate de iluminat
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Starea generala a sistemului de iluminat public din localitate se prezinta astfel :
retele si echipamente invechite, ineficiente si cu un grad inaintat de uzurs;

¥ costuri cu energia electrica nejustificat de mari fai de eficienta luminoasi;

v' costuri de intrefinere / menfinere in general mari, generate de starea proastd a
sistemului;

v' nu acoperd activitatea nocturnd a unor importante segmente de populatie, generand
stari de disconfort general;

¥ distributia n teritoriu a punctelor luminoase este inechitabila si neeficienta, astfel incat,
in timp ce in unele zone iluminatul lipseste sau este precar, in altele existi o densitate
mare;

v distributia luminii este neconformi cu standardele in vigoare si creazi dificultagi
participantilor la trafic (disconfort, perceptie tirzie si incorecta a obstacolelor, orbire,
lipsa de fluenta In trafic, efectul de zebri, de grot3, etc);

v In ceea ce priveste zonele de conflict - zone de risc sporit (treceri de pietoni, intersectii),
acestea sunt iluminate cu mult sub limitele normale ce reglementeazi calitatea si
cantitatea iluminatului public,

vestiti ntata € urmato ituatie vij e
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"CORP ILUMINAT | 70 148 10430
LED 1
CORP ILUMINAT | 22 551 12122
LED 2
CORP ILUMINAT | 60 1 60
LED 3
FOTOVOLTAIC

TOTAL | 701 22612

Scenariul 2 -
propus dimming
si telegestiune
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Aparat ” minat c)

701

Putere instalata (kw) 62.39 22.61
Emisii de CO2 (0,7T/mwH) 181.24 47.47
Durata de viata{ani) 250000re 100000 ore
Grad de protectie IP54 P67
Eficienta luminoasa a aparatului 80 160

(Lm/W)

ATENTIONARE: in prezent ORASUL CAJVANA are in contractare un proiect finantat
prin AFM prin care se modernizeaza sistemul de iluminat actual implementandu-se
iluminatul pe LED. Situatia de mai sus se va actualiza la momentul contractului.
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3.3 Prezentarea situatiel actuale g exploatarii infrasiauc: i
In prezent stadiul in care se afla Orasul Cajvana este urmatorul:
- s-au inceput procedurile de delegare prin realizarea studiului de oportunitate
- s-a primit raspunsul favorabil pentru finantarea modernizarii sistemului de
iluminat pe baza de LED-uri, urmand ca investitia sa se faca cu operatorul
desemnat in urma unei licitatii publice de lucrari

Scenariul recomandat de citre proiectant si aprobat de citre beneficiar in cadrul Documentatiei
de avizare a lucrérilor de interventie este Scenariul 2 care presupune:

- Preluarea amplasamentului ;

- Incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electrica, pentru
interventia in retelele electrice existente ;

- Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente :

- Demontarea consolelor vechi;

- Demontarea cablurilor de alimentare vechi;

- Demontarea clemelor de legaturi vechi;

- Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere
energetic si luminotehnic(minim 160 Im/W), avand gradul de protectie de minim
IP66, rezistenta la impact IK10, pe toti stalpii existenti;

- Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;

- Montarea de coliere de prindere pe stilpi a consolelor, fixate prin intermediul unei
benzi de montaj din inox si agrafe de strangere;

- Realizarea legaturii electrice in refeaua existenta de joasa tensiune iluminat public
utilizand cleme de derivatie tip CDD 15/45 IL;

- Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere
pentru intregul obiectiv;

- realizarea alimentarii cu enrgie din retelele de iluminat existente ultilizand cablu

CYYF 3x1.5mmp

- Verificari 5i masuratori electrice, mecanice i luminotehnice pentru corespondenta
cu datele din proiectul de executie .

- Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.
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I, Fezabilitatea tehnica a

4.1, Informatn legale
Cadrul legal aplicabil este prevazut de :

republicaqtq, cu modl icqrile si completarile wlterioare;

Art. 8 alin. (3) lit. d): ,in exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera
serviciilor de utilitati publice, autorititile administratiei publice locale adopti hotirari
in legatura cu alegerea modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati publice si darea in
administrare sau, dupad caz, punerea la dispozijie a sistemelor de utilititi publice
destinate furnizarii/prestarii acestora”.

Art. 22 alin. (1}:,,Gestiunea serviciilor de utilitati publice reprezintd modalitatea de
organizare, functionare si administrare a serviciilor de utilititi publice in scopul
furnizarii/prestdrii acestora in conditiile stabilite de autoritatile administratiei publice
locale.

(2) Gestiuneaserviciilor  de utilitati publice se organizeazd si se
realizeaza in urmatoarele modalitati:

a)gestiune directa;
bjgestiune delegata.

(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilitati publice se stabileste prin hotirari ale
autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in functie de natura si
starea serviciului, de necesitatea asigurdrii celui mai bun raport pret/calitate, de
interesele actuale si de perspectiva ale unititilor administrativ-teritoriale, precum si de
marimea si complexitatea sistemelor de utilititi publice”.

Articolul 28 alin. (2):,Gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori de
drept public sau privat, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fari
aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legii nr. 99/2016
privind achizitiile sectoriale si Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucriri si
concesiunile de servicii, care pot fi:

b) societdfi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicati, cu modificirile si
completarile ulterioare, cu capital social integral al unititilor administrativ-teritoriale,
infiintate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective.”

Art. 28 alin, (21): , Autoritatile deliberative ale unititilor administrativ-teritoriale sau,
dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitari cu obiect de activitate serviciile de
utilitati publice, in baza mandatului primit, pot incredinia unui operator de drept privat
gestiunea serviciilor de utilitati publice sau a uneia ori mai multor activititi din sfera
acestor servicii prin atribuirea directd a contractului de delegare a gestiunii, cu
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respectarea urmatoarelor conditii cumulative ce trebuie indeplini&e atat la data
atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cat si pe toati durata acestui contract:

a) unitdtile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare
intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de utilititi publice, in calitate de
actionari/asociati ai operatorului regional, prin intermediul asociatiei, sau, dupi caz,
unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de actionar/asociat unic al operatorului,
prin intermediul adundrii generale a actionarilor §i al consiliului de administratie,
exercitd un control direct si o influenta dominanta asupra deciziilor strategice si/sau
semnificative ale operatorului regional/operatorului n legiturd cu serviciul
furnizat/prestat, similar celui pe care il exercitd asupra structurilor proprii in cazul
gestiunii directe;

b) operatorul regional, respectiv operatorul, dupa caz, desfigoara exclusiv activititi
din sfera furnizarii/prestirii serviciilor de utilitati publice destinate satisfacerii nevoilor
de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenti a unititilor
administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv a unitatii administrativ-
teritoriale care i-a Incredintat gestiunea serviciului;

c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este detinut in
totalitate de unitafile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv de
unitatea administrativ-teritoriald; participarea capitalului privat la capitalul social al
operatorului regional/operatorului este exclusi”.

Articolul 16 alin. (1): ,Gestiunea serviciului de iluminat public se realizeaz prin
urmatoarele modalitati:

a) gestiune directd;
b) gestiune delegata.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotarare a
consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a asociatiilor de
dezvoltare comunitara, dupi caz”.

Articolul 17 alin. (1): ,Indiferent de forma de gestiune adoptata, in virtutea
competentelor si atributiilor ce le revin potrivit legii, autoritatile administratiei publice
locale pastreaza dreptul de a aproba, a supraveghea si a controla, dup caz:

a) modul de fundamentare a tarifelor §i respectarea metodologiei de stabilire, ajustare
sau de modificare a acestora, emise de A.N.R.S.C.;
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b) modul de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori si activitatile
desfasurate de acestia;

¢) calitatea si eficienta serviciului prestat, corespunzitor indicatorilor de performanti a
serviciului, stabiliti conform legii;

d) modul de administrare, de exploatare, de conservare si de mentinere in functiune,
dezvoltarea si/sau modernizarea sistemului de iluminat public.

(2) Activitatile specifice serviciului de iluminat public, indiferent de forma de gestiune
adoptata, se organizeaza si se desfasoara in conformitate cu prevederile regulamentului
propriu al serviciului de iluminat public si ale caietului de sarcini, elaborate si aprobate
de consiliile locale, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de asociatiile de
dezvoltare comunitara, dupa caz, in baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat
public §i a caietului de sarcini-cadru, elaborate de ANN.RS.C. si aprobate prin ordin al
presedintelui acesteia.”

Articolul 18 alin. (1): ,Gestiunea la nivelul comunelor, oragelor, municipiilor sau al
asociatiilor de dezvoltare comunitara a serviciului de iluminat public, respectiv
exploatarea si functionarea infrastructurii aferente, se organizeaza astfel inct sa asigure
respectarea indicatorilor de performanta, a nivelurilor de iluminare si luminanti
prevazute de normativele specifice domeniului si tindnd seama de urmitoarele:

a) mdrimea, gradul de dezvoltare si particularititile economico-sociale ale localitatilor;
b) starea sistemului de iluminat public existent;

¢) posibilitatile locale de finantare a exploatirii, intretinerii si dezvoltarii serviciului sta
infrastructurii tehnico-edilitare aferente.

(2) Propunerile de indicatori de performanti a serviciului de iluminat public, elaborate
in conformitate cu prevederile art. 7, vor fi supuse unor consultiri si dezbaterii publice
In urma cdrora se va adopta solutia optima pentru comunitate.

{3) Consiliile locale, asociatiile de dezvoltare comunitara sau Consiliul General al
Municipiului Bucuresti, dupa caz, vor aproba indicatorii de performant3, cu respectarea
prevederilor stabilite in acest scop in regulamentul-cadru al serviciului de iluminat
public si in caietul de sarcini-cadru, care au caracter minimal.

(4) Regulamentele proprii ale serviciului si caietele de sarcini trebuie si cuprinda
prevederi prin care se stabilesc cel putin urmitoarele:

a} nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice;
b) indicatorii de performanti a serviciului;
c) conditiile tehnice;

d) infrastructura aferenta serviciului;
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¢) raporturile operator-utilizator.”

Articolul 19 alin. (1) ,.In cazul gestiunii directe, autoritatile administratiéi publice locale
sau asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz, isi asuma nemitjlocit toate sarcinile i
responsabilitdtile cu privire la infiintarea, organizarea, finantarea, coordonarea,
administrarea, gestionarea, exploatarea si asigurarea functionarii serviciului de iluminat
public.

(2) Gestiunea directa se realizeazi prin intermediul unor operatori definiti conform
prevederilor Legii nr. 51/2006.”

Concluzia 1: Din perspectiva legala, delegarea gestiunii serviciului public de
iluminat al Orasului Cajvana intruneste conditiile legale necesare.

4.2 Premisele tobnsce sle servicidor Avcrarilor necesare
Obiectul concesiunii este Serviciul de lluminat Public din Orasul Cajvana, care

presupune urmatoarele actvitati:

2.1.1. Concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de lluminat Public (SIP), proprietate
a Autoritatii delegatare ;

2.1.2, Intocmirea documentatiei tehnice pentru realizarea tuturor lucrarilor de investitii
conform legislatiei in vigoare;

2.1.3. Intretinerea si mentinerea in functiune a sistemului de iluminat public ;
2.1.4. Modernizarea sistemului de iluminat public care NU FAC EOBIECTUL DELEGARII
2.1.5. Optimizarea consumului de energie electrica pentru iluminatul public;

2.1.6. Realizarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori prin montare/demontare
echipamente;

2.1.7. Extinderea sistemului de iluminat public;
2.1.8. Preluarea reclamatiilor sistemului de iluminat public.

Gestionarea si administrarea serviciului de iluminat public se va executa astfel incat
sa se realizeze:

* verificarea §i supravegherea continui a functionirii retelelor electrice de
joasa tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distributie si a
corpurilor de iluminat;

* corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;
* controlul calitatii serviciului asigurat;

" intretinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
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mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului de
iluminat public;

masurile necesare pentru prevenirea deterioririi componentelor sistemului
de iluminat public;

intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare
realizdrii unei exploatari economice si in conditii de sigurants;

respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

functionarea instalafiilor de iluminat, in conformitate cu programele
aprobate;

respectarea  instructiunilor/procedurilor  interne si  actualizarea
documentatiei;

respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea
administratiei publice locale, in conditiile legii;

functionarea pe baza principiilor de eficientd economic3, avind ca obiectiv
reducerea costurilor specifice pentru realizarea serviciului de iluminat
public;

mentinerea capacitatilor de realizare a serviciului si exploatarea eficienti a
acestora, prin urmadrirea sistematicd a comportirii retelelor electrice,
echipamentelor, intrefinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale,
realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor/reparatiilor curente;

indeplinirea indicatorilor de performant3 si calitate ai serviciului prestat,
specificati in regulamentul serviciului;

incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, servicii, materiale si piese
de schimb, prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele
legale in vigoare privind achizitiile de lucrari sau de bunuri;
dezvoltarea/modernizarea, in conditii de eficienta a sistemului de iluminat
public in conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate
de catre consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea
administratiei publice locale;

un sistem prin care sa poatd primi informatii sau si ofere consultanti si
informatii privind orice problema sau incidente care afecteazi sau pot
afecta siguranta, disponibilitatea si/sau alli indicatori de performanti ai
serviciilor de iluminat;

asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat
si In numdr suficient pentru indeplinirea activititilor ce fac obiectul
serviciului de iluminat public;

Sicon-biade membrd

CIST

Centrul de Idei i Solutii Financiare

o



o T,

~ N r /-‘.
/'{.{\(‘ E\
Pw‘ie\icnte de gsedintd .

onsilier,

Centrul de idei si Solutu Financiare

* urmdrirea gi inregistrarea indicatorilor de performanti b‘probayi pentru
serviciul de iluminat public se va face de citre operator pe baza unei
proceduri specifice;

* instituirea si aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire
la reglementérile noi ce privesc serviciul de iluminat public si modificarile
survenite la actele normative din domeniu. In termen de 60 de zile
calendaristice de la data fincredintdrii serviciului de iluminat public,
operatorul va prezenta autorittii administratiei publice locale modul de
organizare a acestui sistem;

* informarea utilizatorului si a beneficiarilor despre planificarea anuali a
reparatiilor sau a reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.
Concluzia 2: Din perspectiva tehnica si a tipurilor de servicii/lucrari identificate
ca fiin necesare, delegarea gestiunii serviciului public de iluminat al Orasului
Cajvana intruneste conditiile legale necesare.

4.5 Resursele necasare exploatarin si operar

Pentru preluarea reclamatiilor

Pentru preluarea reclamatiilor si sesizdrilor concesionarul va aloca un numir de telefon
public (linie telefonica fixa) care va fi ficut cunoscut in mass-media. Preluarea
reclamatiilor se va face 24 ore pe zi inclusiv sarbatorile legale.

Intretinere, mentenana si monitorizarea sistemului de iluminat public (iluminat
pietonal-stradal, ornamental, ornamental festiv, arhitectural) pe toatd perioada
contractului. Se va infiinta o unitate de interventie care s asigure asistenta tehnica.

Pentru personal minim - ofertantul trebuie sa detina personal de specialitate, dupa
cum urmeaza:

- 1 responsabil tehnic cu executia (RTE)- atestat in domeniul electric , conform Ordin
ANRE nr.11/2003
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- 1 responsabil sau contract cu o firma care asigura protectia si secuyitatea muncii
conform Ordin ANRE nr. 23/ 2013- art.37.

- 1 inginer/subinginer autorizat ANRE gradul IIA conform Ordin ANRE nr. 11/2013,
Ordin ANRE nr. 23/2013

- 1 inginer/subinginer autorizat ANRE gradul [IB conform Ordin ANRE nr. 11/2013,
Ordin ANRE nr. 23/2013

- 1 electricieni gr. 1iB - autorizati ANRE conform Ordin nr.11/2013

Conform Ordin ANRE nr. 23 /2013, Ordin ANRE nr. 11/2013, precum si instructiunile
aferente H.G. nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare este obligatorie
atestarea si autorizarea persoanelor responsabile de indeplinirea contractului. Pentru
personalul nominalizat cu indeplinirea contractului, se vor prezenta dupa caz
urmatoarele documente: documente din care sa rezulte ca persoanele nominalizate sunt
angajate ale ofertantului sau, dupa caz angajament de participare/ declaratie de
disponibilitate al /ale persoanei / persoanelor responsabile pentru indeplinirea
contractului ( daca ofertantul nu are angajat astfel de persoana / persoane).;

Se va prezenta de catre fiecare ofertant in parte lista personalului utilizat pentru
lucrarile de modernizare, extindere, realizarea iluminatului ornamental festiv si
intretinerea-mentinerea sistemului de iluminat public.

Pentru Utilaje

Ofertantii trebuie sa faca dovada detinerii (prin intermediul documentelor) a unei dotari
minime (ce poate fi prezentata sub diverse forme: in proprietate/inchiriere/alte forme
de detinere/ angajament de de punere la dispozitie) astfel cum aceasta este solicitata
pentru clasa 2 de atribuire a licentelor pentru prestatorii de servicii de iluminat utilitati
publice, prin Anexa 11 la H.G. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind
acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice , asa cum
sunt acestea specificate si in caietul de sarcini, respectiv: autospeciala cu brat ridicator
telescopic cu operare la inaltime 16m - min 1 buc. Se vor prezenta documente care
atesta detinerea {dotare proprie/ inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie) a
echipamentelor tehnice, utilaje instalatiile si echipamentele tehnice declarate.

Pentru Autorizatii si atestate

Ofertantii vor face dovada desfasurdrii activititii pe baza licentelor eliberate de
autoritatile de reglementare competente: ANRE (Atestate: B, C1A, C2A), ANRSC {Licenta
de operator de iluminat public Clasa 3 - cu Anexele aferente-care se poate obtine si dupa
semnarea contractului}, precum si a atestatelor: 1S0 9001, ISO 14001;
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4.6, Conciusia lezabiiitatn tohnice

Din analiza efectuata, consideram ca sunt intrunite premisele tehnice ce sustin delegarea
serviciului de iluminat public al Orasului Cajvana.

V. Fezabilitatea economica si financiara

b1 Optiunile cronomice ale atingerii obioctivelor

5.1.1 dentificarea optiunilor
Pentru atingerea obiectivului vizat, acela de a administra in conditii de maxima eficienta
infrastructura detinuta, sunt posibile 2 scenarii/optiuni:

- Optiunea 1: administrarea si operarea acestuia de catre personalul propriu al
proprietarului infrastructurii - Orasul Cajvana
- Optiunea 2: administrarea si operarea acestuia de catre o entitate terta selectata
conform legislatiei in vigoare (contract servicii in baza L98/2016 sau contract
delegare servicii conform L100/2016)
5.1.2. Analiza comparativa a optiunilor
Analiza optiunilor este necesara pentru a asigura fezabilitatea econemica si financiara a
modelului de urmat.

Analiza optiunii 1: administrarea si operarea acestuia de catre personalul propriu al
proprietarului infrastructurii - Orasul Cajvana.

Aceasta optiune presupune ca administrarea si operarea sistemului public de iluminat
sa fie de catre personalul propriu al Orasului Cajvana.

La acest moment, aceasta optiune nu poate fi luata in calcul deoarece:

o
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- Orasul Cajvana nu detine resurse umane necesare asigurarii cerintelor legale

- Orasul Cajvana nu dinte resurse financiare pentru achizitionarea tuturor
resurselor materiale gestiunii acestui serviciu

Analiza optiunii 2: administrarea si operarea acestuia de catre o entitate terta selectata
conform legislatiei in vigoare (contract servicii in baza L98/2016 sau contract delegare
servicii conform L100/2016).

Avantajele optiunii 2:

- Eficienta in exploatarea optima a infrastructurii prin specialisti

- Economii de resurse prin apelarea la firme cu experienta in aceasta activitate

- Exploatarea infrastructurii intr-un mediu concurential, de catre un operator
privat, farariscul de a distorsiona concurenta

- Posibilitatea maximizarii beneficiilor economice obtinute de catre Orasul Cajvana

- Posibilitatea impunerii unor obiective clare de atins prin contract

Dezavantgjele optiunii 2;

- Timpul alocat (necesar} pentru realizarea unei selectii pentru un operator privat

Analiza comparativa a optiunilor/scenariilor

Nr. crt. Factor de comparatie Optiunea 1 | Optiunea 2
1 Costuri presupuse 4 10
2 Eficienta exploatarii 5 10
3 Profesionalismul activitatilor 5 10
Distorsionarea concurenteij (riscuri
4 concurentiale) 0 10
5 Maximizarea beneficiilor 5 10
0 minim 10 maxim . 19 .50
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Analiza comparativa a optiunilor

Maxinizares beneticitor
Dislarsicnarea concureniel {riscurs...

Profesionalicmul activitalilor

thaenta exploalarn

Costurt grosupuse
it} $ 0 I
2 O0phunea | B Optonca /
5.2, Costurile generate pe durata ciluini de viata

Estimarea costurile pe durata ciclului de viata s-a facut tinand cont de urmatoarele
premise:

1. Cele doua optiuni posibile - luate in calcul si detaliate mai
sus

2. Durata de viata a infrastructurii
Tipurile de servicii si lucrari ce pot interveni

Costurile generate in cazul delegarii sunt estimate in baza urmatorului algoritm:

A. Costuri de energia consumata:

Aceste costuri sunt comparate cu cele inregistrate de catre Orasul Cajvana in perioada
ultimilor 3 ani. Din aceste calcule a rezultat un cost cu energia consumata de 40000
lei/an ~ ca medie a ultimilor 3 ani. De mentionat este faptul ca acest cost va scade in mod
cert prin planul de investitii prevazut,

B. Costurile cu inlocuirea/modernizarea/extinderea componentelor retelei
Conform planului de investitii costurile : nu este cazul
C. Costurile de forta de munca

Pentru desfasurarea contractului sunt necesare min urmatoearele resurse umane:

- 1responsabil tehnic cu exexutia - atestat ANRE conform Ordin 11/2003

- 1 responsabil SSM - conform ordin ANRE 45/2016

- linginer/subinginer atestat ANRE gradul Il A, conform Ordin 11/2013 si ordin
45/2016

sosebate mmﬁra
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- 1inginer/subinginer atestat ANRE gradul II B, conform Ordin 1 1/2013 si ordin
45/2016
- 1electricieni atestat ANRE gradul Il B, conform Ordin 11/2013 si ordin 45/2016

In conformitate cu cerintele minime necesare, asa cum sunt ele descrise mai sus,
costurile estimate cu forma umana sunt de maxim 270000 lei/an.

S Veniturile generate po durata ciclulun de viala
1. Estimarea veniturilor pe durata ciclului de viata s-a facut

tinand cont de urmatoarele premise: Cele doua optiuni
posibile - luate in calcul si detaliate mai sus
Durata de viata a infrastructurii

3. Tipurile de servicii si lucrari ce pot interveni

Veniturile generate in cazul de fata pot fi estimate plecand de la cheltuielile directe,
cele indirecte si marja de profit. Avend in vedere o marje a costurilor indirecte de 10%

si 0 marja a profitului de 10% - rezulta ca valoarea ventirilor pe durata celor 5 ani sunt

de maxim 2.057.000,00 lei,

b A0 Concluzia ferabilitali francare- din peranecive imalementarn rearn de

CORCESIOnare

Din perspectiva fezabilitatii economice a implementarii in regim de concesionare a
delegarea a exploatarii Servicului Public de lluminat al Orasului Cajvana, putem afirma
ca sunt intrunite premisele financiare.

V.  Aspectele de mediu
in Romania, progresele realizate in ultimii ani sunt deosebite in aplicarea sistemelor
moderne de iluminat pentru obtinerea unui mediu luminos urban de nivel european,
prin utilizarea exclusiva a lampilor cu descircari in vapori de sodiu la fnalt presiune
montate in aparate moderne de inaltd calitate atit pentru strizile principale, cat si
pentru cele secundare.

Problema importanta la ora actuald in iluminatul urban din Romania este alegerea
corecta a sursei de lumind cea mai moderni, cea mai adecvati vederii si cea mai
eficienta din punct de vedere economic, evitind alte surse depagsite tehnic, care nu fac
altceva decdt sa degradeze mediul luminos.

socatlale meoabrd
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[luminatul public are implicatii directe in protectia mediului prin mai m\lltl factori:

B prin utilizarea eficientd a energiei - utilizarea de echipamente performante cu
consumuri reduse de energie;

prin utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile;

B reducerea poludrii luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre
suprafata caii de circulatie,

lluminatul public si infrumusetarea oraselor trebuie si contribuie la protejarea mediului
inconjurdtor, sa se incadreze in mediul inconjuritor evidentiind elementele de
identitate.

Protectia mediului constituie o obligatie a autorititilor administratiei publice si
locale, precum si a tuturor persoanelor fizice, juridice, statul recunoscind tuturor
persoanelor dreptul la un mediu sinitos.

La executarea lucrdrilor de plantare a stalpilor, cit si in perioada de exploatare se
vor respecta prevederile Legii 137/95 privind protectia asezirilor umane, protectia
solului, protectia atmosferei, cap. 3, astfel cila organizarea de santier, pe perioada
de executie a lucrarii, se va incerca obtinerea unui impact negativ minim asupra
solului  prin eliberarea terenului de pamantul rezultat din sapaturd. Lucririle de
canalizare a cablurilor electrice subterane reprezinta suprafete ocupate temporar, iar
dupa astuparea santului se pot amenaja deasupra cablurilor zone verzi sau pavaje.
Dupa executarea lucrarilor de pozare a cablurilor electrice si realizarea instalatiilor,
pavajul sau spatiul verde afectat se va aduce la forma initiala, La alegerea traseelor si
amplasamentelor instalatiilor se vor respecta distantele fata de obiectivele de interes
public.

Pe toatd durata de viati a instalatiilor se vor respecta cerintele impuse prin SR EN ISO
14001.

Conform Legii 137/1995 executantul lucririi are urmaitoarele obligatii:

. sa asigure sisteme proprii de supraveghere a instalatiilor st proceselor
tehnologice pentru protectia mediului;

. sa nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitiri necontrolate de
deseuri de orice fel;
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. deseurile asfaltice rezultate in urma lucririlor vor fi predate-pe-baza de contract

firmelor autorizate. Acestea vor ridica deseurile de la locul producerii imediat dup3

incheierea lucrarilor;

. dupd executarea lucririlor de pozare a cablurilor electrice si realizarea
instalatiile dupa caz pavajul sau spatiul verde se vor aduce la forma initiala;

. se vor lua masurile necesare pentru aducerea mediului inconjuritor la conditiile
impuse de legislatia mediului, in vigoare.

Protectia calitatii apei:
Procesul tehnologic, specific lucrarilor de canalizare subterani, nu are impact asupra
apei.

Protectia aerului:

Tehnologia specifici executiei refelelor electrice subterane nu conduce la poluarea
aerului decat in masura in care praful rezultat din spargeri si sapaturi reduce intrucatva
calitatea acestuia.

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul exploatarii
neexistand nici o forma de emisie.

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

[nstalatiile proiectate nu produc zgomote sau vibratii.

Utilajele specifice transportului instalatiilor necesare pentru realizarea liniilor electrice
nu vor stationa mult in zond, timpul de stationare fiind doar cel pentru descarcarea
materialelor, functionarea acestora nediunand zonei.

Combustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol si nu deterioreazi zona.

Se va respecta programul de liniste legiferat, intre 22,00 si 06.00.

Protectia impotriva radiatiilor

Instalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul inconjurator, oameni si
animale.

Radiatiile electromagnetice produse nu au nivel semnificativ de impact asupra mediului.

Protectia solului si subsolului

Lucrarile din prezentul proiect nu polueazi mediul decét prin faptul ca apare la pozarea
subterana a cablului un aparat striin in sol (cablu etans, confectionat din materiale greu
degradabile, decat in cazul distrugerii mantalei de protectie). Acest aparat este protejat
prin tehnologia de lucru pentru actiuni striine, conducand implicit si la protectia solului
si subsolului,
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Dupa efectuarea lucrarilor, pe teren nu raman materiale care s3 degradeze sau si
polueze

accidental mediul, constructorul este obligat si refaci spatiile afectate, pamantul
rezultat din sapaturd urmand a se depozita/impristia in spatii special stabilite de catre
autoritatile locale.

Surplusul de pamént rezultat din sipiturd va fi impristiat daci este fertil, sau
transportat in zona extravilana indicata de Consiliul Local, daci este nefertil.

La terminarea lucrarilor de constructii se va urmiri aducerea terenului la starea intfiala.

Protectia ecosistemelor terestre:

Lucrarile din prezentul proiect au un impact minim asupra ecosistemului terestru, mai
ales ca dupa pozarea cablurilor zona este adusi la starea initiald. Ecosistemul acvatic nu
exista in zona de lucru, deci nu este afectat.

Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public:

Se vor lua masuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executirii lucririlor s3
fie minime. Se vor lua masuri pentru reducerea oriciror efecte negative ale luminii
asupra mediului (eliminarea poluarii luminoase).

Gospodaria deseurilor:

Caurmare a lucrarilor ce se vor efectua (sapituri, spargeri, constructii noi} vor rezulta o
serie de deseuri cum ar fi pimant, beton, ciment, asfalt, nisip. Aceste deseuri sunt
asezate pe masura producerii lor in imediata apropiere a zonei de lucru, ingradita cu
panouri de protectie, fiind evacuate ritmic spre groapa de gunoi cu ajutorul mijloacelor
de transport ale executantului.

Astfel, din punct de vedere al aspectelor de mediu, indiferent de forma de
exploatare, efectele cu privire la implicatiile sociale pot fi considerate pozitive si
sustin premisa contractului de concesiune a serviciilor de exploatare si operare.

VI, Aspectele sociale
lluminatul public reprezinti unul dintre criteriile de apreciere a nivelului civilizatiei
dintr-o anumita regiune. Pe de alti parte, un iluminat public eficient conduce la sciderea
riscurilor accidentelor rutiere, la sciderea numarului de agrestuni ale infractorilor
asupra populatiei precum si la eficientizarea actiunilor fortelor de ordine. El are rolul de
a asigura atat orientarea si circulatia in siguranta a pietonilor si vehiculelor pe timp de
noapte, cat si crearea unui ambient corespunzitor in orele fari lumina naturali.
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Principalele functiuni ale iluminatului public sunt:

» iluminatul cdilor rutiere,

» iluminarea zonelor rezidentiale,

¢ iluminatul zonelor comerciale,

* iluminatul zonelor de plimbare,

» iluminatul parcurilor st gradinilor,

« ilumiratul clidirilor si monumentelor.

lluminatul public trebuie s3 indeplineasci conditiile prevazute de normele
luminotehnice, fiziologice, de sigurantd a circulatiei, si de estetici arhitectonicd, in
urmatoarele conditii : - utilizarea rationala a energiei electrice,

- reducerea costului investitiilor,
- reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a instalatiilor electrice de iluminat.

Astfel, din punct de vedere social, indiferent de forma de exploatare, efectele cu
privire la implicatiile sociale pot fi considerate pozitive si sustin premisa
contractului de concesiune a serviciilor de exploatare si operare.

VIl Aspectele institutionale
Una din caracteristicile concesiunii ca modalitate de realizare a unei investitii, spre
deosebire de achizitiile publice, o reprezinta transferul, in intregime sau in cea mai mare
parte, a riscurilor de exploatare de la autoritatea contractanta - concedent la
concesionar, odata cu transmiterea dreptului de exploatare a investitiei.

Astfel, avantajul alegerii concesiunii il constituie, in afara de evitarea dificultatilor
generate de implementare a serviciului, si asumarea de catre autoritatea contractanta a
unor riscuri ulterioare realizarii investitiei.

8.1 Aspecte nstitutionale legale de caliletca actului de adnunistrare

Aceasta componenta deriva din mecanismele specifice fiecarui sector de activitate
(bugetar si privat), legata de fisa postului, modul de supervizare al activitatii, si modul in
care se reflecta performanta angajatului in remunerarea acestuia.

Din acest punct de vedere agentul economic privat va fi obligat prin relatia contractuala
cu Autoritatea contractanta sa gestioneze activitatea intr-un mod eficient, astfel incit sa-
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si poata onora obligatiile contractuale legate de plata redeventei si sa obtina si un minim

-

de profit care sa-i motiveze functionarea.

Pe de alta parte un serviciu integrat in administratia locala, cu angajati bugetari, ar fi
guvernat de mecanismele enuntate mai sus in care criteriile de performanta nu sunt
bine definite in fisa postului, supervizarea ar fi sporadica , dar salarizarea respecta cu
strictete, normele din Codul Muncii privind drepturile si salarizarea bugetarilor.

8.2 Aspecle institulionale legale de lepalitates achvitets anul UA pe o oplata
concurentiaia

UAT-urile (in cazul nostru Orasul Cajvana) trebuie sa devina un garant al folosirii
eficiente a resurselor publice si nucleul de coeziune al unei administratii eficiente si
moderne, printr-un management orientat spre populatia judetului. UAT-urile, ca
element de legatura intre administratie, comunitatea locala si sectorul privat va fi

promotorul si sustinatorul actiunilor de dezvoltare locala.

Orasul Cajvana nu are ca obiectiv desfasurarea de activitati economice, atat prin statutul
acordat de legislatia in vigoare cat si ca derivat al pozitiei sale in sfera legislativului.

UAT-urile e detin resurse economice importante dar si instrumente de reglementare,
care pot duce la denaturarea concurentei atunci cand acestea activeaza pe o piata
concurentiala.

Acest aspect face ca concesionarea serviciului catre un operator economic, Iegal
selectat, sa fie un element in favoarea promovarii liberei concurentei si a
principiului tratamentului egal si al nediscriminarii economice.

VI Anafiza de riscuri
9. Pyefinirea riscurnon
Riscurile identificate sunt urmatoarele:

A. Riscuri referitoare la locatie
Riscuri de proiectare - vicii ascunse

C. Riscuri referitoare la constructie - vicii ascunse
D. Riscuri de finantare a activitatii

E. Riscuri aferente cererii si veniturilor

F. Riscurilegislative/politice

G. Riscuri naturale

H. Riscurile etapei de pregatire/atribuire
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l.  Riscuri de operare si de intretinere

A. Riscurireferitoare la locatie
Aceasta categorie de riscuri se refera la:

- Locatia investitiei - amplasarea ei se afla pe raza Orasul Cajvana

- Proprietatea locatiei - detinerea terenului si a investitiei in domeniul
public/privat al Orasul Cajvana

- Amplasarea fata de alte entitati si infrastructuri economice necesare unei
activitati

- Amplasarea acestuia in zone protejate din punct de vedere al mediului

B. Riscuri de constructie - proiectare - vicii ascunse

Riscurile proiectarii si constructiei pot avea ca natura vicii ascunse de executie si
vicii ascunse de proiectare, dar si vicii ale evolutiei din punct de vedere al solutiilor
tehnice avute in vedere.

Riscurile identificate sunt:

- Riscul ca elemente constructive ale constructiei de aiba vicii ascunse de executie

- Riscul ca proiectarea sa aiba vicii ascunse, vicii cu efect direct in exploatarea la
capacitate maxima/optima a infrastructurii

- Riscul ca solutiile tehnice si functionale (echipamente, circuite, facilitati) sa fie
depreciate sau sa se deprecize rapid

C. Riscuri de finantare a activitatii
Din punct de vedere al finantarii activitatii sunt identificate urmatoarele riscuri:

- Riscul evolutiei negative a rezultatelor sectorului energetic cu repercusiuni
directe in incasarile neceseare functionarii

- Modificarea costurilor creditarii cu efecte directe in activitatea operatorului

- Riscul de insolvabilitate

- Modificari ale sistemului de impozitare

D. Riscuri aferente cererii, veniturilor, de operare si de intretinere
- Riscul concurential - activitatile altor infrastructuri similare care ar putea afecta

piata vizata
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- Inrautatirea situatiei economice generale

- Riscul suportabilitatii tarifelor minime

- Publicitate adversa

- Riscul necesitatii efectuarii unor chetuieli de reparatii majore pentru continuarea
activitatii

- Riscul defectarii unor echipamente

- Riscul necesitatii unor investitii suport

- Riscul litigiilor

- Riscul securitatii bunurilor

- Riscul de asigurare

- Riscul de furnizare a utilitatilor

- Riscul capcitatii de management

- Riscul de cash-flow

E. Riscurilegislative/politice
- Schimbari legislative in domeniul pietei energei

F. Riscuri naturale

- Situatii de razboi - conflicte zonale

- Cutremur si alte evenimente naturaie
- Terorism

- Forta majora

G. Riscurile etapei de pregatire/atribuire

- Riscul de pregatire

- Opozitia publica fata de proiject

- Pregatirea necorespunzatoare a documentatiei de atribuire
- Semnarea contractului de concesiune

socedale mombed
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Caantificarea in termrent economicl si Heanciar & riscuror (i

projeat

IARA
S Efect
Bancabili } praprietar
“, tate [ (Orasul
- Cajvana)

A. Riscuri referitoare Ia locatie

- Locatia
Investitiei o . ~ * costuri ale (,').
amplasarea ei se | {-) profit operator atractivitate neutru neutru

- operatorului
afla pe raza Orasului perato operator

Cajvana

- Proprietatea
locatiei - detinerea
terenului  si  a {-}
investiteii in neutru neutru neutru bancabilit neutry
domeniul ate
public/privat al
Orasului Cajvana

- Amplasarea
fata de alte entitati _ ) o ()
si m_frastructun (-) profit operator (4 costuri a!e (-} atractivitate
economice operatorului operator
necesare unei
activitati

bancabilit neutru
ate

- Amplasarea
acestuia in zone .
protejate din punct neutru neutru neutru neutru neutru
de  vedere al
mediului

B. Riscuri de constructie - proiectare - vicii ascunse

- Riscul «ca
elemente
constructive ale
constructiei sa aiba
vicii ascunse de
executie

neutru neutru neutru neutru neutru

- Riscul ca
proiectarea sa aiba
vicii ascunse, vicii
cu efect direct in
exploatarea fa
capacitate
maxima/optima a
infrastructurii

neutru neutru neutru neutru neutru

- Riscul ca

SOI”“_'IE tehnice si . i+ costuri ale {-) atractivitate
functionale {-) profit operator torului tor neutru neutru
(echipamente, operatorului operato

circuite, facilitati)

sogelate mnjf«&
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sa fie depreciate
sau sa se deprecize -
rapid
C. Riscuri de finantare a activitatii
- Riscul ( {-} profit operator | i+, costuri ale -)
evolutiei negative a operatorului atractivitate
rezultatelor operator neutru neutru
sectorului P
energetic
- Modificarea | (-} profit operator | i+ costuri ale {-}
costurilor creditarii operatorului atractivitate
cu efecte directe in erator neutru neutru
activitatea op
operatorului
{-} profit operator | ' costuri ale {-) riscul
- Riscul  de operatorului atractivitate neutru | recuperarii
insolvabilitate .
operator redeventei
e -} profit operator | ‘- costuri ale -
- Modificari ale ) p op lui ) o
sistemului de operatorului atractivitate neutru neutru
impozitare operator
D. Riscuri aferente cererii, veniturilor, de operare si de intretinere
{-} profit aperator | : ' costuri ale {-) -)
- ~ Riscul operatorului atractivitate bancabilit | neutru
concurential - operator ate
. -) profit operator | /1: costuri ale -
- Inrautatirea e P . X L (-}
situatiei economice operatorului atractivitate bancabilit neutru
generale operator ate
{-} profit operator | i1 costuri ale {-) )
- Schimbari in operatorului atractivitate bancabilit neutru
domeniul energetic operator ate
- i i costuri -
) - (-} profitoperator | ': cos alle {-) N )
suportabilitatii operatorutui atractivitate bancabilit |  neutru
tarifelor minime operator ate
{-} profit operator | /-, costuri ale ) )
- Publicitate operatorului atractivitate bancabilit | neutru
adversa operator ate
- Riscul | {-) profit operator - costuri ale {-)
necesttatil operatorului atractivitate
efectuarii unor t -}
chetuieli de operator bancabilit neutru
reparatii majore ate
pentru continuarea
activitatii

Soca, ¢ MI.A/ Kfﬂél’d
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Riscul (-} profit operator | (+} costuri ale {-) ()
defectarii unor operatorului atractivitate bancabilit
echipamente operator ate
Riscul (-) profit operator | i costuri ale (-} -
necesitati  unor operatorului atractivitate bancabilit |  neutru
investitii suport Operator ate
{-} profit operator | «:! costuriale {-) )
- Riscul operatorului atractivitate bancabilit neutru
litigiilor operator ate
Riscul {-) profitoperator | - costuri ale {-} )
securitatii operatorului atractivitate bancabilit | neutru
bunurilor operator ate
{-} profit aperator | - costuri ale {-) ()
- Riscul ~ de operatorului atractivitate bancabilit | neutru
asigurare operator ate
i Riscul  de (-) profit operator | ' costuri ale {-) ()
furnizare a operatorului atractivitate bancabilit |  neutru
utilitatilor operator ate
Riscul {-} profit operator | i costuri ale {-) )
capacitatii de operatorului atractivitate bancabilit | neutru
management operator ate
(-} profit operator | -+ costuri ale {-) )
- Riscul  de operatorului atractivitate bancabilit | neutru
cash-flow operator ate
E. Riscuri legislative/politice
i Schimbari {-} profit operator | i:: costuri ale {-) )
legislative in operatorului atractivitate bancabilit neutru
domeniul energetic operator ate
F. Riscuri naturale
X Situatii  de {-} profitoperator | ' costuri ale {-) )
razboi - conflicte operatorului atractivitate bancabilit { neutru
zonale operator ate
i Cutremur si (-} profit operator | {: costuri ale {-) (-
alte  evenimente operatorului atractivitate bancabilit | neutru
naturale operator ate
{-} profitoperator | ':: costuri ale {-) {-)
- Terorism operatorului atractivitate bancabilit | neutru
ate

Szndale mendmd
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operator -
-} profit operator | i+ costuri ale o -
Forta majora “e P torului (-) atractivitate banc(a)bilit neutru
] operatorului operator
ate
G. _Riscurile etapei de pregatire/atribuire
. risc de
- Riscul de R .
pregatire neutru neutru neutru neutru intarziere
si sanctiuni
C Opozitia risc de
publica fata de neutru neutru neutru neutru intarzier
proiect ki
- Preg?tlrea risc de
necorespunza re R .
esp 0a neutru neutru neutru neutru intarziere
a documentatiei de . .
atribuire si sanctiuni
- Semnarea risc de
contractului de neutru neutru neutru neutru intarziere
concesiune si sanctiuni
9.3, Vanentele identificate de regartitie o riocarlor intre prart

Datorita naturii contractului, a cadrului legal de desfasurare a oricarui raport juridic,
variantele identificate de preluare a riscului sunt:

_MODALITATE DE LUCRU _ |

I EXPLOATAREPiuy | PXPLOATARE PRIN
% " CONGESIONARE _ CONTRACT DE
i i P PRESTARI SERVICI

A. Riscuri referitoare la
locatie

riscul revine in
totalitate Qrasului
Cajvana

riscal revine in
todlalilale
concesionarubin

riscu} revine in
totalitate Orasului
Cajvana

- Locatia investitiei -

amplasarea

socutate nﬂnﬁlfé
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- Amplasarea fata de alte
entitati si infrastructuri
economice  necesare  unej
activitati
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riscud revine in
totalitate Orasuluwi
Cajvana

riscu] Fevine in
{otadilale
concesiondarulni
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riscul revine in
totatitate Orasului
Cajvana

- Amplasarea acestuia in
zone protejate din punct de
vedere al mediului

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

riscid revine in
tertatilate
concesiondruhny

riscud revine in
lotafitate Orasuki
Cajvana

B. Riscuri de constructie -
proiectare - vicii ascunse

- Riscul ca elemente
constructive ale constructiei
de aiba vicii ascunse de
executie

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

riseil revine in
tolalitaly
concestonarul

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

- Riscul ca proiectarea sa
aiba vicii ascunse, vicii cu
efect direct in exploatarea la
capacitate maxima/optima a
infrastructurii

riscul revine in
totalitate Orasudui
Cajvana

riscul revipe in
totalitale

concesionarafut

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

- Riscul ca solutiile tehnice
si functionale {echipamente,
circuite, facilitati) sa fie
depreciate sau sa se deprecize
rapid

riscul revine in
totalitate Orasnlui
Cajvana

rise revine i
teialitale
concesionaralul

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

C. Riscuri de finantare a
activitatii

- Riscul evolutiei negative

riscui revine in

riscut revine in

riscul revine in

a  rezultatelor  sectorului . . . . . .
i totalitate Orasufni tolalilate totalitate Orasului
energetic iy . . .
8 Cajvana concesioparulud Cajvana
- Modificarea costurilor | riscul revine in riscud revine in riscual revine in

creditarii cu efecte directe in
activitatea operatorului

toialitate Orasului
Cajvana

tolalitate
copeesiomnarabei

totalitate Orasului
Cajvana

- Riscui de insolvabilitate

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

riscud revine in
totaliecale
concesionarulai

riscul revine in
totalitate QOrasului
Cajvana

- Modificari ale sistemului de
impozitare

riscul revine in
tolalitate Orasului
Cajvana

riscul revine in
tolalitate
concesiamirulng

riscul revine in
Lotakitate Orasului
Cajvana

D. Riscuri aferente cererii,
veniturilor, de operare si de
intretinere

. Riscul concurential -

riscul revine in
totalitate Orasului
GCajvana

risewd revine in
tolalitate
concestnaryhg

riscui revine in
totalitate Orasului
Cajvana

- Inrautatirea  situatiei

economice generale

riscnl revine in
totalitate Grasului
Cajvana

nsewd revine in
totalitale
cotcesioparnhy

riscul revine in
totalitate Qrasului
Cajvana

Socrdlals membrd
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- Schimbari in domeniul
energetic

riscul revine in
totalitate Orasuiui
Cajvana

riscuf revine in
totalitale
concesionarakai

pze *Pr..se inle de sedinta :
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riscul revine in
~
lotalitate Orasului

Cajvana

- Riscul suportabilitatii
tarifelor minime

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

riscil revine in
fotalitate
concoestenarnlu

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

- Publicitate adversa

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

viscid revine in
1stalitale
concesionaryglmn

riscud revine in
totalitate Orasului
Cajvana

- Riscul scaderii preturilor

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

riseud revine in
totalitate
concesionarubut

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

- Riscul necesitatii
efectuarii unor chetuieli de
reparatii = majore  pentru

continuarea activitatii

riscud revine in
totalitate Qrasului
Cajvana

riscul revine iy
totalitate
cencesionaruhn

riscul reviae in
tolatitate Orasului
Cajvana

- Riscul defectarii unor
echipamente

riscul revine in
totalitate Qrasului
Cajvana

riscul revine in
tolalitate
concesionarull

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

- Riscul necesitatii unor
investitii suport

riscul revine in
tulalitate Orasnlui
Cajvana

viscil revine in
takalitate
concesionarnbai

riscul revine ip
totalitate Orasului
Cajvana

- Riscul litigiilor

riscul revine in
totalitate Orasalui
Cajvana

riscud revine in
totalititte
concesionarului

riscul revine in
totalirate Orasului
Cajvana

- Riscul securitatii

bunurilor

riscul revine in
rotalitate Oraswdui
Cajvana

riscul reving in
tobalitale
concesionarulyt

riscul revine in
tofalitate Orasului
Cajvana

- Riscul de asigurare

riscul revine in
totalitate Orasuiui
Cajvana

risculb revine in
tolalilate
concesisnarniui

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

- Riscul de furnizare a
utilitatilor

riscul revine in
totalilate Orasulbai
Cajvana

riscdl roviae in
totalilale
concesionarufni

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

- Riscul capacitatii de
management

riscul revine in
totalitale Orasuiunj
Cajvana

riscad revinge in
tolalitare
LCONCeSIONITN llli

riscul revine in
totalitate Qrasului
Cajvana

- Riscul de cash-flow

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

riscul revine tn
tofalitale
concesionarului

riscul revine in
totalitate Orasulni
Cajvana

E. Riscuri
legislative/politice

- Schimbari legislative in
domeniul energetic

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

riscul revine in
Lotalitate
caoncesionaruind

riscul revine in
totalitale hrasului

Cajvana

Sege Lals meadrd
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- Schimbari legislative in
domeniul serviciilor publice si
energetice

Centrut de Idei i olu;u Financiare

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

giscud revine in
tolaliste
concesionartbes

N
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riscul revine in
{otalitate Orasulmi
Cajvana

F. Riscuri naturale

- Situatii de razboi -

conflicte zonale

riscul revine in
tatalitate Orasului
Cajvana

riscil revine in
ntalitate
concesionarnla

riscuf revine in
totatitate Orasului
Cajvana

- Cutremur si  alte
evenhimente naturale

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

risculd revine in
fotalilate

concesionarubin

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

- Terorism

riscul revigie in
totalitate Qrasului
Cajvana

risenl revine in
ntalitate
concesianaryhe

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

riscnd revine in

riseud revine in

riscul revine in

- Forta majora totalitate Orasului totalitate tetditale Orasului
Cajvana roncesionarlui Cajvana

G. Riscurile etapei de

pregatire/atribuire

= Riscul de pregatire

riscu] revine in
totalitate Orasului
Cajvana

riscul revine in
totalilaie Orasuluj
Cajvana

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

- Opozitia publica fata de
proiect

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

riscul revine i
totalitate Orasului
Cajvana

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

- Pregatirea
necorespunzatoare a
documentatiei de atribuire

riscud revine in
totalitate Orasului
Cajvanu

riscul revine in
totalilaie Orasului
Cajvana

riscul revine in
totalitate Orasului
Cajvana

- Semnarea contractului de
concesiune

riscu] revine in
totalitate Orasulut
Cajvana

riscul revine in
totalilate Orasulni
Cajvana

riscul revine in
totalitate Orasului

Cajvana

Matricea preliminara de repar litie & nisc

3

+| EXPLOATARE PRIN CONCESIONARE

A, Riscuri réferitoare.la locatie

- Locatia investitiei -

riscul revine in tatalilate concesionasrului

- Proprietatea locatiei - detinerea terenului si a

investiteii in domeniul public/privat al Orasului Cajvana

viscee] revine v tolalitate copcesionarului

- Amplasarea fata de alte entitati si infrastructuri
economice necesare unei activitati

riscul revihie in totatitote concesiomrini

- Amplasarea acestuia in zone protejate din punct de

vedere al mediului

risend revine in totalitate concesionarulng

B. Riscuri de constructie - proiectare - vicii ascunse

Socrlate membrd
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- Riscul ca elemente constructive ale constructiei sa aiba
vicii ascunse de executie

viscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul ca proiectarea sa aiba vicii ascunse, vicii cu efect
direct in exploatarea la capacitate maxima/optima a
infrastructurii

riseul revine in totalitale concesiomanubui

- Riscul ca solutiile tehnice si functionale (echipamente,
circuite, facilitati) sa fie depreciate sau sa se deprecize rapid

rise] revine i folalitale concesionarkead

C. Riscuri de finantare a activitatii

- Riscul evolutiei negative a rezultatelor sectorului
energetic si al serviciilor publice

risculd revine i totalitate concesionarutui

- Modificarea costurilor creditarii cu efecte directe in
activitatea operatorului

riscuf revine in totaiitate concesionaralys

- Riscul de insolvabilitate

riscal revine in totalitate concestonarubai

- Modificari ale sistemului de impozitare

riscef vevine in totalitate concesionaruin

D. Riscuri aferente cererii, veniturilor, de operare si
de intretinere

- Riscul concurential -

risce] revine intolalitate concesionaribng

- Inrautatirea situatiei economice generale

riscul revine in tatalitate concesionarulis

- Schimbari in domeniul energestic is al serviciilor
publice

riscd revine in lotalitate concesionarului

- Riscul suportabilitatii tarifelor minime

riseul revine in totalitate roncesionarnlng

- Publicitate adversa

riscitl revipe in tolalitale concesionaruled

- Riscul scaderii preturilor

riscul revine in totalitate concesionarslui

- Riscul necesitatii efectuarii unor chetuieli de reparatii
majore pentru continuarea activitatii

riscud revine in tolakitate concesionarului

- Riscul defectarii unor echipamente

riscul revine in tataditate concesionarului

- Riscul insolvabilitatii rezidentilor

viseal revine in totabtitute concesionariui

- Riscul necesitatii unor investitii suport

riscud revine in totalitare conecesionarulei

- Riscul litigiilor

viscul revine in lotsiiate convesionarului

- Riscul securitatii bunurilor

visced reviee in tolalitate concesionarahu

- Riscul de asigurare

riscul revine in totaliliste concesionaralui

- Riscul de furnizare a utilitatilor

visCi revine iniotalitate concesionarulked

- Riscul capacitatii de management

giscul revine in lofasliate conresionarulai

- Riscul de cash-flow

risewd revine in lotalitate concesionarului

E. Riscuri legislative/politice

- Schimbari legislative in domeniul energetic

riseud revinge (i Lotalitate coneesiopacnlui

- Schimbari legislative in domeniul serviciilor publice

viscul revine in tolalitste concesionacului

Locielale membrd
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F. Riscurinaturale
- Situatii de razboi - conflicte zonale risced revine in totalitate concesionaruhei
- Cutremursi alte evenimente naturale riscn revine intotalitate concesionartiu
- Terorism riscul revine in totalitate concestonarului
- Forta majora riscul revine in totaliate concesionaruing
G. Riscurile etapei de pregatire/atribuire
- Riscul de pregatire riscul revine in totalitate Orasului Cajvana
- Opozitia publica fata de proiect riscul revine in totatitate Orasului Cajvana
- Pregatirea necorespunzatoare a documentatiei de . L R Co
L riscul revine in totalitate Orasului Cajvana
atribuire
. Semnarea contractului de concesiune riscul revine in totatitate Orasului Cajvana
RAPORT DE DISTRIBUTIE A RSICURILOR 95%

In concluzie, rezulta in mod clar ca solutia care presupune repartizarea riscurilor intr-o
mare masura catre entitatea terta este cea a concesionarii serviciilor de exploatare si
operare.

IX.  Analiza economico-financiara

1010 Scopul analizei economico-financiare
Analiza isi propune evidentieze in primul rand daca proiectul este oportun din punct de
vedere economic si contribuie la indeplinirea obiectivelor politicii regionale. In al doilea
rand, lucrarea cerceteaza daca este necesara contributia finantarii publice pentru ca
proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar sau daca aceasta este posibil a fi
sustinut financiar de catre concesionar.

In realizarea analizei s-a urmarit in special cuantificarea monetara a tuturor
impacturilor posibile, in scopul de a determina costurile si beneficiile proiectului si de a
analiza daca proiectul este oportun si merita pus in aplicare. Costurile si beneficiile au
fost evaluate pe o baza diferentiala, luand in considerare diferenta dintre scenariul
proiectului si un scenariu alternativ in afara proiectului. Impactul s-a evaluat in functie
de obiectivele stabilite.

Analiza faptului daca proiectul «merita» executat s-a luat in urma calculului si valorii
VNAE - Valoarea economica actuala neta a proiectului si a RIRE - Rata interna de
rentabilitate Economica.

Centrul de Idei si Soluti Financiare
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Analiza faptului daca proiectul « necesita » finantare s-a luat in urma cafculului si valorii

VNAF - Valoarea financiara actuala neta a proiectului si a RIRF - Rata interna de
rentabilitate financiara.

1.2, Analiva financiara
Analiza financiara efectuata se bazeaza in principal pe analiza detaliata a fluxurilor de
numerar. Mentionam ca analiza financiara este realizata la nivelul investitiei fara a tine

cont de alte activitati ale operatorului/administratorului.
Prin analiza financiara s-a urmarit in special:

- profitabilitatea financiara a investitiei si a contributiei proprii investite in proiect
determinata cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare
investitie) si RIRF/C (rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investitie).

Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara din partea fondurilor publice,
VNAF/C trebuie sa fie negativ, iar RIRF/C mai mica decat rata de actualizare (RIRF/C <
4%).

Daca proiectul este sustenabil, VNAF/C este pozitiv iar RIRF/C este mai mare decat 4%.

- durabilitatea financiara a proiectului in conditiile interventiei sau lipsa interventiei
financiare din partea fondurilor publice. Durabilitatea financiara a proiectului trebuie
evaluata prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie
sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de analiza.

Structura analizei financiare:

A, Investitia totala

Calcularea VNAF/C

B. Costurile si veniturile

totale ale exploataril e .‘ Sustenabilitatea financiara

Calcularea RIRF/C

C. Surse de finantare

wogni-bade membrmi

|
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Metoda utilizata in dezvoltarea analizei financiare este cea a “fluxurilér de numerar
actualizat”, In aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si

provizioanele, nu sunt luate in consideratie.

~
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Perioada de referinta reprezinta numarul de ani pentru care sunt furnizate previziuni in

analiza costuri-beneficii. In cazul nostru perioada de referinta este de 5 ani.

Calculul fluxurilor financiare

Fluxurile financiare implicate in cadrul proiectului sunt cele pe baza carora se

efectueaza analiza financiara si cea economica. In principiu, fluxurile sunt generate de

intrarile de numerar si iesirile de numerar.

Dimensionarea costurilor si Proiectiile iesirilor de numerar :

thamdl o lanwze . | amis Anud 4 | Anuts
Costuri de personal 2701L.000,00 2 70.000,60 270 DOY,H0 270.000,00 270 000,00
Costuri cu energia consumala 40 000,00 A0.600,00 40.000,00 40 000,00 40.000,00
Costuri de intretinere  reparatii
- anuale, investiti $i modernizari 50 000,00 50 000.60 50.000,00 0,80 1,00

Costuri cu indirectele 36.00000 | 36.000.00 36.000,00 31.000,00 31.000,60)
396.000,00 | . 396000,00 |  341.000,00.]  341.000,00
Analiza proiectiilor - Analiza sustenabilitatii generale
| Elemoint de amjig&% i Anula S Anuk2 Anul 3 o | Amild Apul 5
Costuri 435.600,00 435.600,00 435.600,00 375.100,00 375.100,00
Venituri 54.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Solit patimat -« #90.340,00-.  435.500,00 435.600,00 |~ 375.100,00 375.100,00

Se observa ca sustenabilitatea este asigurata, soldul de cash-flow este pozitiv.

Determinarea ratei de actualizare

Pentru actualizarea la zi a fluxurilor financiare si pentru calcularea valorii actualizate
nete (VNAF), trebuie definita rata actualizarii corespunzatoare.

Sunt mai multe cai practice si teoretice pentru estimarea ratei de referinta care sa fie

utilizata pentru actualizare in analiza financiara.

secdad membed
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Rata actualizarii. Rata la care valorile viitoare sunt actualizate la zi. De obicei este

aproximativ egala cu costul de oportunitate al capitalului. 1 euro investit la o rata anuala
a scontului de 4% va fi 1+4%=1,04 dupa un an; (1,04)x(1,04) + 1,1025 dupa doi ani;
1,05}x(1,05)x(1,05) = 1,157625 dupa trei ani, etc. Valoarea economica actualizata a unui
Euro care va fi cheltuit sau castigat in doi ani este 1/1.1025=0,907029; in trei ani
1/1,57625 = 0,863838. Operatia ultima este inversul celej prezentate mai sus.

Rata de actualizare folosita in analiza financiara ar trebui sa reflecte costul de
oportunitate al capitalului pentru investitor. Aceasta poate fi considerata o rambursare
anticipata pentru cel mai bun proiect alternativ.

Comisia recomanda aplicarea unei rate de actualizare financiara de 4% in termeni
reali ca valoare orientativa pentru proiectele de investitii publice.

Calculul si analiza indicatorilor de performanta financiari specifici investitiei

Rezultatele analizei financiare

Formuiele pentru calculul VNAF, RIRF folosite sunt:

NPV(5) =50 / (1+i)0 +S1 / (1+i)1+ 52 / (1+i )2+...+ Sn / (1+i )n
RIR= rmin+(rmin+rmax)*[VNA(+)}/(VNA(+)+ [VNA(-) | )]

VANF/c 447403,9948
RIRF/C 12%
Fluxu! de numerar 0

10,3, Analiza Economica
Obiectivele si scopul analizei economice
Analiza economica evalueaza contributia proiectului la bunastarea economica a regiunii
sau a tarii. Ea este efectuata in numele intregii societati (regiune sau tara) in locul doar

al proprietarului infrastructurii ca in cazul analizei financiare.

Rezultatele analizei sunt reflectate in indicatorii: VNAE si RIRE. Sustenabilitatea
economica a proiectului este data de existenta excendetului economic la finalul fiecarei

perioade din anii de previziune,

o Kii;

Centrul de idei si Solutii Financiare




s h "':é_r‘_a\sedinle de sedinté:
.. 7% Consilier,

Cen |

Cabi T

ca e

Ipoteze si metode avute in vedere la elaborarea analizei cost-eficacitate

Realizarea analizei economice s-a facut plecand de la tabele analizei finciare pe baza

carora s-au facut corectiile necesare. Aceste corectii au fost:

» Corectii fiscale: se deduc taxele indirecte (de ex. TVA), subventiile si transferurile
simple (de ex. plata contributiilor de asigurare sociala). Cu toate acestea, preturile
trebuie sa includa taxele directe. De asemenea, daca anumite taxe indirecte/ subventii

sunt destinate corectarii efectelor externe, atunci acestea trebuie sa fie incluse.

¢ Corectii pentru efectele externe: este posibil sa se genereze anumite impacturi care
depasesc proiectul si afecteaza alti agenti economici fara a obtine vreo compensatie.
Aceste efecte pot fi negative sau pozitive. Deoarece, prin definitie, efectele externe apar
fara compensatii monetare, acestea nu vor f prezente in analiza financiara si prin

urmare trebuie sa fie estimate si evaluate.

* De la preturi de piata la preturi contabile (fictive): pe langa denaturarile fiscale si
efectele externe, exista si alti factori ce pot indeparta preturile de echilibrui pietei
competitive (respectiv eficiente): regimurile de monopol, barierele comerciale,
regulamentele de lucry, informatiile incomplete, etc. In toate aceste cazuri, preturile de
piata adoptate (respectiv financiare) sunt inselatoare; in schimb, trebuie sa se foloseasca
preturi contabile (fictive), care reflecta costurile de oportunitate ale intrarilor si
disponibilitatea consumatorilor de a plati iesirile. Preturile contabile se calculeaza prin

aplicarea factorilor de conversie la preturile financiare.

Identificarea si cuantificarea beneficiilor economice generate de proiect

Beneficiul 1.

- Locuri de munca create pe durata executiei - 0 locuri de munca
- Locuri de munca create pe durata exploatarii - 3 locuri de munca

Svenlale mombrd
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In cuantificarea acestui beneficiu plecam de la premisa ca statul roman cheltuie lunar
suma de cca 1750 ron cu fiecare persoana neocupata (reduceri, ajutoare somaj,

subventii, etc)!

Peste 400 de euro pe luna

FOSTULLENAR CUTUNSOMER CARE A AVUTENSALARIU BRUT DE 1581 D LEE-

Taxe, inpoztte, condribute Yakoe minome [lod]  Taxe, impozite, comdinik VaioH mindimne {3}
mdemnizatia de somaj 544 Fondul pentre accidente de munca,
Fondu! te semaj (angajat) 9 boli profesionsle {angaiator) 3
fondul de semaj (amajistor) 9 Comributic poatal tuxedii
CAS angajat 198 viindemnizatii {angojator) 16
CAS angajotor 391 Fonddd de garantare 2
CASS angsjot 103 ¢ Jor sslariale (angajatos) 5
CASS angajator 98 ComisionThe 3
Deducere personats (sngajat) 140 Total 1.750
’ P UBRD i el walerd 1t it ] S e IV € T Al ST
oot angajot 229 T s Vo e s

Beneficiul 2.

- Beneficii economice rezultate pentru protectia mediului - beneficiu greu de

cuantificat monetar
- Beneficii economice din cresterea calitatii serviciului de iluminat - beneficiu greu

de cuantificat monetar

Identificarea si cuantificarea externalitatilor negative

Nu au fost identificate externalitati negative cuantificabile monetar,

Corectii fiscale si Conversia preturilor de piata
Din punct de vedere al corectiilor fiscale, singurele corectii care se impun sunt:

- eliminarea TVA-ului din costurile de mentenanta cat si din investitie
- eliminarea costurilor cu avizele si taxele din investitie

- eliminarea costurilor cu diversele si neprevazutele din investitie

- eliminarea impozitului pe profit si dividendele

Referitor la conversia preturilor de piata, in cazul nostru nu au fost incluse costuri (cu
exceptia TVA-ului) ce ar trebuie sa fie corectate, in conformitate cu GHIDUL NATIONAL

! hitp:/fwww,zl ro/profesiifcat-ne-costa-desfiinlarea loc urilor-de-munca-statat-pierde S 008 de euro-pe-an-
cutiecare somer-5303474 siinformatie confirmata de catre TAXHouse - Anca Grigorescu, avocat partener in
cadrul casei de avocatura bpv Grigorescu

SocEAle membri
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PRIVIND ANALIZA COST BENEFICIU, elaborat de JASPERS in colaborare cu Ministerul
Economiei si Finantelor, disponibil la

hitp://discutiimtinante.ro/static/10/Mfp/evaluare/Ghid ACB_RO.pdf.

Astfel, conform acestui ghid, nici una din categoriile enumerate nu se regasesc printre
costurile proiectului,

Categorie de cost Factor de Comentariu
conversie

Adticole care se pot comercializa 1

Articole care nu se pot comeraaliza 1 dacd nu se ustifica altlel

Forta de munca caificats 1

Forta de munca necalificats SWRF formu & de calcdl {*-g) x (1)
Achizitia de teren 1 dacd nu se wistifica altfel
Transferusi fipanciare 3

Costurile si beneficiile care apar in diferite momente trebuie actualizate. Procesul de
actualizare este efectuat, ca si in cazul analizei financiare, dupa determinarea tabelului
pentru analiza cost-eficacitate.

Rata actualizarii in analiza proiectelor de investitii - rata actualizarii sociale incearca sa
reflecte viziunea sociala asupra modului in care costurile si beneficiile viitoare trebuie
evaluate in raport cu cele actuale. Ea poate diferi de rata actualizarii financiare in cazul
in care piata capitalului este imperfecta (ceea ce se intampla intotdeauna in realitate).

Literatura teoretica si practica internationala prezinta o gama larga de abordari in
interpretarea si alegerea valorii ratei actualizarii sociale care sa fie adoptata. Experienta
internationala este foarte larga si a implicat diferite tari ca si organizatii internationale,

Cu toate acestea o rata a actualizarii sociale europene de 4,5% poate avea
justificari diferite si poate furniza un jalon standard pentru proiectele publice,

<=

VElement s Ténull - g | Anulz Anuf 3 Anula Anuls
Corectii Fiscale 20.117,65 20.117,65 20.117,65 11.336,13 11.336,13
Eliminarca TVA-ulut din 7.983,19 7.983,19 7.983,19 0,00 0.00
mvestifie

Eliminareq costurilor cu avizefe
sttaxete din ivestitie - 0 0 0 0 0
redevento

Climinoeea costurifo cu
diversele si neprevazutele din 0 0 [§] () 0
fnvestite

S lile wembmd
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pomnarea TVA din costurile de 1213445 | 12.134,45 1213445 | 11.336,13 | 11.336,13
f:'!:',fn.mmt?o impozibuld pe profit 0 0 0 0 0
si dividendie
Beneficii economice 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00
!.o.t“w'r de mm.'r(,fa create pe 0 0 0 0 0
durata executio
Louisrt de munca areate pe 63.000,00 63.000,00 63.000.00 | 63.000,00 [ 63.000,00
durato exploatarts
Efecte evonomice - prn
imbunototirea sonatati
persoanelor 11 varsto
Externalitati negative 0 C 0 0 0
E,f'er;!‘_ui poluari din timpul 0 0 0 0 0
fucrarifor
Cash flow financior neactualizat 39.600,00 39,600,00 39.600,00 34.1003,00 34.100,00
Cash flow economic 122.717,65 | 122.717,65 | 122.717,65 | 108.436,13 | 108.436,13
neactpafizot
Factor de auctualizare 0,96 0,92 0,88 0,84 0,8
Cash flow economic actualizat 117.808,94 112.900,24 107.991,53 91.086,35 86.748,91
Rezultatele analizei economice:
VYANL/e 516.535,97
IRRE/¢ 11,07%
B /C 1,31

104, Intocmirea costubui comparativ de referinta

Costul comparativ de referinta, denumit in continuare CCR, estimeaza un cost ipotetic la

care se adauga valoarea riscurilor, in cazul in care autoritatea contractanta ar realiza
acest serviciu cu forte si resurse financiare proprii.

Componentele de baza ale CCR sunt:

a) costul primar de referinta;
b) neutralitatea competitiva;
c) riscul transferabil;

d) riscul retinut.

Costul primar de referinta reprezinta costul de baza al serviciului in cazul solutiei
clasice de achizitii publice. Costul primar de referinta include toate cheltuielile de
capital, costurile directe si indirecte ale efectuarii prestatiei pentru o durata egala cu
durata concesiunii avuta in vedere.

socretaty wembrl
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Neutralitatea competitiva reprezinta totalitatea avantajelor competitive nete ce s-ar

putea genera printr-un proiect al autoritatii contractante si care sunt rezultate din
natura proprietatii publice. Aceasta componenta permite o cuantificare corecta si
echitabila a costurilor reale pentru realizarea serviciului cu resurse private.

Riscul transferabil reprezinta cuantificarea valorica a tuturor riscurilor ce urmeaza sa
fie preluate de concesionar.

Riscul retinut reprezinta cuantificarea valorica a tuturor riscurilor ce urmeaza sa fie
preluate de autoritatea contractanta.

CALCULUL costului primar de referinta

Elernéint cheitulala #&&ul 1 ggﬂl’mui 2 k@nul 3 Anula o Anul 5 - | Ciesicitate
Calcularea
neutratitati

competitive prin
cuantificarea
valori avantajelor
nete. 270.000,00 270.000.00 270.000,060 270.000,00 2/70.000,00 | annual
Costun cu energia
consumata 40.000.00 46.000,00 40.000,00 40.0060,00 A40.000,00 | annual
Costuri de
intretinere -
reparatit anuale,
Imvestitn si
modernizari 50.000,00 0. 000,00 50.000,010 0,00 0.00 | annual

Costuri cn

36.000.00 36.000,00 16.000,00 31.000,00 21.000,00 | annual
— S (o rr - -

' #e6o0000 | 385.000,00

1.000,00 | 341.000,00 | apnual

Venituri 435 600,00 | 435.600,00 | 435.600,00 | 375.100,00 | 375 100.00 | annual
Costul primaride | i T . : )
f 39.600,00°1  39.600,00 39.600,60 34.300,00 34.100,00 | annial

CALCULUL neutralitatii competitive

Neutralitatea competitiva elimina avantajele nete competitive care survin in cazul unui
proiect al autoritatii contractante datorita proprietatii publice. Aceasta permite o
evaluare competenta a eficientei intre CCR si costurile sectorului privat prin eliminarea
efectelor generate de proprietatea publica, cuantificabile in costuri echivalente. Scopul
calcularii neutralitatii competitive este dat de necesitatea eliminarii distorsiunilor care
apar in alocarea resurselor ca urmare a proprietatii directe a autoritatii contractante.

oo latc membed
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Neutralitatea competitiva include doar avantajele si dezavantajele care survin intr-un

proiect public si care nu apar in cazul unei afaceri private. Neutralitatea competitiva nu
include diferentele de performanta sau eficienta care apar intr-o piata competitiva si ar
trebui sa fie separate de diferentele in materie de costuri aferente in cele doua cazuri:
sectorul public si sectorul privat.

Avantaje: venituri Dezavantajl : pierder
estimate S ani suplimentare
Identificarea efectelor proprietatii de stat
{avantaje si dezavantaje financiare) -2.192.300
Dezavantaj 2 ;
pierderea redeventei
2.057.000,00 -241.153

Stabilirea avantajelor nete 2.057.000,00 -2.433.453

Calcufarea neutralitatii competitive prin

e . A 681.847,00
cuantificarea valorii avantajelor nete.

CALCULUL - Identificarea si evaluarea riscurilor

In contextul CCR, riscul reflecta potentiale costuri suplimentare peste costul de baza
presupus in costul primar de referinta.

Riscurile identificate sunt:

A [scurj i
- Locatia investitiei - amplasarea ei
- Proprietatea locatiei - detinerea terenului si a investitiei in domeniul public/privat al
Orasului Cajvana
- Amplasarea fata de alte entitati si infrastructuri economice necesare unei activitati
- Amplasarea acesteia in zone protejate din punct de vedere al mediului
B. Riscuri structje - proi - vicii e
- Riscul ca elemente constructive ale constructiei de aiba vicii ascunse de executie
- Riscul ca proiectarea sa aiba vicii ascunse, vicii cu efect direct in exploatarea la capacitate
maxima/optima a infrastructurii
- Riscul ca solutiile tehnice si functionale (echipamente, circuite, facilitati) sa fie depreciate
sau sa se deprecize rapid
iscyti in e a qctivitatii

- Riscul evolutiei negative a rezuitatelor sectorului energetic si a serviciilor publice
- Modificarea costurilor creditarii cu efecte directe in activitatea operatorului
- Riscul de insolvabilitate
- Modificari ale sistemului de impozitare

Rj [ rerii, veniturj i iner:
- Riscul concurentiai
- Inrautatirea situatiei economice generale

sepelale ﬂ{/m‘n}f
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- Schimbari in domeniul energetic si a serviciilor publice
- Riscul suportabilitatii tarifelor minime
- Publicitate adversa
- Riscul scaderii preturilor chiriilor
- Riscul necesitatii efectuarii unor chetuieli de reparatii majore pentru continuarea activitatii
- Riscul defectarii unor echipamente
- Riscul insolvabilitatii rezidentilor
- Riscul necesitatii unor investitii suport
- Riscul litigiilor
- Riscul securitatii bunurilor
- Riscul de asigurare
- Riscul de furnizare a utilitatilor
- Riscul capacitatii de management
- Riscul de cash-flow
i islati ith

- Schimbari legislative in domeniul energetic
- Schimbari legislative in domeniul serviciilor publice
F. jscuri natur
- Situatii de razboi - conflicte zonale
- Cutremur si alte evenimente naturale
- Terorism
- Forta majora

; R , , ibui
- Riscul de pregatire
- Opozitia publica fata de proiect
- Pregatirea necorespunzatoare a documentatiei de atribuire
- Semnarea contractului de concesiune

In conformitate cu registrul si inventarul riscurilor, acestea sunt preluate de catre
concesienar in proportie de 95%.

1050 Deterniinarea structurii preliminare a concesiunii
Tinand cont de elementele identificate pana in prezent:

- Faptul ca toate bunurile puse la dispozitia concesionarului sunt bunuri de retur;

- Faptul ca din previziunile financiare si economice rezulta ca nu sunt necesare
preluarea unor riscuri financiare de catre concendent prin efectuarea de plati;

- Faptul ca din previziunile financiare si economice rezulta ca este suportabila o
redeventa anuala de pana la 2%;

- Faptul ca riscurile sunt preluate de catre concesionar in proportie de 95%;

duc la concluzia ca solutia potriva este: concesiongrea iciulyi de ilumina blic

al Oragsului Cajvang este cea a concesionarii conform prevederilor L1 00/2016, fara

oo lale membrd
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lata nici unei sume de bani de catre Orasul Cajvana entru acoperirerea costurilor
sau riscurilor in favoarea concesionarului.

10.6. Analiza elementelor prevazalte [a art 14, alin 3 din NGB67 /2016

10.7.1. Taxa pe valoarea adaugata

Contractul vizat este un contract de servicii ~ cu plata unei redevente -
regimul fiscal al TVA-ului nu face obiectul analizei.

10.7.2. Costuri suplimentare asociate finalizarii lucrarilor inainte de termenul

contractual

Contractul vizat este un contract de delegare- costurile suplimentare
asociate finalizarii lucrarilor inainte de termenul contractual nu sunt
specifice si nu se pot analiza.

10.7.3. Costul reluarii procedurii de atribuire a contractului de concesiune

Contractul vizat este un contract de delegarea - costul reluarii procedurii
de atribuire a contractului de concesiune este estimat la cca 20 000 lei - ca
fiind costuri directe si indirecte ce intervin datorita alocarii resurselor
umane in procesul de atribuire a concesiunii.

10.7.4. Venituri din refinantarea proiectului

Contractul vizat este un contract de delegare- cu plata unei redevente -
analiza veniturilor din refinantarea proiectului nu este specifica acestui tip
de contract.

10.7.5. Costurt de monitorizare st administrare a proiectului

Contractul vizat este un contract de delegare - cu plata unei redevente -
acest aspect presupune existenta unor costuri - sub forma costurilor cu
resursele umane din cadrul Orasului Cajvana pentru supervizarea
derularii contractului - costuri estimate anual la suma de 1200 lei brut.

Socw.lals membed
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10.7.6. Asigurari

Contractul vizat este un contract de delegare - cu plata unei redevente -
costurile asigurarilor fiind o cheltuiala de exploatare ce revine
concesionarului.

10.7.7. Rata de discontare

Rata de discontare utilizata in cadrul calculelor a fost de 4% pentru analiza
financiara si de respectiv 4,5% pentru analiza economica. In orice caicul
efectuat la elaborarea documentatiei de atribuire se recomanda pastrarea
acestei rate de discontare,

11. Analiza riscului de operare - transferabilitate

Riscurile de operare sunt:

k | e EXPLOATARE PRIN CONCESIONARE

- Riscul concurential ciscul revine in lotalitate concesionarokii
- Inrautatirea situatiei economice generale riscul revine in totalitate convesionarului

- Schimbari in domeniul energetic si al serviciilor . Lo ‘ . .
viscud revine in totalitate concesionarulie

publice
- Riscul suportabilitatii tarifelor minime tiscul revine in totatitate concesionacnlni
- Publicitate adversa riscul revisie in tolalitate concesionarulkui

- Riscul necesitatii efectuarii unor chetuieli de

.. . . e e riscul revine in tolafdale concesionaraini
reparatii majore pentru continuarea activitatii

- Riscul defectarii unor echipamente riscul revige in tolalitale concesionarukui
- Riscul necesitatii unor investitii suport viscul revine in totalitate concesionargiuj
- Riscul litigiilor risced revine in tolalitate concesiomarului
- Riscul securitatii bunurilor viscul revine in totafitate convesionarului

sz lale membed
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- Riscul de asigurare riscul revine s totalitate concesionarului
- Riscul de furnizare a utilitatilor riscul revine in totalitale concesisnaralui
- Riscul capacitatii de management riscul revise intolalitate concesionarului
- Riscul de cash-flow riscul revine in totatitate congesionarului

Toate riscurile de operare sunt transferate in sarcina concesionarului, spre
avantajul concedentului Orasul Cajvana, in proportie de 100%.

12, Rezultatele studiului de fundamentare o deciziei de
concesionare
Rezultatele studiului de fundamentare elaborat sunt urmatoarele:

- Este justificata necesitatea si oportunitatea concesiunii prin delegare a serviciului de
iluminat public al Orasului Cajvana

- Proiectul este realizabil prin concesionarea serviciilor de administrare si operare
prin delegare a serviciului de iluminat public al Orasului Cajvana conform
prevederilor L100/2016, fara plata nici unei sume de bani de catre Orasului Cajvana
pentru acoperirerea costurilor sau riscurilor in favoarea concesionarului.

- proiectul raspunde cerintelor si politicilor entitatii contractante - in concordata cu
obiectivele stabilite la realizarea investitiei

- aufost luate in considerare diverse alternative de realizare a proiectului:

- optiunea de a achizitiona conform L98/2016 servicii de administrare si operare
prin delegare pe baza de contract - achizitii publice clasice (riscurile nu se
transfera la prestator, acestea raman in sarcina achizitorului Orasului Cajvana)

- optiunea de a concesiona serviciile in baza L100/2016 {riscurile se transfera la
concesionar in proportie de 95%)

- varianta de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de delegare este mai
avantajoasa in raport cu varianta prin care proiectul este prevazut a fi realizat prin
atribuirea unui contract de achizitie publica

g late membrd
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- proiectul nu beneficiaza de sustinere financiara din partea entitatii contractante

Orasul Cajvana

13. Datele nccesarc stabilirii concesiunii

Ls 1o Stabilivea valoris estimate a concesiunii

- In conformitate cu prevederile ART. 13 din Legea 100/2016, valoarea unei
concesiuni de lucrari sau a unei concesiuni de servicii este cifra totala de afaceri a
concesionarului generata pe durata contractului, fara TVA, in schimbul lucrarilor
st serviciilor care fac obiectul concesiunii, precum si pentru bunurile accesorii
acestor lucrari si servicii.

- In conformitate cu prevederile ART. 13 din Legea 100/2016 - valoarea
estimata se calculeaza astfel:

(1) Entitatea contractanta calculeaza valoarea estimata a concesiunii de
lucrari sau a concesiunii de servicii utilizand o metoda obiectiva ce trebuie
specificata in documentatia de atribuire, prin raportare, in special, la
urmatoarele:

a) valoarea oricarei forme de optiune sau de prelungire a duratei
concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii;

b) venitul din achitarea onorariilor si a amenzilor de catre
utilizatorii lucrarilor/serviciilor, aitele decat cele colectate in
numele entitatii contractante;

¢) platile sau orice avantaje financiare, sub orice forma, efectuate
de catre entitatea contractanta sau de catre orice alta entitate
publica in favoarea concesionarului, inclusiv compensatia pentru
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respectarea obligatiei de serviciu public si subventiile publice de

investitii;

d) valoarea granturilor sau a oricaror avantaje financiare, sub orice
forma, primite de la terti pentru executarea concesiunii de lucrari
sau a concesiunii de servicii;

e) venitul din vanzarea oricaror active care fac parte din
concesiunea de lucrari sau din concesiunea de servicii, cu
respectarea prevederilor legale referitoare la regimul juridic al
bunurilor proprietate publica;

f} valoarea tuturor bunurilor si serviciilor care sunt puse la
dispozitia concesionarului de catre entitatile contractante, cu
conditia ca acestea sa fie necesare pentru executarea lucrarilor sau
furnizarea serviciilor;

g) orice premiu sau plata acordata candidatilor/ofertantilor.

Elementul 1- durata estimata a concesiunii - 5 ani (+ optiune maxima de prelungire 2,5
ani)
Elementul 2 - valoarea cifrei de afaceri estimate pe durata celor 5 ani (+ optiune

maxima de prelungire 2,5 ani)

Elementul 3 - valoarea tuturor bunurilor si serviciilor care sunt puse la dispozitia
concesionarului de catre entitatile contractante, cu conditia ca acestea sa fie necesare
pentru executarea lucrarilor sau furnizarea serviciilor

- )
b +Optitne de
Ana . L ANHS [ prelunglre -
- C “mazxing 2,5 ani
125.000,00
Venituri 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000.00 50.000,00 | 50.000,00
TOTAL GENERAL 375.000,00

TOTAL valoare concesiune = 375.000,001ei

152, Procedura recomandata de nermat
In conformitate cu prevederile ART. 14 din din HG 867/2016 ’entitatea contractanta
determina, pe baza analizei economico-financiare prevazute la art. 13, modul in care
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prolectul ar trebui realizat: fie printr-o concesiune, fie printr-un contract de achizitie
publica.”.

In urma studiului elaborat, se recomanda ca ”proiectul” {delegarea gestiunii sistemului
public de iluminta) se se faca printr-o concesiune in baza L.100,2016.

Totusi, in conformitate cu prevederile ART. 11 din Legea 100/2016,

" (1) Procedurile de atribuire prevazute de prezenta lege se aplica concesiunilor
de lucrari sau concesiunilor de servicii a caror valoare, fara TVA, este egala sau
mai mare decat pragul valoric de 24,977.096 lei;

- (2) Concesiunile de lucrari sau concesiunile de servicii a caror valoare este mai
mica decat pragul valoric prevazut la alin. (1) se atribuie, cu respectarea
principiilor generale prevazute la art. 2 alin. (2), in conditiile si potrivit
procedurilor reglementate prin normele metodologice de aplicare a prevederilor
prezentei legi.”

In conformitate cu prevederile ART. 73 din HG 867,/2016,

- " In cazul prevazut la art. 11 alin. (2) din Lege, entitatea contractanta atribuje

contractul de concesiune prin_aplicarea procedurij simplificate, conform

prezentului paragraf.”

Valoarea estimata a concesiunii (maxim 250000lei in cazul unei durate de 5 ani a
concesiunii si de 375.000,00 lei in cazul optiunii de prelungire cu maxim 2,5 ani)
face ca procedura recomandata de urmat sa fie - procedura simplificata,

13.3. Durata recomandata a coneesiunii

Durata recomandata pentru durata concesiunii este de 5 ani.
Se poate avea in vedere optiunea de prelungire (prin acordul partilor) cu maxim 50%
din durata initiala a perioadei, adica o durata maxima de 7,5 ani.

134, Valoarea redeventei
Se recomanda obtinerea unei redevente de intre 1% si maxim 2% anual din veniturile
generate de calitatea de concesionar.

13.5. Valoavea recomundata a sumclor de compensatic

In cazul in care operatorul nu ajunge anual la incasari de minim 50000 lei din
operatiunile de intretinere, interventie, extindere, modernizare, se propune o
tompensatie anuala ce urmeaza a fi achitata de catre Orasul Cajvana in suma de 5000
lei/an.
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Centrul de Idei si Solutit Financiare




AN Presedinie de seqi
B i ¥ : adi :
. o .Cb_nsuief, na

Cenrul de Idei si Solutii Financiare

13.6. Analiza necesitatii obtinerii avizolui Consiliului Concurchtoei

In conformitate cu prevederile QUG nr. 77/2014 privind procedurile\na;ionale din
domeniul ajutorului de stat " Art. 52 alin. (2) - Contractele de delegare vor putea fi
atribuite direct doar dupa obfinerea avizului CensiliuluiConcurentei cu privire la
respectarea prevederilor specifice din domeniul concurentei si al ajutorului de stat”. In
conditiile in care prezenta delegare se face prin procedura simplificata, nu este necesar
avizul Consiliului Concurentei.
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13.6. Analiza necesitatit oblinerii avizalui Consiliului Concurentoei

[n conformitate cu prevederile OUG nr. 77/2014 privind procedurile nationale din
domeniul ajutorului de stat " Art. 52 alin. (2) - Contractele de delegare vor putea fi
atribuite direct doar dupa obtinerea avizului ConsiliuluiConcurentei cu privire la
respectarea prevederilor specifice din domeniul concurentei si al ajutorului de stat”. In
conditiile in care prezenta delegare se face prin procedura simplificata, nu este necesar
avizul Consiliului Concurentei.
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13.6. Analiza necesitatii obtinerii avizului Consiliniui Concurcntei

In conformitate cu prevederile OUG nr. 77/2014 privind procedurile nationale din
domeniul ajutorului de stat " Art. 52 alin. (2) - Contractele de delegare vor putea fi
atribuite direct doar dupi obfinerea avizului ConsiliuluiConcurengei cu privire la
respectarea prevederilor specifice din domeniul concurentei st al ajutorului de stat”. In
conditiile in care prezenta delegare se face prin procedura simplificata, nu este necesar
avizul Consiliului Concurentei.
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CAP.I CADRUL LEGISLATHV

*Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009
privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de ser3 astfel incat s
respecte angajamentele Comunitatii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser3 pani in
2020 ,privind indeplinirea obiectivului de reducere a consumului de energie cu 20 % pana in
2020. Foaia de parcurs pentru trecerea la 0 economie competitivi cu emisii scizute de dioxid de
carbon péna in 2050, in special prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser3 din sectorul
energiei si la atingerea pana in 2050 a obiectivului de producere de energie electrica cu emisii
zero.

*Reducerea cu 20% a consumului de energie primara al UE pana in 2020 Europa da tonul
sub deviza 20-20-20:consumul de energie primara trebuie redus cu 20% si cota de energii
regenerabile sa creasca cu 20 % pana in anul 2020.

*Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind
eficienta energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE $i 2010/30/UE si de abrogare a
Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE(1).

*Legea 230/2006 actualizata decembrie 2016 legea iluminatului public, care specifica:
(1) Elaborarea si aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a
programelor de investitii privind dezvoltarea si modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare
aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalitatii de
gestiune, precum si a criteriilor si procedurilor de delegare a gestiunii intra in competenta
exclusiva a consiliilor locale,a asociatiilor de dezvoltare comunitara sau a Consiliului General al
COMUNEI Bucuresti, dupa caz.

(3) Strategiile autoritatilor administratiei publice locale vor urmari cu prioritate realizarea
urmatoarelor obiective:

e}reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor
echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat public judicios;

fipromovarea investitiilor, in scopul modernizarii si extinderii sistemelor de iluminat public;

* Planul National de Actiune in domeniul Eficientei Energetice parcbat de HG 122/2015 si
publicat in M.O. 169 bis/11.03.2015.

De asemenea autoritdtile publice locale realizeazd programe pe modernizare a
iluminatului public urmarind atat imbunatatirea calititii serviciului cat si reducerea facturii la

energie.
imbunatitirea eficientei energetice a sistemelor de iluminat {de exemplu, inlocuirea
lampilor existente cu altele noi, mai eficiente, utilizarea sistemelor digitale de control, a

2
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senzorilor de miscare pentru sistemele de iluminat);
SI:
* Cadrul legislativ aplicabil Legea 98/2016 republicata legea achizitiilor publice privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si
a contractelor de concesiune de servicii;
* H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
prevazute in Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor
de concesiune de lucréri publice si a contractelor de concesiune de servicii;
* Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;
* Legea nr. 51/2006 completata cu Legea 225/2016 a serviciilor comunitare de utilitati
publice;
* Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale;
* Ordin ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public;
* Ordin ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
iluminat public;
* Legea 121/2014 modificata cu Legea 160/2016 privind privind eficienta energetica;
* H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in
domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;
¢ Ordin ANRSC nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a
licentelor/autorizatiilor si a modelului de licenta/autorizatie eliberate in domeniul
serviciilor comunitare de utilitati publice;
¢ Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a consilului din 25 octombrie
2012 privind eficienta energeticd, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si
2010/30/UE si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/C;
¢ Ordinul 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat
public -publicat in Monitorul Oficial, Partea |, nr. 320, din 14 mai 2007;
¢ Ordinul 5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea
infrastructurii sistemului de distributiea energiei electrice pentru realizarea
serviciului de iluminat public - publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320, din 14
mai 2007;
* Ordonanta Guvernului 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public si privat de interes local - publicata in Monitorul
Oficial,Partea |, nr. 648, din 31 august 2002;
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CAP.IIl NORMATIVE TEHNICE

Principalele acte normative luate in considerare sunt:

17-2011 Normativ pentru  proiectarea, constructia si
exoloatarea instalatiilor electrice oentru clidiri:

1.FL 16-73 Executarea lucrarilor de iluminat public;

1.RE-Ip-3-91 Indrumar de proiectare pentru instalatii de iluminat
public;

1.RE-Ip-30-2004 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de
legare la pamant;

2.RE-1-17-82 Instructiuni privind repararea liniilor electrice
subterane cu tensiune pana la 35kV inclusiv:

3.RE-FT-61/77 Executarea si verificarea prizelor cu bentonita;

Fs-4-82 Executarea instalatiilor de legare la pamant in statii,

Lj-lp 08-76 Indrumar de proiectare a retelelor electrice de j.t. cu

NF 23-043 Probe tehnologice pentru PIF a instalatiilor electrice;

NP 062-02 Normativul pentru proiectarea sistemelor de

NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea

NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor

NTE 01 116/2001 Norma tehnica energetica privind incercarile si

Ordinul nr.35/2002 Ordinul pentru aprobarea  Regulamentului de

SR-13433/99-1 lluminatul cailor de circulatie;

TR-EN 13201-1 lluminat public - Selectarea claselor de iluminat

SR-EN 13201-2 Illuminat public - Cerinte de performanta

SR-EN 13201-3 lluminat public - Caleulu) performantelor

SR-EN 13201-4lluminat public- Metode de masurare a performantelor fotometrice

SR-EN 13201-5 lluminat public - Metode de masurare a performantelor fotometrice

SR-EN 40 Stalpi pentru iluminat
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CAP. [l DSPOZITH GENERALE

ART. 1

(1) Prevederile prezentului regulament se aplic3 serviciului de iluminat public din ORASUL
COJVANA, judetul SUCEAVA.

{2} Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea serviciului de
iluminat public, definind modalit3tile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea
serviciului, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator.

{3) Prevederile prezentului regulament se aplics, de asemenea, |la proiectarea, executarea,
receptionarea, utilizarea si intretinerea componentelor sistemuiui de iluminat public.

(4) Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare si
de modul in care este organizatd gestiunea serviciului de iluminat public, se vor conforma
prevederilor prezentului regulament.

{5) Conditiile tehnice si indicatorii de performant3 prevazuti in prezentul reguiament au
caracter minimal. Consiliul Local CAJVANA, poate aproba si alte conditii tehnice sau alti
indicatori de performanta pentru serviciul de iluminat public, pe baza unor studii de specialitate.

{6) Orice dezvoltare a retelei electrice de joas3 tensiune destinata iluminatului public se face
cu respectarea prezentului regulament.

ART. 2
Desfasurarea serviciului de iluminat public trebuie si asigure satisfacerea unor cerinte si
nevoi de utilitate publica ale comunitétilor locale, si anume:

a)ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;

b)cresterea gradului de securitate individuald si colectivd in cadrul comunitatilor locale,
precum si a gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;

clpunerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale
localitdtilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a sdrbatoritor legale sau religioase;

d)sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitdtilor;

e)functionarea si exploatarea in conditii de sigurant3 a infrastructurii aferente serviciului.
ART. 3

In sensul prezentului regulament, termenii si notiunile utilizate se definesc dup3 cum
urmeaza:

3.1- autoritati de reglementare competente - Autoritatea Nationala de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitdti Publice, denumit3 in continuare A.N.R.S.C., si Autoritatea Nationala de

Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare A.N.R.E.;
3.2- balast - dispozitiv montat in circuitul de alimentare a uneia sau mai multor ldmpi cu
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descércari, avand drept scop limitarea curentului la valoarea necesara:

3.3- beneficiari ai serviciului de ifuminat public - comunitatile locale in ansamblul lor;

34- caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natur3 tehnica, referitoare la
o instalatie sau la un sistem de iluminat;

3.5- dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveste la distributia, filtrarea
sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe [Ampi citre exterior;

3.6- echipament de masurare - aparatura $i ansamblul instalatiilor care servesc la masurarea
parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;

3.7- efect de grota neagra - senzatie vizuala realizat3 la trecerea de la o valoare foarte mare a
luminantei la o alta mult mai mici;

3.8- exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansambiu de operatiuni si activitati

executate pentru asigurarea continuitdtii si calitatii serviciului de iluminat public in conditii tehnico-
economice si de sigurantd corespunzitoare;

3.9- factor de mentinere a fluxului luminos - raportul intre fluxul luminos al unei lEmpi la un
moment dat al vietii sale si fluxul luminos initial, fampa functionand in conditiile specificate;

3.10- flux luminos 0 - marimea derivatd din fluxul energetic, evaluatd prin actiunea sa
luminoasa asupra unui observator fotometric de referint3;

3.11- grad de asigurare in furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizirii serviciului
necesar utilizatorului, intr-un interval de timp, precizat in anexa la contractul de furnizare/prestare a
serviciului de iluminat public;

3.12- igniter - dispozitiv care produce impuisuri de tensiune destinate s3 amorseze o lampa cu
descarcari fard preincalzirea electrozilor;

3.13- iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafata si aria respectivi;

3.14- iluminare medie E{m} - media aritmetica a ilumindrilor pe suprafata de caicul avuta in
vedere;

3.15- iluminare minimd E{min) - cea mai mica valoare a ilumindrii punctuale pe suprafata de
calcul avut3 in vedere;

3.16- iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii in evident3 a unor monumente de art3
sau istorice ori a unor obiective de importanta publica sau culturald pentru comunitatea locala;

3.17- iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatiilor de agrement,
pietelor, targurilor $i altora asemenea;

3.18- iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sarbatorilor si altor
evenimente festive;

3.19- iluminat stradal-pietonal - iluminatul cdilor de acces pietonal;

3.20- iluminat stradal-rutier - iluminatul cdilor de circulatie rutiers:

3.21- indicatori de performanti garantati - parametri ai serviciului de iluminat public prestat,

pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate si pentru care sunt previzute penalizari in licentd sau
in contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizirii lor;



Pl’ﬁ‘sedfn(e d - .
59 . .

4t

ROMANIA — JUDETUL SUCEAVA Voo
ORASUL CAJVANA N
CONSILIUL LOCAL .

primaria_cajvana@yahoo.com

3.22- indicatori de performanta generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat,
pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmdrii la nivelul operatorilor si care reprezintd

conditii de acordare sau de retragere a licentei, dar pentru care nu sunt prevazute penalizari in
contractele de delegare de gestiune, in cazul nerealizérii lor;

3.23- indice de prag Tl - cresterea pragului perceptiei vizuale TI, care conduce la orbirea
inconfortabild, caracterizand orbirea provocati de sursele de lumind aflate in campul vizual, in raport cu
luminanta medie a ciii de circulatie;

3.24- intensitate luminoasa I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursi si unghiul
solid elementar pe directia dat3;

3.25- intretinere - ansamblul de operatii de volum redus, executate periodic sau neprogramat
in activitatea de exploatare, avand drept scop mentinerea in stare tehnica corespunzatoare a diferitelor
subansambiluri ale instalatiilor;

3.26- ldmpi cu descarciri - lampi a cdror emisie luminoasd este produs3 printr-o descircare
electricd intr- un gaz sau in vapori metalici ori intr-un amestec de mai multe gaze sifsau vapori metalici;
3.27- {dmpi cu incandescentd - 1dmpi a ciror emisie luminoasd este produsa cu filamentul

incalzit la incandescenta prin trecerea unui curent electric;

3.28- lampi cu incandescentd cu halogen - ldmpi incandescente avand, in balonul de
constructie speciald, un mediu de un anumit halogen, care creeaza un ciclu regenerativ al filamentului
pentru marirea duratei de functionare si pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;

3.29- ldmpi cu incandescentd cu utiliziri speciale - Jimpi cu filament central, lampi
ornamentale, [dmpi cu reflector, l3mpi foto;

3.30- licenta - actul tehnic si juridic emis de AN.R.S.C., prin care se recunoaste calitatea de
operator al serviciului de iluminat public, precum si capacitatea si dreptul de a presta acest serviciu;

3.31- luminanta L - raportul dintre intensitatea luminoas3 elementard emisd de citre ochiul
observatorului i suprafata aparenta de emisie;

3.32- luminanta maxima L{max) - cea mai mare valoare a luminantei de pe suprafata de calcul
avuta in vedere;

3.33- luminanta medie L{m) - media aritmetica a luminantelor de pe suprafata de calcul avut3
in vedere;

3.34- luminanta minima L{min} - cea mai mica valoare a luminantei de pe suprafata de calcul
avuta n vedere;

3.35- nivel de iluminare/nivel de luminant3 - nivelul ales pentru valoarea ilumindrii/luminantei;

3.36- operator - persoanad juridicd titulard a unei licente de furnizare/prestare, emisa de

autoritatea competents;

3.37- punct de delimitare in cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul
de separare intre sistemul de distributie a energiei electrice si sistemul de iluminat public, care se
stabileste la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile si cutiile de distributie;
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3.38- punct de delimitare in cazul sistemelor folosite atit pentru iluminatul public, cat si
pentru distributia energiei electrice - punctul de separare intre sistemul de distributie a energiei electsice
si sistemul de iluminat public, care se stabileste la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a
corpurilor de iluminat public;

3.39- raport de zond aldturatd SR - raport intre iluminarea medie de pe o portiune de S m
latime sau mai putin, daci spatiul nu o permite, de o parte si de alta a sensurilor de circulatie, si
iluminarea medie a caii

de circulatie de pe o latime de 5 m sau jumatate din l3timea fiecirui sens de circulatie, daca aceasta
este mai mica de5 m;

3.40- reabilitare - ansamblul de operatiuni efectuate asupra unor echipamente sifsau instalatii
care, fard modificarea tehnologiei initiale, restabilesc starea tehnici si de eficientad a acestora la un nivel
apropiat de cel avut la inceputul duratei de viat3;

3.41- retea electrica de joasa tensiune destinata iluminatului public - ansamblu de posturi de
transformare, cutii de distributie, echipamente de comanda/control si masurd, instalatii de legare

la pdmant, conductoare, izolatoare, cleme, armituri, stalpi, fundatii, console, aparate de iluminat si
accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

3.42- serviciu de ituminat public - activitate de utilitate publica si de interes economic si social
general, aflatd sub autoritatea administratiei publice locale, care

are drept scop asigurarea iluminatului cdilor de circulatie auto, arhitectural, pietonal, ornamental si
ornamental-festiv;

3.43- sistem de distribufie a energiei electrice - totalitatea instalatiilor detinute de un operator
de distributie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de

sustinere si de protectie ale acestora, statii electrice, posturi de transformare $i alte echipamente
electroenergetice conectate intre ele, cu tensiunea de linie nominal3 pana la 110 kV inclusiv, destinate
transmiterii energiei

electrice de la retelele electrice de transport sau de la producatori catre instalatiile proprii ale
consumatorilor de energie electricd;

3.44- sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic si functional, amplasat intr-o dispunere
logicd in scopul realizarii unui mediu luminos confortabil si/sau functional si/sau estetic, capabil sa
asigure

desfasurarea in conditii optime a unei activitati, spectacol, sport, circulatiei, a unui efect luminos
estetic- arhitectural si altele, alcatuit din constructii, instalatii si echipamente specifice, care cuprinde:

- linii electrice de joasa tensiune, subterane sau aeriene:

- corpuri de iluminat, console st accesorii;

- puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere;

- echipamente de comand3, automatizare si misurare;

- fundatii, elemente de sustinere a liniilor, instalatii de legare la pamént, conductoare, izolatoare,
cleme, armaturi, utilizate pentru iluminatul public;
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3.45- sursd de tumind/lampd - obiectul sau suprafata care emite radiatii optice fn mod uzual

vizibile, produse prin conversie de energie, si care este caracterizatd printr-un ansamblu de proprietati
energetice, fotometrice sifsau mecanice;

3.46- tablou electric de alimentare, distributie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar
ce poate contine, dupd caz, echipamentul de protectie, comands, automatizare, masura si control,
protejat impotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public;

3.47- temperatura de culoare corelatd T{c) - temperatura radiatorului integral, a carui culoare,
perceputd datoritd incdlzirii, se aseamana cel mai mult, in conditiile de observare precizate, cu cea
perceputa a unui stimul de culoare de aceeasi stralucire;

3.48- uniformitate generald a Humindrii U{O){E] - raportul dintre iluminarea minims si
iluminarea medie, ambele considerate pe toata suprafata de calcul;

3.49- uniformitate generald a luminantei U(0)[L] - raportul dintre luminanta minima si
luminanta medie, ambele considerate pe toat3 suprafata de calcul;

3.50- uniformitatea longitudinald a luminantei U(I}[L] - raportul dintre luminanta minima si
luminanta maxima, ambele considerate in axul benzii de circulatie al zonei de calcul si in directia de
desfasurare a traficului rutier;

3.51- utilizatori - autoritdtile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare
comunitara constituite cu acest scop in calitate de reprezentant al comunitatii locale;

3.52- zond aldturatd - suprafata din vecinitatea imediat3 a c3ii de circulatie, aflat3 in campul
vizual al observatorului;

3.53- C.N.R.l. - Comitetul National Roman de lluminat;

3.54- C.L.E. - Comisia Internationald de lluminat.
ART. 4

3.1- infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functiondrii serviciului
de iluminat public din ORASUL CAJVANA, precum si infiintarea, dezvoltarea, modernizarea,
administrarea si exploatarea sistemelor de iluminat public intr3 in competenta exclusiva a
Consiliului local CAJVANA,

{2)- Consiliul local CAJVANA trebuie s3 asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe
criterii de competitivitate si eficientd economici si manageriali, avand ca obiectiv atingerea si
respectarea indicatorilor de performantd a serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a
gestiunii.

(3)- Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptata, Consiliul local
CAJVANA, va urmdri obtinerea unui serviciu de iluminat public corespunzator interesului general
al comunitdti lor locale pe care le reprezinti, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu
reglementarile C.I.E.
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ART.5

(1)- Sistemele de iluminat public se amplaseaz3, de reguls, pe terenuri apartinand domeniului
public sau privat al ORASULUI CAJVANA.

(2)- Utilizarea unor elemente ale sistemului de distributie a energiei electrice pentru servicii si
activitati publice, altele decat iluminatul public, se face cu aprobarea Consiliului local CAIVANA.
ART. 6

{1)- Serviciul de iluminat public va respecta si va indeplini, la nivelul ORASULUI CAJVANA,

indicatorii de performantd prevazuti in prezentul regulament, aprobati prin hotdrire a
Consiliului local CAJVANA.

(2)- Consiliul local CAJVANA poate aproba si alti indicatori de performanta in baza unor studii
de oportunitate in care se va fine seama cu prioritate de necesitatile comunitatii locale, de
starea tehnica si eficienta sistemelor de iluminat public existente, precum si de standardele
minimale privind iluminatul public, prevazute de normele interne si ale Uniunii Europene in
acest domeniu.

(3) Indicatorii de performantd se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului
regulament al serviciului.

ART.7
Serviciul de iluminat public se prevede pe toate ciile de circulatie publicd din ORASUL
CAJIVANA, cu respectarea principiilor ce guverneaza organizarea si functionarea serviciilor
comunitare de utilitdti publice.
ART. 8
Serviciul de iluminat public trebuie sa indeplineascd, concomitent, urméatoarele conditii de
functionare: a}-continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
b)-adaptabilitate |a cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitatii locale;
¢)-satisfacerea judicioasd, echitabild si nepreferentiald a tuturor membrilor comunitatii locale,
in calitatea lor de beneficiari ai serviciului;
d)-tarifarea pe baza de competitie a serviciului prestat;
e}-administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunitatilor locale;
f)-respectarea reglementérilor specifice in vigoare din domeniul transportului, distributiei si
utilizarii energiei electrice;
g)-respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, previzute de
normele interne si ale Uniunii Europene in acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.I.E..

10
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CAP. IV DESFASURAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

SECTIUNEA 1 Principiile si obiectivele realizarii serviciului de iluminat public
ART.9
Administrarea serviciului de iluminat public se realizeazi cu respectarea principiului:
a)- autonomiei locale;
b)- descentralizérii serviciilor publice;
c) -subsidiaritatii si proportionalitatii;
d}- responsabilitatii si legalitatii;
e)- asocierii intercomunitare;
f)- dezvoltarii durabile si coreldrii cerintelor cu resursele;
g)- protectiei si conservarii mediului natural si construit;
h})- asigurdrii igienei si sandtatii populatiei;
i}-administrdrii eficiente a bunurilor din proprietatea publicd sau privatd a unitatilor
administrativ- teritoriale;
j}-participarii si consultarii cetatenilor;
k)- liberului acces la informatiile privind serviciile publice.
ART. 10
Functionarea serviciului de iluminat public trebuie sa se desfasoare pentru: a)- satisfacerea
interesului general al comunitatii;
b})- satisfacerea cat mai completa a cerintelor beneficiarilor;
c)- protejarea intereselor beneficiarilor;

11
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d)- intdrirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunitatilor locale;

e}- asigurarea dezvoltarii durabile a unitatilor administrativ-teritoriale;

f)- cresterea gradului de securitate individual3 si colectivd in cadrul comunitatilor locale;

g)- punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale

localitatilor; h}-ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;

i}-marirea gradului de sigurantd a circulatiei rutiere si pietonale;

j)-crearea unui ambient pldcut;

k)-cresterea oportunitatilor rezultate din dezvoltarea turismului;

l}-asigurarea functiondrii si exploatdrii in conditii de sigurant3, rentabilitate si eficient3
economicd a infrastructurii aferente serviciului.

ART. 11

in exercitarea atributiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea si aprobarea
strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investitii
privind dezvoltarea si modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului
propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalititii de gestiune, precum si a
criteriilor si procedurilor de delegare a gestiunii, Consiliul Local CAJVANA, va urméri atingerea
urmatoarelor obiective:

a)-orientarea serviciului de iluminat public cétre beneficiari, membri ai comunitatii;

b)-asigurarea calitatii si performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu
directivele Uniunii Europene;

c}-respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care Romania
este afiliatd, respectiv de C.N.R.L

d)-asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunit&tii locale fa serviciul
de iluminat public;

e}-reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a
unor echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat public judicios;

f)-promovarea investitiilor, in scopul modernizarii si extinderii sistemului de iluminat public;

g)-asigurarea, la nivelul localitatilor, a unui iluminat stradal si pietonal adecvat necesititilor
de confort si securitate, individuald si colectiva, prevazute de normele in vigoare;

h)- asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental si ornamental-festiv, adecvat punerii in
valoare a edificiilor de important3d publica si/sau culturald si marcirii prin sisteme de iluminat
corespunzatoare a evenimentelor festive si a sdrbatorilor legale sau religioase;

i)- promovarea de solutii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime;

j)-promovarea mecanismelor specifice economiei de piatd, prin crearea unui mediu

12
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concurential de atragere a capitalului privat;

k}- instituirea evaludrii comparative a indicatorilor de performanta a activitatii operatorilor si
participarea cetatenilor si a asociatiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

I)- promovarea formelor de gestiune delegat3;

m)- promovarea metodelor moderne de management;

n)- promovarea profesionalismului, a eticii profesionale si a formarii profesionale continue a
personalului care lucreaza in domeniu.

SECTIUNEA a 2-a Documentatie tehnici

ART. 12

(I}-Prezentul regulament stabileste documentatia tebnicd minima necesars desfasurarii serviciului,

(2)-Regulamentul stabileste documentele necesare exploatarii, obligatiille proiectantului de
specialitate, ale unitdtilor de executie cu privire la intocmirea, reactualizarea, pastrarea si manipularea
acestor documente.

(3)-Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de ntocmire, pastrare si
reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare proprii, specifice
principalelor tipuri de instalatii.

{4)-Personalul de conducere al operatorului raspunde de existenta, completarea corect3 si pistrarea
documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentuilui regulament.

(5)-Proiectarea si executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal, iluminat
arhitectural, iluminat ornamental si iluminat ornamental-festiv sau a partilor componente ale acestora se
realizeaza in conformitate cu normativele si prescriptiile tehnice de proiectare si executie in vigoare,
avizate de autoritatile de reglementare din domeniile de competents; la proiectare se va tine seama de
reglementdrile n vigoare privind protectia si conservarea mediului.

ART. 13

{1)- Operatorul trebuie s& detin, sd pastreze la sediul s3u documentatia pusd la dispozitie de Consiliul
Local CAJVANA, necesara desfasurarii in conditii de sigurant3 a serviciutui de ifuminat public.

(2)-Operatorul, in conditiile alin. (1), va actualiza permanent urmitoarele documente:

a)- planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire;

b)-planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate in exploatare, inclusiv cele
subterane, actualizate cu toate modificirile sau completarile;

c)-planurile clddirilor sau ale constructiilor speciale avand actualizate toate modificirile sau
completarile;

d)- studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate
lucrarile aflate in exploatare sau conservare;

e)- cdrile tehnice ale constructiilor;

f) documentatia tehnica a utilajelor si instalatiilor si, dup3 caz, autorizatiile de punere in functiune a

13
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acestora;

g}- planurile de executie ale partilor de lucrari sau ale lucririlor ascunse;

h)- proiectele de executie ale lucrarilor, cuprinzdnd memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele
pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor si retelelor etc.;

i)-documentele de receptie, preluare si terminare a lucririlor cu:

- procese-verbale de masuratori cantitative de executie;

- procese-verbale de verificari si probe, inclusiv probele de performant si garantie, buletinele de
verificari, analiza si incercari;

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

- procese-verbale de punere in functiune;

- procese-verbale de dare in exploatare;

- lista echipamentelor montate in instalatii cu caracteristicile tehnice;

-procese-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneaza rezolvarea neconformitatilor si a
remedierilor;

i}-schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desDelgaz Gride de detaliu
actualizate conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecirei instalatii,
inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb;

k)-parametrii luminotehnici de proiect sifsau rezultati din calcul, aferenti tuturor instalatiilor de
iluminat public exploatate;

)-instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind manipularea,
exploatarea, intretinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor, precum si cértile/fisele tehnice ale
echipamentelor principale ale instalatiilor;

m}-normele generale si specifice de protectie a muncii aferente fiecirui echipament, fiecirei instalatii
sau fiecarei activitati;

n)- regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg personaiul;

o}- avizele si autorizatiile legale de functionare pentru clidiri, laboratoare, instalatii de masura,
inclusiv cele de protectie a mediului obtinute in conditiile legii;

p)- inventarul instalatiilor si liniilor electrice, conform instructiunilor in vigoare;

q)- instructiuni privind accesul in instalatii;

r)- documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

s)- registre de control, de sesizdri si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de manevre, de
admitere la lucru etc.

{3)-Arhivarea se poate realiza i in format digital.

ART. 14

{1)- Documentatia de baza a lucrdrilor si datele generale necesare exploatdrii, intocmite de agenti
economici specializati in proiectare, se predau titularului de investitie odatd cu proiectul lucririi
respective.

14
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{2)- Agentii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de executie,
in toate exemplarele in care s-au operat modificiri pe parcursul executiei si, in final, s3 inlocuiasci aceste
planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren si si predea proiectul,
inclusiv in format optoelectronic, Impreuna cu instructiunile necesare exploatirii, intretinerii si repararii
instalatiilor proiectate.

{3)- Organizatiile de executie si/sau montaj au obligatia ca, odatd cu predarea lucrarilor, sd predea si
schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situatiei de pe teren. in cazul in care nu
s-au facut modificari fata de planurile initiale, se va preda cate un exemplar din aceste planuri, avand pe
ele confirmarea ca nu s-au ficut modificari in timpul executiei.

{4)- In timpul executiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentatia intocmita de proiectant, fara
avizul acestuia.
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ART. 15

1) -Consiliul Local CAIVANA, precum si operatorul care a primit in gestiune delegati serviciul de iluminat
public au obligatia sa-si organizeze o arhiva tehnicd pentru p3strarea documentelor de baz prevazute la
art. 13 alin. (1), organizata astfel incat s& poata fi gisit orice document cu usurinti.

(2)-Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele si
documentele aflate in arhiva.

(3)-instrdinarea sub orice form3 a planurilor, schemelor sau documentelor aflate in arhivd este interzisa.
{4)-La incheierea activitatii operatorul va preda pe bazi de proces-verbal intreaga arhiva pe care si-a
constituit-o, fiind interzisa pastrarea de cétre acesta a vreunui document original sau copie.

(5)- Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona:

a)- data intocmirii documentului;

b}- numaérul de exemplare originaie;

c)- calitatea celui care a intocmit documentul;

d)- numarul de copii executate;

e)-necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentului,
numarul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

f)- data fiecdrei revizii sau actualiziri;

g)- calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;

h)- data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;

i}-lista persoanelor carora li s-au distribuit copii dupd documentul revizuit/actualizat;

j)-lista persoanelor care au restituit [a arhivd documentul primit anterior revizuirii/modificrii.

ART. 16

(1)-Toate echipamentele trebuie si aiba fise tehnice care s& contind toate datele din proiect, din
documentatiile tehnice predate de furnizori sau de executanti si din datele de exploatare luate de pe
teren certificate prin acte de receptie care trebuie s confirme corespondenta lor cu realitatea.

{2)- Pe durata exploatarii, in fisele tehnice se trec, dupa caz, date privind:

a)- incidentele sau avariile;

b)- echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

c}- incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria in cauzd;

d}- reparatiile efectuate pentru inlaturarea incidentului/avariei;

e}- costul reparatiilor accidentale sau planificate;

f)- perioada cat a durat reparatia, planificata sau accidentals;

g)- comportarea in exploatare intre dou3 reparatii planificate;

h)- data scadentd si tipul urmatoarei reparatii planificate (lucrari de intretinere curents, revizii tehnice,
reparatii curente si capitale);

i)- data scadentd a urmatoarei verific3ri profilactice;
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j)- buletinele de incerciri periodice si dupa reparatii.

(3)- Fisele tehnice se intocmesc pentru aparaturd, posturi de transformare, fundatii, instalatiile de legare
la pamant, echipamentele de comandd, automatizare, protectie si pentru instalatiile de teletransmisie si
telecomunicatii.

{4)- Pentru instalatiile de ridicat se va intocmi si folosi documentatia ceruti de normele legale in vigoare

(5)- Separat, se va tine o evidenta a lucrdrilor de intretinere curents, revizii tehnice, reparatii
curente si capitale.
ART. 17

{1)-Toate echipamentele, precum si conductele, barele electrice, instalatiile independente,
trebuie s& fie numerotate dupa un sistem care s3 permit3 identificarea rapida si usor vizibil3 in
timpul exploatarii.

(2)-La punctele de conducere operativa a exploatirii trebuie s3 se afle atat schemele generale
ale instalatiilor, cat si schemele normale de functionare.

(3)-Schemele trebuie actualizate astfel incit s3 corespund3 situatiei reale din teren, iar
numerotarea si notarea din scheme trebuie sa corespunda notarii reale a instalatiilor conform
alineatului (1).

(4)- Schemele normale de functionare vor fi afisate la loc vizibil pentru a preintimpina
accidentele,

ART. 18

{1)-Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza cirora se realizeaza conducerea operativi
a instalatiitor trebuie s fie clare, exacte, sa nu permitd interpretari diferite pentru o aceeasi
situatie, sa fie concise i sa contind date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul
starii acestuia, asupra regimului normal si anormal de functionare si asupra modului de
actionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

{2)-instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie s3 delimiteze exact indatoririle
personalului cu diferite specialitdfi care concurd la exploatarea, intretinerea sau repararea
echipamentului si trebuie sa cuprinda cel putin:

a} -indatoririle, responsabilit3tile si competentele personalului de deservire;

b}- descrierea constructiei 5i functionarii echipamentului, inclusiv scheme si schite explicative;

c}-reguli referitoare la deservirea echipamentelor in conditiile unei exploatiri normale
(manevre de pornire/oprire, manevre in timpul exploatérii, manevre de scoatere si punere sub
tensiune);

d)-reguli de prevenire si lichidare a avariilor;

e)-reguli de anuntare si adresare;

fl-enumerarea  functiilor/meseriilor  pentru  care  este  obligatorie insusirea
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nstructiunii/procedurii si promovarea unui examen sau autorizarea;

g)- masuri pentru asigurarea protectiei muncii.

(3)- Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneaz3 de coordonatorul locului de munca
$i sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnata in
acest sens, mentionandu-se data intrarii in vigoare.
(4)- Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de cate ori este nevoie,
certificandu-se prin aplicarea sub semn3tura a unei stampile "valabil pe anul.....".

Modificarile si completarile se aduc la cunostint3 sub semniturs personalului obligat s3 le
cunoasca si sa aplice instructiunea/procedura respectivi.
ART. 19

(1)- Operatorul serviciului de iluminat public din ORASUL CAJVANA, trebuie sa elaboreze, sa
revizuiasca si s aplice instructiuni/proceduri tehnice interne.

(2)-In  vederea aplicrii prevederilor alineatului (1} operatorul va intocmi liste cu
instructiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munci. Lista
instructiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupi caz, cel putin:

a)- instructiuni/proceduri tehnice interne generale;

b)-instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale, dup3 caz:

- retelele de transport si distributie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public;

- instalatii de masurd si automatizare;

- instalatiile de comand3, semnalizéri si protectii;

¢)- instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

d)- instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

e}- instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii si automatizari;

f)- instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucririlor de intretinere.

ART. 20

(1) -In instructiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisi schema normals de functionare a
fiecdrui echipament si pentru fiecare instalatie, mentionandu-se si celelaite scheme admise de
functionare a instalatiei, diferite de cea normals, precum si modul de trecere de la 0 schem3 normals la
alta varianta.

{2)- Pe scheme se va figura simbolic starea normal3 a elementelor componente.

(3)- Abaterile de la functionarea in schem3 normali se aproba de conducerea tehnicé a operatorului si
se consemneaza in evidentele operative ale personalului de desetvire,

ART. 21

Personalul angrenat in desfasurarea serviciului va intocmi ziinic situatii cu datele de exploatare, daca
acestea nu sunt inregistrate si memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate in
sistemul informatic sau cele intocmite de personalul operativ reprezintd forma primard a evidentei
tehnice.

18
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ART. 22

Documentatia operativa si evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic
superior, care va dispune masurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte si deranjamente
constatate in functionarea instalatiilor sau pentru cresterea eficientei si sigurantei in exploatare.

SECTIUNEA a 3-a Indatoririle personalului

ART, 23

{1)- Personalul de deservire se compune din toti salariatii care deservesc instalatiile aferente
infrastructurii serviciului de iluminat public avind ca sarcind de serviciu principald supravegherea
functiondrii si executarea de manevre in mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalatie sau intr-un
ansamblu de instalatii.

(2)- Subordonarea pe linie operativd si tehnico-administrativi, precum si obligatiile, drepturile si
responsabilitdfile personalului de deservire operativdi se trec in fisa postului si in
regulamentele/procedurile tehnice interne.

{3)- Locurile de munca in care este necesar3 desfasurarea activitatii se stabilesc de operator in
procedurile proprii, in functie de:

a}- gradul de periculozitate a instalatiilor si al procesului tehnologic;

b}- gradul de automatizare a instalatiilor;

¢}- gradul de sigurantd necesar in asigurarea serviciului;

d)- necesitatea supravegherii instalatiilor;

e)- existenta unui sistem de transmisie a datelor si a posibilitdtilor de executare a manevrelor de la
distanta;

f)- posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor si avariilor.

{4)- Tn functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul sa-
si indeplineascd atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii amplasate in locuri
diferite.

{S)- Principalele lucrari ce trebuie cuprinse in fisa postului personalului de deservire, privitor la
exploatare si executie, constau in:

a)- supravegherea instalatiitor;

b)- controlul curent al instalatiilor;

c)- executarea de manevre;

d)- lucrdri de intretinere periodici;

e) -lucrdri de intretinere neprogramate;

f)- lucrdri de interventii accidentale,

ART, 24

(1)- Lucrarile de intretinere periodice sunt cele previzute in instructiunile furnizorilor de echipamente,
regulamente de exploatare tehnic3 si in instructiunile/procedurile tebnice interne si se executd, de
reguld, fard intreruperea furnizarii serviciului.

(1) -Lucrdrile de intretinere curentd neprogramate se executd in scopul prevenirii sau eliminarii
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deteriordrilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite in figa postului si in instructiunile de exploatare.
SECTIUNEA a 4-a Analiza si evidenta incidentelor si avariilo
ART. 25
(1)- Tn scopul cresterii sigurantei in functionare a serviciului de iluminat si a continuit3tii
acestuia, operatorul va intocmi proceduri de analizd operativd si sistematicd a tuturor
evenimentelor nedorite care au loc Tn instalatiile de iluminat, stabilindu-se masuri privind
cresterea fiabilitatii echipamentelor si schemelor tehnologice, imbunatatirea activititii de
exploatare, intretinere, reparatii si cresterea nivelului de pregatire si disciplind a personalului.
(2)- Evenimentele ce se analizeazd se referd, in principal, la:

a)- defectiuni curente;

b)- deranjamente din retelele de transport si de distributie a energiei electrice, indiferent
daca acestea sunt destinate exclusiv instalatiilor de iluminat sau nu;

¢)- incidentele si avariile provocate de terti;

d)- limitarile ce afecteazd continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de
anumite situatii existente la un moment dat.

ART. 26

(1)- Deranjamenteie din retele de transport si distributie a energiei electrice sunt acele defectiuni care
conduc la intreruperea iluminatului public alimentat de la o ramura a retelei de transport sau dintr-o
retea de distributie care asigurd iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alei, tunel, pod sau altele
asemenea. {2)- Deranjamentele constau in declansarea voitd sau oprirea fortatd a unui echipament sau
instalatie, care nu influenteaza in mod substantial asupra calititii serviciutui, fiind caracteristice
echipamentelor si instalatiilor anexa.

ART. 27

Se considera incidente urmitoarele evenimente:

a)-declansarea prin protectie sau oprirea voitd a instalatiilor ce fac parte din sistemul de iluminat,
indiferent de duratd, dar care nu indeplinesc conditiile de avarie;

b)-reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementiri, pe o duratd mai mare
de 15 minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii.

ART, 28

Prin exceptie de la art. 27 nu se considerd incidente urmatoarele evenimente:

a}-iesirea din functiune a unei instalatii ca urmare a actionarii corecte a elementelor de protectie si
automatizare, in cazul unor evenimente care au avut loc intr-o alti instalatie, iesirea din functiune fiind
consecinta unui incident localizat si inregistrat in acea instalatie;

b)-tesirea din functiune sau retragerea din exploatare a unei instalatii sau parti a acesteia, datoritd
unor defectiuni ce pot sd apara in timpul incercirilor profilactice, corespunzitoare scopului acestora;

c}-iesirea din functiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia, daci a fost inlocuit
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automat cu rezerva, prin functionarea corectd a anclangarii automate a rezervei, i nu a avut ca efect
reducerea parametrilor luminotehnici;

d)-retragerea accidentald din functiune a unei instalatii sau a unui element al acesteia in scopul
eliminarii unor defectiuni, daca a fost inlocuit cu rezerva si nu a afectat calitatea serviciului prestat;

e)-retragerea din exploatare in mod voit a unei instalatii pentru prevenirea unor eventuale accidente
umane sau calamitati;

f)-intreruperile sau reducerite cantitative convenite in scris cu utilizatorul.

ART. 29

Se considerd avarii urméatoarele evenimente:

a)-intreruperea accidentald, totald sau partiald a iluminatului public pentru o perioadd mai mare de 4
ore, cu exceptia celui arhitectural, ornamentai si ornamental-festiv;

b}-intreruperea accidentald, totald sau partial3d a iluminatului arhitectural, ornamental st ornamental-
festiv pe o pericadd mai mare decat limitele prevazute in contracte;

c)-defectarea sau iesirea accidentald din functiune a unor instalatii sau subansambluri din instalatiile
de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durata
mai mare de 24 de ore;

d)-defectarea sau iesirea accidental3 din functiune a unor instalatii de iluminat, indiferent de efectul
asupra beneficiarilor, daca fac ca acestea s& ramand indisponibile pe o duratd mai mare de 72 de ore;

e)-dacd pe durata desfasurarii evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta isi schimba
categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va incadra pe toatd durata
desfasurarii lui in categoria avariei.

ART. 30

{l}-Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat dupa producerea evenimentelor
respective de catre factorii de rdspundere ai operatorului, de reguld, impreuns cu cei ai autoritatilor
administratiei publice locale.

{2)}-Operatorul are obligatia ca cel putin trimestrial sa informeze autorittile administratiei publice
locale asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor si masurile care s-au luat.

ART. 31

{I)-Analiza incidentelor si avariilor trebuie finalizata in cel mult S zile de la lichidarea acestora.

(2)- Analiza fiecarui incident sau avarie va trebui s3 aiba urmitorul continut:

a)- locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei;

b)- situatia inainte de incident sau avarie, daci se functiona sau nu in schem3 normal3, cu indicarea
abaterilor de la aceasta;

c)- cauzele care au favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor;

d)-descrierea cronologica a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, inregistriarilor
computerizate si declaratiilor personaluiui;

e)-manevrele efectuate de personal in timpul desfisuririi si lichidarii evenimentului;

f)-efectele produse asupra instalatiilor, daci a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea
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deteriorarii;

g)-efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de intrerupere, valoarea pagubelor
estimate sau alte efecte;

h})- stadiul verificarilor profilactice, reviziile si reparatiite pentru echipamentul sau protectiite care nu
au functionat corespunzitor;

i}-cauzele tehnice si factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;

j)-modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului si modul de respectare a
instructiunilor;

k)-influenta schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse instalatiile afectate de
incident sau avarie;

I}-situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare si reparatii si a cunoasterii lor, cu mentionarea
lipsurilor constatate si a eventualelor incélcari ale celor existente;

m)-mésuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente asemanitoare cu stabilirea
termDelgaz Gridor si responsabilitatilor.

{3)- Tn cazul in care pentru limurirea cauzelor si consecintelor sunt necesare probe, incercari sau
obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi
de 10 zile de la lichidarea acesteia.

{4)- Tn cazul in care in urma analizei rezultd ¢3 evenimentul a avut loc ca urmare a proiectarii sau
montarii instalatiei, deficiente ale echipamentului, calitatea slabd a materialelor sau datoritd actiunii sau
inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau in legitura cu instalatia sau echipamentul analizat,
rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati pentru punct de vedere,

{5)- Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune instalatiile
respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament si/sau a executantului, dupa caz,
participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autoritatii administratiei publice
locale.

(6)- Dacd avaria sau incidentul afecteazd sau influenteaza functionarea instalatiilor aflate in
administrarea altor operatori sau agenti economici, operatorul care efectueazi analiza va solicita de 1a
acestia transmiterea in maximum 48 de ore a tuturor datelor si informatiilor necesare analizirii avariei
sau incidentului.

ART. 32

{1)- Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneazi intr-un formular tip denumit "fisa de
incident”, iar la exemplarul care raméne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza
evenimentului,

{2)- Continutul minim al fisei de incident va fi in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1).

ART. 33

{1)- In vederea satisfacerii in conditii optime a necesitatilor comunitatii locale, operatorul va urmari
evidentierea distinctd a intreruperilor si limitdrilor, a duratei si a cauzelor de intrerupere a utilizatorului si
a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze in instalatiite tertilor, dacd au
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afectat functionarea instalatiilor proprii.

{2)- Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitari se va transmite trimestrial Consiliului
local CAJVANA.

ART. 34

{1)-Analiza deteriorarii echipamentelor se face in scopul determindrii indicatorilor de fiabilitate ai
acestora in conditii de exploatare.

{2)-Pentru evidentierea deteriordrilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau
avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament in
parte, rezultatele consemnandu-se intr-un formular-tip denumit “fisd pentru echipament deterijorat”,
care se anexeaza la fisa incidentului.

{3)-Pentru evidentierea deterioririi echipamentelor ca urmare a incercirilor profilactice, manipulrii,
reparatiilor sau intretinerii necorespunzitoare, neefectuirii la timp a reparatiilor sau revizilor
planificate, a scoaterii din functiune a acestor echipamente sau a instalatiei din care fac parte si care au
fost inlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a ficut aceast3 inlocuire) si care au avut loc in afara
evenimentelor incadrate ca incidente sau avarii, operatorul va tine o evidenti separata pe tipuri de
echipamente si cauze.

(4)- Evidentierea defectiunilor si deteriorarilor se face si in perioada de probe de garantie si punere in
functiune dupa montare, inlocuire sau reparatie capitali.

ART. 35

{1)- Fisele de incidente si de echipament deteriorat reprezintd documente primare pentru evidenta
statistica si aprecierea realizarii indicatorilor de performanta.

(2)- Pastrarea evidentei se face la operator pe toatd perioada cit acesta opereaza, iar la incheierea
activitatii de operare se aplica prevederile art. 15 alin. (4).

SECTIUNEA a 5-a Asigurarea sigurantei de functionare a instalatiilor

ART.36
(1}- Pentru cresterea sigurantei in functionare a serviciului de iluminat public si a asigurarii
continuitatii acestuia, operatorii vor intocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a
manevrelor in instalatiile apartinand sistemului de iluminat public.
(2)-Procedurile prevazute la alin. (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului
regulament.

ART. 37
Manevrele in instalatii se execut3 pentru:

a)modificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de instalatii fiind
determinate de necesitdtile obiective de adaptare a functionarii la cerintete utilizatorului,
realizarea unor regimuri optime de functionare, reducerea pierderilor etc. avand un caracter
frecvent si executandu-se mereu la fel, denumite manevre curente;
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b)modificarea configuratiei instalatiilor sau grupurilor de instalatii f3r3 ca acestea s3 aib3 un
caracter frecvent sau periodic, precum si cele care au drept scop retragerea din exploatare a
echipamentelor pentru lucrdri sau probe si redarea lor in exploatare, denumite manevre
programate;

c) izolarea echipamentului defect si restabilirea circuitului functional tehnologic al instalatiei
sau ansamblului de instalatii executate, cu ocazia aparitiei unui incident, denumite manevre de
lichidare a incidentelor.

ART. 38

in sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre in instalatii modificirile
regimurilor de functionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de automatizare Si
protectie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza
instructiunilor de exploatare, farad modificarea schemei de functionare aprobate.

ART. 39
(1)- Persoana care concepe manevra trebuie si cunoascd instalatia in care se vor executa
operatiile cerute de manevra, sa dispund de schema detaliatd corespunzitoare situatiei din
teren si schema tehnologica de executare a manevrei.

(2)- Manevrele trebuie concepute astfel incat:

a)-succesiunea operatiilor in cadrul manevrelor s3 asigure desfasurarea normali a acestora;

b)-trecerea de Ia starea initial3 la starea final3 dorita s3 se fac3 printr-un numar minim de

operatii;

c)-ordinea de succesiune a operatiilor trebuie s3 aibi in vedere respectarea procesului
tehnologic stabilit prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a instalatiei la care se
executd manevra;

d)-sd fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie le poate avea atat asupra
instalatiei Tn care se executd manevra, cat si asupra restului instalatiilor legate tehnologic de
aceasta, in special din punctul de vedere al sigurantei in exploatare;

e}-manevra sa se efectueze intr-un interval de timp ¢at mai scurt, stabilindu-se operatiile care
se pot executa simultan fard a se conditiona una pe alta, in functie de numirul de executanti si
de posibilitatea supravegherii directe de citre responsabilul de manevra;

f}-sd se tind seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii;

g)-fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comand3 de la distantd sa fie
urmatd de verificarea realizdrii acestei comenzi sau de verificarea realizirii efectului
corespunzator.
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ART. 40

Manevrele in instalatii se efectueazd numai pe baza unui document scris, denumit in
continuare foaie de manevr3, care trebuie $3 contina:

a} tema manevrei;

b} scopul manevrei;

¢) succesiunea operatiilor;

d) notatii in legdturd cu dispunerea si indeplinirea operatiilor;

e) persoanele care executd sau au legaturd cu manevra si responsabilitatile lor.
ART.41

Dupa scopul manevrei, foaia de manevr3 poate fi:

a)foaie de manevra permanents, al c3rei continut este prestabilit in instructiunile/procedurile
tehnice interne, putandu-se folosi la:

- manevre curente;

- anumite manevre programate, cu caracter curent;

- anumite manevre in caz de incident, avand un caracter curent;

b) foaie de manevrd pentru manevre programate, al cirei continut se intocmeste pentru
efectuarea de lucrdri programate sau accidentale si care prin caracterul siu necesitd o
succesiune de operatii ce nu se incadreazd in foile de manevri permanente.

ART. 42

Prin exceptie de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se executd fird foaie de manevr3, iar cele
de lichidare a incidentelor se executd pe baza procedurilor/instructiunilor de lichidare a incidentelor.

ART. 43

()-Intocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevrd se fac de citre persoanele desemnate de
operator, care au pregatirea necesara si asigura executarea serviciului operativ si tehnico-administrativ.

(2)-Nu se admite verificarea si aprobarea foilor de manevr3 telefonic.

(3)-in functie de necesitate, (a foaia de manevri se anexeazi o schem3 de principiu referitoare la
manevra care se efectueaza.

{4)-Foaia de manevra intocmita, verificatd si aprobat3 se pune in aplicare numai in momentul in care
exista aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de instalatii fn
cauza, conform procedurilor aprobate.

(S)-Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi initiate de persoane prevazute in
procedurile aprobate si care rispund de necesitatea efectusrii lor.

(6)-Executarea manevrelor in cazul lucrdrilor normale, programate, probelor profilactice trebuie
realizatd astfel incat echipamentul s3 nu fie retras din exploatare mai devreme decit este necesar si nici
sa nu se intarzie admiterea la lucru,
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ART. 44

{I)-Manevra inceputd de personalul nominalizat in foaia de manevr3 trebuie terminati, de reguld, de
acelasi personal, chiar daca prin aceasta se depaseste ora de terminare a programului normal de muncs,
in conditiile legii.

(2)-Exceptiile de la dispozitiile alin. (1) vor fi previzute in regulamentele proprii ale serviciului de
iluminat public,

{3)-Operatorul va stabili prin decizie si procedurd internd nomenclatorul cu manevrele ce se executi
pe bazd de foi de manevra permanente sau pe baza de instructiuni/proceduri tehnice interne.

ART. 45

{1)-Darea in exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instructiunilor de proiectare
sifsau ale furnizorului de echipament.

(2)-In perioadele de probe, manevrele si operatiile respective cad in sarcina organizatiei care executs
montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

ART. 46

(1)-in cazul executdrii manevrelor pe baza unor foi de manevrd, nu este necesar inscrierea in
evidentele operative a dispozitiilor sau aprobdrilor primite, a operatiilor executate, a confirmarilor
facute, toate acestea operandu-se in foaia de manevri.

{2)-Dupa terminarea manevrei se vor inscrie in evidentele operative ale instalatiei executarea acestora
conform foii de manevr3, ora inceperii si termindrii manevrei, starea operativi, configuratia etc., in care
s-au adus echipamentele respective, precum si orele la care s-au executat operatiile care prezinta
importantd in functionarea echipamentelor, instalatiilor sau ansamblurilor de instalatii.

SECTIUNEA a 6-a Conditii tehnice de desfasurare a serviciului de iluminat public

ART. 47

(-lluminatui public stradal se realizeaza pentru iluminatul cdilor de circulatie publics, str3zi, trotuare,
piete, intersectii, parcari, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje sub si supraterane.

{2)-lluminatul public se va realiza de regula cu surse de (umin3 de inalta eficienta energetica pentru
toate tipurile de cai de circulatie principale si secundare.

(3)- Tn sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumind de inalta eficienta energetica , cu
exceptia cailor de circulatie declarate ca avand caracter istoric, unde se pot folosi surse de lumina/l3mpi
cu incandescentd pentru pdstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreste a fi scos in
evidenta.

{4)-lluminatul public se realizeaza prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea
normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI.

(5)-Alegerea surselor de lumind se face in functie de eficacitatea luminoas3 si de durata de
functionare a acestora, astfel incat costurile de exploatare si fie minime.

ART. 48

(1)-in ORASUL CAJVANA, corpurile de iluminat se amplaseaza pe stalpi din beton sau metal ;
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{2}-in in parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu distributie directs,
semidirecta sau directa-indirecta, dupa caz.

(3)-Din motive estetice si de securitate, reteaua de alimentare cu energie electrici se va realiza de
reguld subteran si numai in cazuri particulare, cand conditiile tehnice nu permit, aerian.

{4}-in cazul alimentsrii cu energie electricd prin retea subterand, corpurile de iluminat montate pe
stalpi vor fi racordate la reteaua de alimentare cu energie electrica in unul dintre urmitoarele moduri:

a}-prin manson de derivatie, montat la baza fiecirui stalp;

b)-prin cleme de intrare-iesire Tn nisa stalpului sau cutie de intrare-iesire, montat3 la baza fiec3rui
stdlp, prevazandu-se i asigurarea locald a derivatiei.

ART. 49

{(1)}-In cazuri bine justificate si cu aprobarea Consiliului Local CAIVANA, se admite sciderea
uniformitatii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioars.

(2)-In cazul reglajului in trepte, nivelul de iluminat sau luminantd, dupa caz, trebuie si poata fi redus
sau ridicat |a toti stalpii simultan si in aceeasi masurd prin conectare si deconectare comandate in trepte.

ART. 50

Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese tinandu-se cont de caracteristicile
tehnice, care trebuie s fie conforme cu:

a}- destinatia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;

b)- conditiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;

¢}- conditiile de montaj pe stdlpi, suspendat, cu racordare la retea;

d-} protectia impotriva electrocutarii;

e)- conditiile de exploatare - vibratii, socuri mecanice, medii agresive;

f)- randamentul corpurilor de iluminat;

g)- caracteristicile luminotehnice ale corpului de luminat;

h}- cerintele estetice i arhitecturale;

i}- dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;

1}- posibilitatile de exploatare si intretinere.

ART. 51

{1)-La realizarea iluminatului public se va urmdri minimizarea puterii instalate pe kilometri de strad3,
optimizandu-se raportul dintre indlfimea de montare a surselor de (umind cu distanta dintre stalpi,
ludndu- se in calcul luminantele sau ilumindrile, dupd caz, si curbele de distributie a intensit3tii
luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.

(2)-Distributiile de intensitate luminoas3 ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:

a)- pentru iluminatul céilor de circulatie principale si secundare: exclusiv direct;

b)-pentru iluminatul pietonal si arhitectural :

ART. 52

(1)-lluminatul public se va realiza prin montarea corpuritor de iluminat pe stalpi special destinati
acestui scop si doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifics
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economic corpurile de iluminat se pot monta pe stdlpii retelei de distributie a energiei electrice, in
conformitate cu contractul care reglementeaza toate aspectele cu privire la asigurarea conditiilor pentru
prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabild a drepturilor si obligatiilor tuturor
partilor implicate, incheiat intre Consiliul Local CAJVANA si proprietarul sistemului de distributie a
energiei electrice, Delgaz GridSA.
(2)- n zonele cu arhitectur speciald, iluminatul se va realiza conform conditiilor existente si cerintelor
utilizatorului.
ART. 53
Modul de prindere a corpurilor de ifuminat pe stalpi se realizeaza tinandu-se cont de: a) tipul corpului
de iluminat;
b) importanta cdii de circulatie pe care se monteazs;;
¢) tipul stalpului;
d) cerintele de ordin estetic impuse.
ART. 54
Realizarea iluminatului public in zonele de interes deosebit, cu cerinte estetice si
arhitecturale, se va face prin proiectarea si realizarea de solutii specifice, unicate, adaptate
fiecarui caz in parte, conform intelegerilor dintre utilizator si operator.
ART. 55
{(1)-De reguld, programul de functionare va fi asigurat prin comandi automati de
conectare/deconectare a iluminatului public.
(2)- Programul de functionare a iluminatului public va tine cont de:
a)- longitudinea localitatii;
b)- luna calendaristics;
c)- ora oficiald de var3;
d)-nivelul de luminanté sau de iluminare necesar, corelat cu conditiile meteorologice.
Avind in vedere amplasarea geografica si schimbarea orei vara /iarna propunem
urmatorul program de functionare :

Aprindere Stingere
Numar de

Luna zile Ora Minut |Ora Minut
januarie 3] [7 31 7 28
februarie 28 18 15 6 55
martie 31 18 55 6 4
aprilie 30 20 35 6 7

mai 3] 21 13 5 22
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tunie 30 21 39 5 4

iulie 31 21 35 5 17
august 31 20 56 5 52
septembrie 30 19 59 6 30
octombrie 31 18 4 6 10
noiembrie 30 17 19 6 52
decembrie 31 17 7 7 25

Acesta presupune functionare aprox. 4000 ore / an a serviciului de iluminat public.

ART. 56
in cazul instalatiilor de iluminat public montate pe stalpi pe care este montata si o alta instalatie
de transport sau distributie a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului public va
fi realizata prin utilizarea uneia dintre urmétoarele solutii:

a)-actionare manuala, prin prevederea unui intrerupdtor manual la cutia de distributie a
postului de transformare care alimenteaza reteaua de distributie a energiei electrice;

b)-actionare automata, prin prevederea unui dispozitiv automat care actioneazd contactorul
retelei de iluminat seara si dimineata, in cutia de distributie a postului de transformare care
alimenteaz3 reteaua de distributie a energiei electrice;

c)-actionare automata individuald, prin utilizarea unui releu cu fotorezistentd care echipeaza
fiecare corp de iluminat. Aceastd variantd va fi utilizatd in mod deosebit pentru corpurile de
iluminat amplasate in puncte izolate.

ART.57
(I)-Echipamentele si aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor

respecta dispozitiile legale Tn vigoare privind evaluarea conformitatii produselor si conditiile de
introducere pe piatd a acestora, asigurdndu-se utilizarea rationald a energiei electrice si
economisirea acesteia.

(2)-Distanta dintre surseie luminoase va fi stabilitd in functie de indltimea de montare a
acestora, asigurandu-se uniformitatea iluminatului in limitele normate.

(3)-Operatorul serviciului de iluminat public va lua masuri pentru imbunatatirea factorului de
putere la acele instalatii de iluminat public care necesita aceastd operatiune.
ART. 58

(I)-Retelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate in solutie buclatd, cu
functionare radiala. Punctele de separatie se amenajeaz3 in tablouri
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(nise) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile cladirilor invecinate sau in cutii amplasate la baza
stalpilor.

(2)-Retelele electrice realizate prin montaj aerian se executd din conducte electrice izolate
torsadate.

(3)- Linia electricd pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordeazd dintr-un tablou de
distributie, care poate fi:

a)- tabloul de distributie din postul de transformare medie/joasa tensiune;

b)- cutia de distributie suprateran sau subteran;

c)- cutia de trecere de la linia electricd subterand la linia electricd supraterana.

(4)-Pe cdi de circulatie cu trafic redus si foarte redus, alimentarea cu energie electrici a
sistemului de iluminat public se realizeazd cu retea electrici monofazatd sau trifazatd, care
poate fi pozatd impreund cu reteaua electrica de alimentare a consumatorilor casnici.

(5)-Pe cai de circulatie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electricd a
sistemului de iluminat public se realizeazd cu retea electricd trifazatad, asigurdndu-se
posibilitatea reducerii partiale a iluminatului public, mentinandu-se uniformitatea luminantei
sau ilumindrii,

{6)-In parcuri, alimentarea cu energie electrici se va realiza numai prin montaj subteran.

ART. 59

(1)- Tn ORASUL CAJVANA, sistemul de iluminat public avand 29 puncte de alimentare,
operatorul comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc, secvential, urmarindu-se
obtinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

{(2)- Operatorul impreund cu furnizorul de energie electricd vor stabili numarul maxim de
conectoare in cascada pentru a mentine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

(3)- In ORASUL CAIVANA, operatorul va realiza un sistem centralizat de comand3 al
cascadelor.

{4)- Legatura dintre punctele centrale de comanda si punctele de executie - cascadele trebuie
sd aiba rol atat de comandd, cat si de semnalizare a existentei tensiunii la sfarsitul tuturor
cascadelor.

ART. 60

{1)- in sistemele de iluminat public, protectia contra electrocutirilor se va realiza prin legarea
la nulul de protectie, conform standardelor in vigoare.

(2}- Conductorul de nul al retelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega in
mod obligatoriu la pAmant.

(3)- Instalatia de legare la pamant care deserveste reteaua de legare la nul va fi dimensionata
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astfel ¢a valoarea rezistentei de dispersie fat3 de padmant, misurats in orice punct al retelei de
nul, s3 fie de maximum 4 Q.

(4)- Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate |a instalatia de protectie prin
legare la nul.

(5)- Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicindu-se una dintre urmatoarele
variante: a)- direct, printr-un conductor electric de nul de protectie, special destinat acestui
scop, si care va insoti conductele electrice de alimentare;

b)- conectarea la instalatia de legare la pdmant la care este legat nulul retelei.

(6)- Ramificatiile de la reteaua de alimentare cu energie electrica la corpul de iluminat se vor
realiza din conductoare corespunzitoare ca tip de material si ca sectiune urmarindu-se
realizarea unui raport optim intre costurile de investitii si cele de exploatare.

ART. 61

(1)-Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stilpi va fi aleas3 in functie de tipul
corpului de iluminat, de importanta cdii de circulatie pe care se monteazi, de tipul stalpului si
de cerintele de ordin functional si estetic impuse.

(2)-Corpurile de iluminat montate in locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor
trebuie sa prezinte un grad de protectie de minimum 1K 08.

(3)-Intretinerea sistemelor de iluminat trebuie s3 se facd in permanentd, prin curatarea
periodicd a corpurilor de iluminat, conform factorului de mentinere luat in calcul la proiectare
astfel incat parametrii luminotehnici sd nu scad3 sub valorile admise intre dou3 operatiuni
succesive de intretinere.

(4)-Realizarea unei uniformitati satisficitoare a repartitiei luminantei sau ilumindrii, dup3 caz,
pe suprafata cdilor de circulatie se va asigura prin alegerea corectd a iniltimii de montare, in
functie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, avind ca referintd standardul SR
CEN/TR 13201-1:2015.

SECTIUNEA a 7-a Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi si calitativi

ART. 62

{1)-In vederea realizirii unui serviciu de calitate si asigurarea conditiilor impuse de
necesitatea realizdrii unui iluminat corespunzitor, Consiliul Local CAIVANA, trebuie s3 aiba
masurati parametrii luminotehnici ai c3ilor de circulatie din localitate.

{2)-Consiliul Local CAJVANA, este direct raspunzitor de realizarea parametrilor luminotehnici
stabiliti prin prezentul regulament, avind ca referinta si standardul SR CEN/TR 13201-1:2015.
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ART. 63

(1)-Instalatiile de iluminat public trebuie s3 asigure caracteristicile luminotehnice normate
necesare sigurantei circulatiei pe cdile de circulatie, in functie de intensitatea traficului si de
reflectanta suprafetei ciii de circulatie si a zonei adiacente.

(2)}-Toate instalatiile de iluminat destinate circulatiei auto vor fi dimensionate conform
legislatiei internationale si nationale, in functie de nivelul de luminant3, cu exceptia
intersectiilor mari si a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona in functie de iluminare.

(3)-Parametrii luminotehnici ai instalatiei de iluminat public vor fi verificati de operator, la
preluarea serviciului, la punerea in functiune a unor extinderi si periodic, pe parcursul
exploatarii.

{4)-Mentinerea in timp a nivelului de iluminare sau Juminants, dupa caz, realizat de sistemul
de iluminat public se asigurd prin programul de intretinere, realizandu-se inlocuirea I3mpilor
uzate, curatarea lampilor si a corpurilor de iluminat.

(5)-Parametrii cantitativi sunt:

a)- nivelul de luminantd, pentru ciile de circulatie auto;

b)- nivelul de iluminare, pentru intersectii, piete, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru

biciclete. {6)-Parametrii calitativi sunt:

a}- uniformitatea pe zona de calcul;

b}-indicele Tl pentru evitarea orbirii fiziologice in cAmpul vizual central si periferic.

ART. 64

{1)-lluminatul pietelor si al intersectiilor se va realiza astfel incat nivelul de iluminare s3 fie
mai ridicat cu 50% fatd de strada cu nivelul cel mai ridicat, incident3 in intersectie, avand ca
referinta standardul SR CEN/TR 13201-1:2015.

(2)-lluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizeaz3 astfel incat
nivelul de iluminare sd fie cu 50% mai ridicat fatd de strada cu nivelul cel mai ridicat, avind ca
referintd standardul SR CEN/TR 13201-1:2015.

(3)-lluminatul intersectiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cit mai

aproape de unghiurile intersectiilor.

{4)-lluminatul intersectiilor dintre strizile principate si cele secundare se va realiza prin
amplasarea corpurilor de iluminat pe cdile de circulatie principale in fata cilor de circulatie
secundare cu care se intersecteaza, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind
un punct de semnalizare pentru circulatia rutiera.

ART. 65
(1)- lluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decat
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nivelul partii carosabile a c3ii de circulatie respective, potrivit factorului “raport de zona

aldturat3d" rezultat din proiectare, avand ca referintd standardul SR CEN/TR 13201-1:2015.
(2)- luminatul spatiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumin3 care

asigurd un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.
ART. 66

(1)- lluminatul podurilor si pasajelor se va realiza cu surse de lumin3 care trebuie s3 asigure o
luminantd egald cu cea realizats pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de
protectie IP 66, pentru mirirea timpului de bun3 functionare.

{2)- Pentru poduri se va asigura marcarea luminoas3 a capetelor podurilor prin marirea
nivelutui marimii de referinta cu 50% si, suplimentar, marcarea structurii constructiei.

ART. 67

(Diluminatul cdilor de circulatie in panta se va realiza cu micsorarea distantei dintre sursele de
lumind proportional cu unghiul de Inclinare al pantei si progresiv spre varful pantei, in asa fel
incat sa se obting o crestere a nivelului marimii de referintd cu 50%.

(2)- Pentru iluminatul curbelor de circulatie, corpurile de iluminat se vor amplasa intr-o
dispunere care s3 asigure ghidajul vizual.

(3)- Stalpii de sustinere a corpurilor de iluminat se amplaseaza, in cazul iluminatului unilateral,
pe partea exterioara a curbei, distanta dintre acestia micsorandu-se in functie de cit de
accentuata este curba, care s conducs la o majorare cu 50% a nivelului m3rimii de referints.

(4)- Tn cazul intersectiilor unor ¢di de circulatie cu niveluri de luminanta diferite, se va asigura
trecerea graduali de Ja un nivel de luminant3 ia altul pe circa 100 m pe calea de circulatie mai
putin iluminat3, pentru adaptarea fiziologic3 si psihologica a participantilor la trafic.

ART. 68

(1} luminatul trecerilor de pietoni se realizeazs cu un nivel de luminantd cu 50% mai ridicat
decat cel al cdii de circulatie respective, evitandu-se schimbarea culorii care produce soc vizual
si estetic perturbator.

(2)}- in imediata apropiere a trecerilor de pietoni si a intersectiilor nu se vor amplasa reclame
luminoase care prin efectul de schimbare a culorii si/sau prin variatia intensit3tii luminoase s3
distraga atentia conducatorilor de vehicule sau a pietonilor,

(3)-luminatul se realizeazi prin dispunerea unui corp de iluminat in imediata apropiere a
trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii in apropierea locului de dispunere a corpurilor de
iluminat.

(4)-Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel incat sd se asigure iluminarea
pietonilor din sensul de circulatie.
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(5)-lluminatul trecerilor de pietoni trebuie s3 aiba in vedere un indice de orbire cit mai scizut.
(6)-La trecerile de pietoni unde in mod frecvent au loc accidente de circulatie, in perioada in
care este necesara functionarea instalatiilor de iluminat nivelul de luminant3 mentionat fa alin.
{1) se poate mari pana la 100%.
ART. 69

(1)}-Relatiile dintre marimile geometrice ale instalatiei de iluminat si caracteristicile electrice si
luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel incat s3 rezulte solutii optime din punct de
vedere tehnic si economic.

(2)- Tnaltimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculeazd in functie de fluxul
luminos al surselor de lumini si de gradul de concentrare a distributiei intensitatii luminoase a
acestora, astfel incat sa se asigure uniformitatea normat3 si limitarea fenomenului de orbire.

(3)- In cazul in care indltimea stalpilor este dati de situatia existenta in teren si din calcule
rezultd necesitatea schimbdrii acesteia se vor alege solutiile cele mai economice rezultate din
inlocuirea stalpilor existenti, supraindltarea celor existenti, modificarea fluxului luminos,
montarea unor stalpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distributiei
luminoase, astfel incat sa se asigure uniformitatea si limitarea fenomenului de orbire.

(4)- Pentru evitarea fenomenului de orbire, in piete si intersectii sursele de lumina si corpurile
de iluminat se monteaza la indlimi cu unghiuri de protectie corespunzitoare.

(5)- Pozitionarea corpurilor de iluminat pentru ciile de circulatie auto se va determina printr-
o analiza care trebuie s& previna fenomenul de orbire.

{6)- Corpurile de iluminat trebuie s3 asigure o distributie exclusiv directd a fluxului luminos citre calea
de circulatie rutiera.

(7)- Tipul si dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de
intretinere si arhitecturale.

{8)- in functie de tipul corpului de iluminat, distanta dintre corpurile de iluminat se alege in functie de
indltimea de montare a acestora, asigurdndu-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii
Europene, astfel incét sa se reduca numarul de stalpi/km si numarul de corpuri de iluminat/km, avand ca
referinta standardul SR-CE 13201-1:2016.

ART. 70

(1)-in cazul in care stélpii pe care se monteazs corpurile de iluminat, apartinind sistemelor de iluminat
rutier, sunt situati intre copacii plantati pe parile laterale ale strazii, se va adopta o solutie de iluminat
corespunzatoare astfel incat in perioada in care coroana copacilor este verde, fluxul luminos s3 fie astfel
distribuit incat sa se asigure o distributie uniform3 a luminantei, fari ca pe carosabil s3 apard pete de
lumind si umbre puternice generatoare de insecuritate si disconfort.

(2)- In functie de vegetatia existentd in zona adiacentd cdilor de circulatie si de sistemul de iluminat
ales, corpurile de iluminat se amplaseaz3 astfel incat distributia fluxului luminos si nu se modifice. in
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acest sens, coronamentul arborilor se ajusteazs periodic pentru a nu apirea o neuniformitate a fluxului
luminos.

ART. 71

Pozitionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cat mai mic astfel incat s3 se
realizeze o dirijare corespunzitoare a fluxului luminos citre carosabil si pentru ca acel corp de iluminat
sa nu producd orbirea participantilor la circulatia rutierd sau pietonald, asigurandu-se in acelasi timp si
uniformitatea necesars,

ART. 72

{1)-lluminatul ciilor de circulatie foarte late, prevdzute cu arbori de dimensiuni medii, se va realiza
prin amplasarea surselor de lumina in linie cu arborii $i hu in spatele lor; coronamentul arborilor trebuie
sd nu modifice distributia fluxului luminos, iar vegetatia trebuie ajustata periodic.

{2)- in cazul arborilor de ndltime mic3, se va utiliza distributia axiald a corpurilor de iluminat.

(3)- in cazul arborilor de Indltime mare sursele de lumina se vor amplasa sub coroand, la nivelul
ultimelor ramuri, daca in urma calculelor rezults c3 solutia este acceptabil3.

(4)- Pentru cdile de circulatie cu arbori pe ambele parti se va utiliza, de regula, iluminatul de tip axial.

(5)- Ituminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regula, cu corpuri de iluminat montate pe stilpi
avand o indltime de 3-6 m de la sol.

ART, 73

(1)- lluminatul tunelurilor se va asigura si va functiona in bune conditii si in timpu! zilei.

(2)- La intrarea in tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanta, nivelurile scizand de la exterior
spre interior, in trepte, raportul dintre doud trepte succesive fiind de 2:1 sau 3:1.

(3)- Luminanta ce trebuie realizat3 in diferitele puncte ale tunelului trebuie s3 fie de minimum:

a)- 100 cd/mp in zonele de acces in tunel;

b)-10 cd/mp in zona de tranzitie a tunelului;

¢)- 6 cd/mp in zona centrald a tunelului.

ART. 74

(1)-Pe cdile de circulatie, nivelul de luminantd trebuie sd asigure perceperea obstacolelor si detaliilor in
mod distinct, in timp util si cu siguranta.

(2)-Pentru realizarea cerintelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie
percepute si fondul pe care se situeaza trebuie sa aib3 valori cuprinse intre 0,2-0,5.

3}-Nivelul de luminant3 va fi mentinut in timp prin intretinerea la perioade specificate a instalatiilor de
ituminat, ludndu-se masuri pentru inlocuirea lampilor uzate, curdtarea lampilor si a corpurilor de
iluminat, asigurandu-se factorul de mentinere stabilit in caietul de sarcini.

ART. 75

(1}- Operatorii serviciului de iluminat public au obligatia de a executa modificirile necesare in sistemul
de iluminat public pentru asigurarea respectirii conditiilor de luminat, avand ca referinta standardul SR
CEN/TR 13201-1:2015.

{2)-Conditiile de iluminat privind luminanta medie, uniformitatea generali a luminantei, indicele de
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prag, uniformitatea longitudinald a luminantei, raportul de zon3j alaturata, luminanta zonei de acces,
raportul dintre luminantd la inceputul zonei de prag si luminanta zonei de acces, luminanta zonei de
tranzitie, luminanta zonei interioare, luminanta zonei de iesire, iluminarea medie, uniformitatea generald
a ilumindrii, iluminarea minim3, dupd caz, vor avea valori cu referintd la standardul SR CEN/TR 13201-
1:2015 pentru:

a)-clasa sistemului de iluminat pentru categoria cai de circulatie destinate traficului rutier;

b}-clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

c)-clasa sistemului de iluminat pentru ciile de circulatie destinate traficului pietonal si pistelor pentru
biciclete.

(3}-La montarea reclamelor luminoase in zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va
obtine in prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumin3 utilizabile
din punctul de vedere al iluminarii maxime admisibile, temperaturii de culoare corelatd, al culorii
surselor de iluminat si al pozitiondrii acestora fat3 de traficul rutier, in vederea evitdrii distragerii atentiei
participantilor la trafic si a armonizarii culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul
public.

{4)-Consiliul Local CAJVANA, elibereaz3 autorizatia de construire pentru montarea firmelor luminoase
humai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are raspunderea coreldrii surselor de
iluminat pentru cresterea gradului de sigurant3 a circulatiei.

(5)- Montarea corpurilor de iluminat pe cladiri, in gospodariile populatiei sau pe stalpii din curtile
agentilor economici in apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului Consiliului
Local CAJVANA, care va verifica dacd modul in care se realizeaz3 montarea, tipul corpului de iluminat
si/sau puterea acestuia poate si producd fenomenul de orbire al participantilor la trafic in localitati, in
zonele in care nu se realizeazs iluminat public si mai ales in afara acestora.

ART. 76

{I)-Pentru realizarea unei uniformititi satisficitoare a repartitiei luminantei pe suprafata ciii
de circulatie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate incat s3 asigure parametrii
luminotehnici normati, avind ca referint3 standardul SR CEN/TR 13201-1:2015.

(2)-Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, in functie de cerintele si conditiile in care
se realizeaza iluminatul public, in unul dintre urmatoarele moduri:

a)- unilateral;

b)- bilateral alternat;

c)- bilateral fata in fat3;

d})- axial;

e)- central;

f)- catenar.

ART. 77
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(1)-luminatul public al cailor de circulatie va fi realizat tinandu-se cont de incadrarea in
clasele sistemului de iluminat, in functie de categoria si configuratia cdii de circulatie, de
intensitatea traficului rutier si de dirijarea circulatiei rutiere, conform normelor in vigoare,
putand filuate In considerare si standardele nationale.

{2)-Tipul corpurilor de iluminat si al armaturilor pentru iluminat se va stabili {inandu-se cont
ca durata de buna functionare s3 fie de cel putin 50.000 de ore, cu exceptia cazurilor in care se
doreste o redare foarte bun3 a culorilor.

SECTIUNEA a 8-a Exploatarea si intretinerea instalatiilor de iluminat public
ART. 78
in aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucrdrilor curente de exploatare,
urmatoarea documentatie tehnici va fi si anex3 la contractul de delegare a gestiunii:

a) planul detaliat al instalatiilor de iluminat public pe care le are in exploatare, cu:

- posturile de transformare din care se alimenteazi reteaua de iluminat public;

- traseul retelei;

- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;

- schema de actionare si a cascadei pentru conectarea/deconectarea automati a
iluminatului;

- amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului si puterii l3mpii;

- locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor
de alimentare, numarului Impilor si a puterii totale consumate;

b}documentatia tehnicid pentru clile de circulatie pe care sunt montate instalatiile de
iluminat public, impartitd pe categorii de cdi de circulatie, conform prevederilor art. 77, care
trebuie s3 cuprinda:

- denumirea;

- lungimea si latimea;

- tipul de imbracaminte rutiera:

- modul de amplasare a corpurilor de iluminat;

- tipul retelei electrice de alimentare;

- punctele de alimentare si conectare/deconectare;

- tipul corpurilor de iluminat, numdrul acestora si puterea limpilor;

- tipul i distanta dintre stalpi, inaltimea de montare si unghiul de inclinare a corpurilor de iluminat;

- proiectele de executie a instalatiilor de iluminat, cu toate modificirile operate, breviarele de calcul
si avizele obtinute;

- procesele-verbale de receptie, insotite de certificatele de calitate.

- ART.79

37



ROMANIA - JUDETUL SUCEAVA

ORASUL CAIVANA l
CONSILIUL LOCAL i

primaria_cajvana@yahoo.com

- Operatiile de exploatare vor cuprinde:

- a)- lucrdri operative constind dintr-un ansamblu de operatii si activitati pentru supravegherea
permanenta a instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea
deranjamentelor, urmarirea comportarii in timp a instalatiilor;

- b}- revizii tehnice constand dintr-un ansamblu de operatii si activitati de micd amploare executate
periodic pentru verificarea, curdtarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea unor piese, avand
drept scop asigurarea functiondrii instalatiilor pani la urm3toarea lucrare planificats;

- ¢}- reparatii curente constdnd dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor
programe, prin care se urmareste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii proiectati, prin
remedierea tuturor defectiunilor i inlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezintd un grad de
fiabilitate corespunzitor.

- ART. 80

- in cadrul lucrérilor operative se vor executa:

- a)-interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat si
accesorii;

- b}-manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalatiei de
fluminat in vederea executarii unor lucriri;

-~ c)-manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranjamente;

- d)-receptia instalatiilor noi puse in functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;

- e}-analiza stdrii tehnice a instalatiilor;

- f)-identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteaz3 instalatiile de iluminat;

- g)-supravegherea defrisdrii vegetatiei si inliturarea obiectelor c3zute pe linie;

- h)-controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi: vant
puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciur3;

- i}-actiuni pentru pregatirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

- j)-demontdri sau demolari de elemente ale sistemului de iluminat public;

- k)-interventii ca urmare a unor sesiziri.

- ART. 81

- Realizarea lucrarilor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public se va face cu
respectarea procedurilor specifice de:

- admitere la lucry;

- supravegherea lucrarilor;

- scoatere i punere sub tensiune a instalatiei;

- control al lucrarilor.

- ART. 82

- in cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmatoarele operatii:
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ajrevizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor {balast, igniter, condensator, sigurantd etc.);

revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;

revizia liniei electrice apartinand sistemului de iluminat public,

ART. 83

La lucrdrile de revizie tehnicd la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei functionari se

lucreazd cu linia electricd sub tensiune, aplicAndu-se masurile specifice de protectie a muncii in cazul
lucrului sub tensiune.

La revizia corpurilor de iluminat se vor executa urmitoarele operatii:

stergerea corpului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuald);

inlocuirea sigurantei sau a componentelor, dac3 existd o defectiune;

verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

ART. 84

La intretinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare se

vor realiza urmatoarele operatii:

inlocuirea sigurantelor necorespunzitoare;

inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;

inlocuirea, dupéd caz, a usilor tablourilor de distributie;

refacerea inscriptiondrilor, dacs este cazul.

ART. 85

La revizia retelei electrice de joas3 tensiune destinati iluminatului public se realizeazd urmatoarele

operatii:

verificarea traseelor si indepartarea obiectelor striine;

indreptarea stéipilor inclinati;

verificarea ancorelor si intinderea lor;

verificarea stdrii conductoarelor electrice;

refacerea legaturilor la izolatoare sau a legiturilor fasciculelor torsadate, daca este cazul;
indreptarea, dupi caz, a consolelor;

verificarea stdrii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;

strangerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrics, dac3 este cazul;

verificarea instalatiei de legare la p3méant {legdtura conductorului electric de nul de protectie la

armatura stalpului, legatura la priza de pamant etc.);

ORASUL CAJVANA

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pamant.
ART. 86

Reparatiile curente se executs la:
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- corpuri de iluminat si accesorii;

- tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare;

- retele electrice de joasa tensiune apartinand sistemului de iluminat public.

- ART. 87

- in cadrui reparatiilor curente la corpurile de iluminat si accesorii se vor executa urmatoarele:
aJinlocuirea Iampilor necorespunzitoare cu altele, de acelasi tip cu cel initial in ceea ce priveste puterea
si culoarea aparents3;

- blstergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumind/lampii, a structurilor de
protectie vizuald si a interiorului corpului de iluminat;

- c)inldturarea cuiburilor de pasari;

- d)verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrica si inlocuirea celor care prezint3 portiuni
neizolate sau cu izolatie necorespunzitoare;

- e)verificarea contactelor la clemele sau papucii de legaturd a coloanei la reteaua electrics;

- f)inlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzitoare.

- ART. 88

- In  cadrul reparatilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare se executd urmitoarele:

- verificarea stdrii usilor si a incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiuntlor;

- vopsirea usilor si a celorlalte elemente metalice ale cutiei;

- verificarea sigurantelor fuzibile, inlocuirea celor defecte si montarea celor noi, identice cu cele
initiale (prevazute in proiect);

- verificarea i strangerea contactelor;

- verificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolatie necorespunzitoare;

- verificarea contactorului sau inlocuirea acestuia, daca este cazul;

- gverificarea functionarii dispozitivelor de actionare, cu inlocuirea celor necorespunzitoare sau
montarea unora de tip nou, pentru marirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalatiei.

- ART, 89

- in cadrul reparatiilor curente )a retelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public se
executd urmatoarele lucriri:

- a)-verificarea distantelor conductelor fati de constructii, instalatii de comunicatii, linii de nalta
tensiune si alte obiective;

- b)-evidentierea in planuri a instalatiilor nou-apirute de ta ultima verificare si realizarea masurilor
necesare de coexistents;

- ¢}-solicitarea execut3rii operatiunii de tiiere a vegetatiei in zona in care se obtureazi distributia
fluxului luminos al corpurilor de iluminat c3tre administratia domeniului public;

- d)-determinarea gradului de deteriorare a stalpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, si luarea
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masurilor de consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul determinarilor;

- e)-verificarea verticalitatii stalpilor si indreptarea celor inclinati;

- f)-verificarea si refacerea inscriptionirilor;

- glrepararea ancorelor si intinderea acestora, inlocuirea partilor deteriorate sau care lipsesc,
strangerea suruburilor la cleme si la placa de protectie;

- h)-verificarea starii conductoarelor electrice:

- i)-verificarea si inlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din
sectiune, precurn si a conductoarelor electrice cu izolatia deteriorat3 care prezintad crapaturi, rosaturi ori
lipsa izolatiei;

- j)-se verifica starea legaturilor conductei electrice la izolator si, dacd este necesar, se reface
legatura;

- k)-laizolatoarele de sustinere si intindere se va verifica daci acestea nu sunt sparte, glazura nu este
deterioratd sau dacd imbinarea la suport este corespunzitoare, inlocuindu-se toate izolatoarele
deteriorate;

- I)-la console, bratari sau la celelalte armituri metalice de pe stalp se verificd daca nu sunt corodate,
deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele corespunzatoare se revopsesc si se
fixeaza bine pe stalp;

- m}-la ancorele stalpilor se verificd daca cabiul nu are fire rupte, clemele de striangere nu sunt
deteriorate sau corodate si daci tensiunea de intindere a cablului este cea corespunzatoare. Elementele
deteriorate se inlocuiesc, iar daci este cazul se regleaza tensiunea in ancora;

- n)-la instalatia de legare la pimant a nulului de protectie se va verifica starea legaturilor si
imbindrilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legaturilor acestuia la corpul de iluminat,
se va masura rezistenta de dispersie a retelei generale de legare la p3mant, se va misura si se va reface
priza de pamant, avand ca referint3 STAS 12604:1988;

- 0)-in cazul in care, la verificarea sagetii, valorile masurate, corectate cu temperatura, difera de cele
din tabelul de sageti, conductele electrice se intind astfel incat sageata formatd s3 fie cea
corespunzatoare.

- Bratele de lampa sunt confectionate din teava OL-Zn,1 1A toli,avand o lungime de 1,8 - 2 m,astfel
incat sa poata directiona fluxul luminos optim de drum. Bratul de lampa este prevazut cu doua bratari
din platband 40x3,asigurand o rezistenta in timp

- a fixarii lampii pe stalp.Bratul de lampa este protejat impotriva ruginirii prin zincare atat la ixterior
cat si la interior.

- Racordarea la reteaua de iluminat se realizeaza cu ajutorul clemelor derivatie cu dinti pentru
iluminat.

- Caracteristicile consolelor de sustinere a corpurilor de iluminat public

- Pentru fixarea corpurilor pe stalpi se vor folosi console existente.
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- Daca consolele existente nu mai sunt corespunzatoare, se vor folosi console si bratari de fixare pe
stalp dimensionate pe fiecare stalp astfel incat corpurile de iluminat sa fie amplasate in pozitia optima in
raport cu carosabilul avand in functie de bratul, inaltimea si unghiul de inclinare a corpului de iluminat
rezultat din calculul luminotehnic si in acelasi timp pentru a face fata solicitarilor multiple la care sunt
supuse : vant, chiciura, vibratii, etc.

- Acestea se vor executa din teava OL zincata Ja cald de 1,5”.

- Bratarile vor avea dimensiunile stalpilor din zona de montaj si vor fi executate din platbanda OL
30x3x{20x3) zincate la cald. Toate acestea vor fi vopsite in culoarea RAL 3002

- Colierele vor fi din platbanda OLZn 50xS sau similar

- CDD-IL - Clema de Derivatie cu Dinti pentru lluminat

- Asigurd alimentarea cu energie electricd a corpurilor de iluminat public, de la reteaua aeriand mono
sau trifazata, executati cu cablu torsadat sau conductoare izolate, fara sectionarea acestora.

- Clemele au urmiatoarelor caracteristici:

- permit realizarea legaturii electrice pe orice tip de conductor (aluminiu, cupru, unifilar sau
multifilar) datorita materialelor utilizate si a tehnologiei speciale de acoperire folosite pentru fabricarea
dintilor potentialul electrochimic este pactic egal atat pentru cupru cat si pentru aluminiu;

- rezistentd mecanicd net superioard si fiabilitate sporit3 in exploatare datorita materialelor folosite
pentru carcase si capete de surub;

- datorita profilului dintilor si a capetelor speciale de suruburi cu limitatoare de cuplu asigura
penetrarea controlatd a conductorilor, contacte electrice mai ferme, implicit rezistente de contact mai
mici;

- asigurd un montaj sigur in exploatare si usor de realizat.

- ART.90

- Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice in
vigoare sau in functie de specificatiile fabricantului.

- Consiliul Local CAJVANA, impreuni cu organele de politie vor stabili, in functie de conditiile locale,
gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulatie, locurile si intersectiile cu grad mare de
periculozitate, precum si marile aglomeréri urbane.

- Gradul de intensitate a traficului se determini in functie de numarul de vehicule/ora si banda
astfel:

- foarte intens, peste 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M4A;

- intens, intre 360 5i 600, corespunzénd clasei sistemului de iluminat M5;

- mediu, intre 160 si 360, corespunzand clasei sistemului de iluminat Mé6;

ART. 91
- Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distributie,
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conectare/deconectare si retelele electrice de joasad tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani,
iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

CAP.V Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de iluminat public

ART. 92

- Drepturile si obligatiile operatorului prestator al serviciului de iluminat public se prevad in:

- regulamentul serviciului:

- contractul de delegare a gestiunii.

- ART. 93

- Operatorul care presteazd serviciul de iluminat public exercita cu titlu gratuit drepturile de uz si de
servitute asupra terenurilor si bunurilor proprietate publicd sau privatd, apartinand, dup3 caz, statutui,
Consiliului local CAJVANA, unor persoane fizice ori juridice, dupa cum urmeaza:

- a)-dreptul de uz pentru executarea lucririlor de infrastructurs pentru prestarea serviciului de
iluminat public;

- b}-servitute de trecere subterani, de suprafatd sau aeriana pentru instalarea sistemului de iluminat
public;

- ¢)-dreptul de acces la utilititile publice si la Sistemul Energetic National.

ART. 94

Operatorul serviciubui de iluminat public are urmatoarele obligatii:

a)-sa gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficient3 economici;

b)-s& promoveze dezvoltarea, modernizarea §i exploatarea eficientd a infrastructurii aferente
serviciului de iluminat public:

c}-sd respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului;

d)- s3 asigure respectarea indicatorilor de performantd ai serviciului de iluminat public, stabiliti de
Consiliul Local CAIVANA, in regulamentul serviciului, anexat la contractul de delegare a gestiunii;

e}-sa respecte si s3 efectueze serviciul conform prezentului regutament, caietului de sarcini si
contractului de delegare a gestiunii;

f}-sa furnizeze Consiliului Local CAJVANA, A.N.R.S.C. si C.N.R.I. informatiile solicitate si s3 asigure
accesul la toate informatiile necesare verificirii si evaludrii functiondrii si dezvoltirii serviciului de
iluminat public;

g)-s8 puna in aplicare metode performante de management, care sa conducd la reducerea costurilor
de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale tn vigoare
privind achizitiile de lucrdri sau de bunuri;

h)de a reface locul unde a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucréri noi, la un nivel calitativ
corespunzator, in termen de maximum 5 zile Jucritoare de la terminarea lucrarit, dacd conditiile
meteorologice le permit;

i)- sa asigure finantarea pregitirii profesionale a propriilor salariati.

ART. 95
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{1}- Pentru nerespectarea de catre operatorul serviciului de iluminat public a indicatorilor de
performantd Consiliul local CAJVANA, poate aplica penalitati operatorului serviciului de ifuminat public.

(2)- Operatorul serviciului de iluminat public rispunde de indeplinirea obligattilor prevazute ia art. 94.

ART. 96

Operatorul serviciului de iluminat public are urmatoarele drepturi:

a)-sd sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu si-au achitat contravaloarea serviciilor
prestate, inclusiv majorarile sifsau penalititile de intirziere, in cel mult 30 de zile calendaristice de la
data expirdrii termenului de plata a facturilor;

b)-sa solicite recuperarea cheltuielilor necesare reludrii prestérii serviciului de iluminat pubtic;

c}- s& asigure echilibrul contractual pe durata delegérii gestiunii;

d}-sa solicite modificarea sau ajustarea tarifului in conformitate cu Normele metodologice aprobate
de A.N.R.S.C;

e}-sa solicite recuperarea debitelor in instanta.

ART. 97

(1)- Utilizatorul serviciului de iluminat public este Consiliul Local CAJIVANA;

{2)- Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunitatile locale in ansamblul lor.

{3}- Consiliul Local CAJVANA, in calitate de reprezentant al comunititii locale si de semnatar al
contractului de delegare a gestiunii, este responsabil de asigurarea serviciului de iluminat public, de
respectarea prezentului regulament.

ART. 98

Dreptul de acces la serviciul de iluminat public si de a beneficia de acesta este garantat tuturor
membrilor comunitatii locale, persoane fizice si persoane juridice, in mod nediscriminatoriu.

ART. 99

Utilizatorul serviciului de iluminat public are urmatoarele drepturi:

a)-sa aplice clauzele sanctionatorii, in cazul in care operatorul nu respects prevederile contractului de
delegare a gestiunii, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului si din caietul de sarcini anexate la
acesta;

b)-sd verifice respectarea clauzelor de administrare, intretinere si predare a bunurilor publice sau
private afectate serviciului;

c)-sa solicite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului furnizat/prestat si cu privire la modul
de intretinere, exploatare si administrare a bunurilor din proprietatea publica sau privata a unitatilor
administrativ-teritoriale incredintate pentru realizarea serviciului;

d)-sd aprobe stabilirea preturilor si tarifelor, respectiv ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor
propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate si aprobate de autoritatea de reglementare
competenta;

e)-sa ia masurile stabilite in contractul de delegare a gestiunii, in situatia in care operatorul nu asigurd
indicatorii de performanta si continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

f)-sa refuze, in conditii justificate, aprobarea stabilirii, ajustirii sau modific3rii tarifelor propuse de
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operator;

g)-sd Tsi asume plata integrald sau partial3 a energiei electrice aferentd consumului instalatiilor de
iluminat public conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii.

ART. 100

Beneficiarii serviciului de iluminat public au urmatoarele drepturi:

a)- sd aiba acces la serviciul de iluminat public in conditiile respectarii regulamentelor specifice;

b)- 58 aiba acces la informatiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informati
periodic despre:

- starea sistemului de iluminat public;

- planurile anuale si de perspectiva privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;

- planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public;

- stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare si extindere a sistemului de iluminat
public;

- tarifele aprobate pentru prestarea serviciului si evolutia in timp a acestuia;

- eficienta masurilor luate, reflectatd in: sciderea numarului de accidente rutiere, cresterea securitatii
individuale si colective si altele asemenea;

¢} rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea si extinderea
sistemului de iluminat public.

ART. 101

Beneficiarii persoane fizice si/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligatia de a
respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public si de a-si achita obligatiile
de platd stabilite sub form3 de taxe locale.

CAP. VI. INDICATORI DE PERFORMANTA

ART. 102

{(I}-Indicatorii de performant3 stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatorul serviciului de
iluminat public in asigurarea serviciului de iluminat public.

{2)-Indicatorii de performant3 asigurd conditiile pe care trebuie si le indeplineascd serviciul de
iluminat public, avandu-se in vedere:

a)-continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b)-adaptarile la cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitétii locale;

¢)-satisfacerea judicioasa, echitabil3 si nepreferentiald a tuturor membrilor comunitatilor locale, in
calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d)-administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunitatilor locale;

e}-respectarea reglementarilor specifice din domeniul transportului, distributiei si utiliz3rii energiei
electrice;

f}-respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevdzute de normele nationale in
acest domeniu.
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ART. 103

Indicatorii de performantd pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru urmatoarele
activitati: a)-calitatea i eficienta serviciului de iluminat public;

b)-indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

c}-mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea operativa si obiectiva a
problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecirei p3rti;

d)-solutionarea reclamatiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;

e}-cresterea gradului de sigurantd rutiers;

f)-scaderea infractionalitatii.

ART, 104

in vederea urmiririi respectirii indicatorilor de performantd, operatorul trebuie sd asigure: a)-
gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

b}-inregistrarea activitdtilor privind citirea echipamentelor de masurare, facturarea si incasarea
contravalorii serviciului efectuate;

c}-inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor beneficiarilor, organelor de politie si gardienilor publici si
solutionarea acestora;

d}-accesul nefngradit al autoritdtilor administratiei publice centrale si locale, in conformitate cu
competentele si atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare stabilirii:

- modului de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

- calitatii si eficientei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatoritor de performants stabiliti in
contractul de delegare a gestiunii si in regulamentul de serviciu;

- modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau
modernizare a sistemului publi¢c de iluminat din infrastructura edilitar urban3 incredintata prin contractul
de delegare a gestiunii;

- modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;

- stadiului de realizare a investitiilor;

-modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice.

ART. 105

Indicatorii de performantd generali si garantati pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliti in
Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul regulament.

CAP. VII. Raspunderi si sanctiuni

Incilcarea dispozitilor prezentului regulament atrage raspunderea disciplinard, civili,
contraventionald sau penald, dup3 caz, a persoanelor vinovate.

ART. 106

Fapta savarsitd cu intentie contra unei colectivitdti locale prin, deteriorarea gravi sau distrugerea
totald ori partiala a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotdrilor aferente sistemului de iluminat
public este consideratd act de terorism si se pedepseste potrivit legislatiei in vigoare.
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CAP. VIII. Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 107

{1)- Regulamentui serviciului de iluminat public din ORASUL CAJVANA se elaboreazd si se aprobad de
Consiliul Local CAJVANA.

(2)- Tn cadrul regulamentelor de serviciu se vor preciza: obligativitatea, periodicitatea si modul de
efectuare a masuratorilor parametrilor luminotehnici pe toate caile de circulatie.

(3)- Masuratorile precizate la alin. (2} se vor efectua obligatoriu la inceperea activitatii operatorului,
indiferent de modul de gestiune adoptat.

(4)- In urma masur3torilor se va stabili un plan de masuri pentru aducerea sistemului de iluminat
public [a parametrii tehnici previzuti in normativele in vigoare.

(S)- Pana la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispozitiilor alin. (1), operatorul va respecta
regulamentul - cadru, conform Ordinului nr.86/2007 emis de A.N.R.S.C.

ART. 108

in cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele si tarifele legale,
valabile la data incheierii acestora.

ART, 109

Operatorul care presteazd serviciul de iluminat public are obligatia de a intocmi un plan de masuri
care s aibd o duratd de maximum 12 luni, in care s3 fie cuprinse termenele de conformare cu obligatiile
ce rezultd din prezentul regulament, in special in privinta inventarierii instalatiilor de iluminat, calculrii
si masurdrii parametrilor luminotehnici.

ART.110

Instalatiile de iluminat public trebuie s3 asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare
sigurantei circulatiei pe cdile de circulatie, in functie de intensitatea traficului si de reflectanta suprafetei
caii de circulatie si a zonei adiacente,

¢+ Toate instalatiile de iluminat destinate circulatiei auto vor fi dimensionate conform legislatiei

internationale si nationale, in functie de nivelul de luminants, cu exceptia intersectiilor mari si a
sensurilor giratorii, care se vor dimensiona in functie de iluminare.

* Parametrii luminotehnici ai instalatiei de iluminat public vor fi verificati de operator, la preluarea

serviciului, la punerea in functiune a unor extinderi si periodic, pe parcursul exploatarii.

* Mentinerea in timp a nivelului de iluminare sau luminant3, dup3 caz, realizat de sistemul de
fluminat

public se asigura prin programul de intretinere, realizandu-se inlocuirea lampilor uzate, curatarea
ldmpilor si a corpurilor de iluminat.

Parametrii cantitativi sunt:

* nivelul de luminant3, pentru ciile de circulatie auto;

* nivelul de iluminare, pentru intersectii, piete, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru
biciclete.
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Parametrii calitativi sunt:

* uniformitatea pe zona de calcul;

* indicele T pentru evitarea orbirii fiziologice in cdmpul vizual central si periferic.

* lluminatul pietelor si al intersectiilor se va realiza astfel incat nivelul de iluminare s5 fie mai ridicat

cu 50% fatd de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidents in intersectie, avand ca referinta standardul
SR CEN/TR 13201-1:2015.

* lluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizeaza astfel incat nivelul de

iluminare sa fie cu 50% mai ridicat fatd de strada cu nivelul cel mai ridicat, avand ca referint3
standardul SR CEN/TR 13201-1:2015,

* lluminatul intersectiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat ¢at mai aproape de

unghiurile intersectiilor.

* lluminatul intersectiilor dintre strazile principale si cele secundare se va realiza prin amplasarea

corpurilor de iluminat pe céile de circulatie principale in fata cailor de circulatie secundare cu care se
intersecteaza, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare
pentru circulatia rutiera.

lluminatul trotuarefor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decat nivelul partii
carosabile a cdii de circulatie respective, potrivit factorului "raport de zoni alituratd" rezultat din
proiectare, avand ca referint3 standardul SR CEN/TR 13201-1:2015.

* lluminatul spatiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumina care asigura

un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces a parcare.

* lluminatul podurilor i pasajelor se va realiza cu surse de lumina care trebuie s3 asigure o luminanta

egald cu cea realizata pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de protectie IP 65,
pentru marirea timpului de bund functionare.

* Pentru poduri se va asigura marcarea luminoas3 a capetelor podurilor prin mdrirea nivelului
marimii

de referinta cu 50% si, suplimentar, marcarea structurii constructiei.

* lluminatul cailor de circulatie in panti se va realiza cu micsorarea distantei dintre sursele de lumina

proportional cu unghiul de inclinare al pantei si progresiv spre varful pantei, in asa fel incat s3 se
obtind o crestere a nivelului m3rimii de referinta cu 50%.

* Pentru iluminatul curbelor de circulatie, corpurile de iluminat se vor amplasa intr-o dispunere care

sa asigure ghidajul vizual.

+ Stdlpii de sustinere a corpurilor de iluminat se amplaseazd, in cazul iluminatului unilateral, pe
partea

exterioard a curbei, distanta dintre acestia micsorandu-se in functie de cat de accentuat3 este curba,
care sd conduca la o majorare cu 50% a nivelului marimii de referint3.

e In cazul intersectiilor unor cii de circulatie cu niveluri de luminantd diferite, se va asigura trecerea

graduald de la un nivel de luminant3 la altul pe circa 100 m pe calea de circulatie mai putin iluminat3,
pentru adaptarea fiziologica si psihologica a participantilor la trafic.
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¢ lluminatul trecerilor de pietoni se realizeazi cu un nivel de luminanta cu 50% mai ridicat decat cel

al cdii de circulatie respective, evitandu-se schimbarea culorii care produce soc vizual si estetic
perturbator,

* inimediata apropiere a trecerilor de pietoni si a intersectiilor nu se vor amplasa reclame luminoase

care prin efectul de schimbare a culorii si/sau prin variatia intensitatii luminoase sa distragd atentia
conducétorilor de vehicule sau a pietonilor.

+ lNuminatul se realizeaza prin dispunerea unui corp de iluminat in imediata apropiere a trecerii de

pietoni sau amplasarea trecerii in apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat.

¢ Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel incat s3 se asigure iluminarea pietonilor din

sensul de circulatie.

* lluminatul trecerilor de pietoni trebuie s aib3 in vedere un indice de orbire ¢at mai scizut.

* Latrecerile de pietoni unde in mod frecvent au loc accidente de circulatie, in perioada in care este

necesarad functionarea instalatiilor de iluminat nivelul de luminantd mentionat la alin. (1) se poate
mari pana la 100%.

* Relatiile dintre marimile geometrice ale instalatiei de iluminat §i caracteristicile electrice si

luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel incat sa rezulte solutii optime din punct de vedere
tehnic si economic.

o Tnaltimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculeazi in functie de fluxul luminos al

surselor de lumini si de gradul de concentrare a distributiei intensitatii luminoase a acestora, astfel
incdt sd se asigure uniformitatea normati si limitarea fenomenului de orbire.

¢ incazulin care indltimea stalpilor este data de situatia existents in teren sidin calcule rezult3

necesitatea schimbarii acesteia se vor alege solutiile cele mai economice rezultate din inlocuirea
stalpilor existenti, supraindfjarea celor existenti, modificarea fluxului luminos, montarea unor stalpi
suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distributiei luminoase, astfel incat s3 se asigure
uniformitatea si limitarea fenomenuliui de orbire.

* Pentru evitarea fenomenului de orbire, in piete si intersectii sursele de lumina si corpurile de

iluminat se monteaza la inéltimi cu unghiuri de protectie corespunzitoare,

* Pozitionarea corpurilor de iluminat pentru ciile de circulatie auto se va determina printr-o analizd

care trebuie s3 previn3 fenomenul de orbire.

* Corpurile de iluminat trebuie sa asigure o distributie exclusiv directd a fluxului luminos catre calea

de circulatie rutier3.

* Tipul si dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de
intretinere

si arhitecturale.

+ In functie de tipul corpului de iluminat, distanta dintre corpurile de iluminat se alege in functie de

indltimea de montare a acestora, asigurandu-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii
Europene, astfel incat s3 se reducd numirul de stalpi/km si numarul de corpuri de iluminat/km, avand ca
referinta standardul SR CEN/TR 13201-1:2015.
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¢ in cazul in care stalpii pe care se monteaz3 corpurile de iluminat, apartindnd sistemelor de iluminat

rutier, sunt situati intre copacii plantati pe partile laterale ale strazii, se va adopta o solutie de iluminat
corespunzatoare astfel incat in perioada in

care coroana copacilor este verde, fluxul luminos s fie astfel distribuit incat s3 se asigure o distributie
uniformd a tuminantei, far3 ca pe carosabil sd apara pete de luming si umbre puternice generatoare de
insecuritate si disconfort.

¢ in functie de vegetatia existentd in zona adiacents ciilor de circulatie si de sistemul de iluminat
ales,

corpurile de iluminat se amplaseaz astfel incat distributia fluxului luminos s3 nu se modifice. in acest
sens, coronamentul arborilor se ajusteazi periodic pentru a nu aparea o neuniformitate a fluxului
luminos.

Pozitionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cat mai mic astfel incat s3 se
realizeze o dirijare corespunzitoare a fluxului luminos cdtre carosabil st pentru ca acel corp de iluminat
sa nu produca orbirea participantilor la circulatia rutierd sau pietonald, asigurandu-se in acelasi timp Si
uniformitatea necesars.

* lluminatul cilor de circulatie foarte late, prevazute cu arbori de dimensiuni medii, se va realiza prin

amplasarea surselor de lumini in linie cu arborii $i nu in spatele lor; coronamentul arborilor trebuie s3
nu modifice distributia fluxului luminos, iar vegetatia trebuie ajustati periodic.

* n cazul arborilor de indltime mic3, se va utiliza distributia axial3 a corpurilor de iluminat.

+ n cazul arborilor de indltime mare sursele de lumini se vor amplasa sub coroand, la nivelul
ultimelor

ramuri, dacd in urma calculelor rezultd c3 solutia este acceptabila.

* Pentru ciile de circulatie cu arbori pe ambele parti se va utiliza, de regul3, iluminatul de tip axial.

* lluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de reguld, cu corpuri de iluminat montate pe stalpi
avand

0 indltime de 3-6 m de la sol.

* Pecaile de circulatie, nivelul de luminant3 trebuie s3 asigure perceperea obstacolelor si detaliilor in

mod distinct, in timp util si cu siguranta.

* Pentru realizarea cerintelor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obijectele ce trebuie
percepute

si fondul pe care se situeazi trebuie s3 aibj valori cuprinse intre 0,2-0,5,

* Nivelul de luminant va fi mentinut in timp prin intretinerea la perioade specificate a instalatiilor de

ituminat, ludndu-se masuri pentru tniocuirea lampilor uzate, curatarea lampilor si a corpurilor de
iluminat, asigurandu-se factorul de mentinere stabilit in caietul de sarcini,

ART.112

Operatorii serviciului de iluminat public au obligatia de a executa modificirile necesare in sistemul de
iluminat public pentru asigurarea respectdrii conditiilor de iluminat, avand ca referintd standardul SR
CEN/TR 13201-1:2015.
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* Conditiile de iluminat privind luminanta medie, uniformitatea generala a luminantei, indicele de

prag, uniformitatea longitudinal a luminantei, raportul de zona aliturats, luminanta zonei de acces,
raportul dintre luminant3 la inceputul zonei de prag si luminanta zonei de acces, luminanta zonei de
tranzitie, luminanta zonei interioare, luminanta zonei de iesire, iluminarea medie, uniformitatea general
a ilumindrii, iluminarea minim3, dupd caz, vor avea valori cu referintd la standardul SR CEN/TR
13201~1:2015 pentru:

a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria cdi de circulatie destinate traficului rutier;

b} clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

¢) clasa sistemului de iluminat pentru cile de circulatie destinate traficului pietonal si pistelor pentru
biciclete.

> La montarea reclamelor luminoase in zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va
obtine

in prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumin3 utilizabile din
punctul de vedere al iluminarii maxime admisibile, temperaturii de culoare corelatd, al culorii surselor de
iluminat si al pozitiondrii acestora fatd de traficul rutier, in vederea evitirii distragerii atentiei
participantilor la trafic si a armonizirii culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul
public.

Pentru realizarea unei uniformitati satisficitoare a repartitiei luminantei pe suprafata ciii de
circulatie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate incat s& asigure parametrii luminotehnici normati,
avénd ca referinta standardul SR CEN/TR 13201-1:2015.

> Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, in functie de cerintele si conditiile n care se

realizeaza iluminatul public, in unui dintre urmitoarele moduri:

a) unilateral;

b} bilateral alternat;

c) bilateral fata in fata:

d} axial;

e} central;

f} catenar.

> lluminatul public ai cailor de circulatie va fi realizat tinandu-se cont de incadrarea in clasele

sistemului de iluminat, in functie de categoria si configuratia cdii de circulatie, de intensitatea
traficului rutier si de dirijarea circulatiei rutiere, conform normelor in vigoare, putdnd fi luate in
considerare si standardele nationale.

Tipul corpurilor de iluminat si al armaturilor pentry iluminat se va stabili tindndu-se cont ca durata de
bund functionare si fie de cel putin 50.000 de ore, cu excepiia cazurilor in care se doreste o redare
foarte buna a culorilor ;

ART. 113

Tn vederea cresterii sigurantei cetétenilor si scaderii infractionalitatii, organele administratiei publice
locale impreund cu organele de politie vor stabili modalititi de semnalare operativd a cazurilor de
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nefunctionare sau de functionare defectuoasi a sistemului de iluminat public.

ANEXA 1
La regulamentul serviciului de iluminat public
Indicatori de perfomanta generali si garantati pentru Serviciul de lluminat Public
Nivelurile de luminant3 si iluminare sunt stabilite in conformitate cu prevederile reglementirilor
mternationale si nationale privind iluminatul public - Comisia Internationald de lluminat {CIE} TR
115, respectiv standardul SR EN 13201/2015.
Indicatori de performant3 specifici pentru calitatea serviciului prestat:

lluminat Public

Articol Nivel de servicii MASURARE/ |TIMP PERMIS PENTRU REPARATII SAU
ivel de servicii
DETECTARE TOLERANTA ADMISA
Luminant 0,75 cd/m? pentru drumuri M 4a Inspectie Lampile neconforme din zonele cu risc
umi a
die 0,5 cd/m? pentru drumuri M 5 vizuala, mare trebuie reparate in maxim 48 ore
me
0,3 cd/m? pentru drumuri M 6 luminantmetru de la detectarea lor
. . 0,4 pentru drunuri M 4a 0,35 . . ) .
Uniformitatea . Inspectie Lampile neconforme din zonele cu risc
. pentru drumuri M 5 . . . .
generald a . vizuala, mare trebuie reparate in maxim 48 ore
) . 10,3 pentru drumuri M6 .
luminantei luminantmetru de |a detectarea lor
Corpurile de iluminat neconforme
Factorul de ) trebuie inlocuite sau reparate in maxim
>0.92 Multimetru ) ,
putere 5 zile de la detectarea (sesizarea)
defectiunii
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Trebuie sa fie prezentate Corpurile de iluminat trebuie s3 fie

Corpuri p ; ; ;
(aparate) d complete, curate, cu suprafata | e vizual curatate in maxim 5 zile de la
ara e ) _ nspectie vizuala ici i
F" A vopsita sau cu alt tip de strat semalarea deficientei ca parte a
ilumina - 5 :
acoperitor operatiunilor de intretinere, altfel

minim odata la 4 ani.

Stalpii de iluminat defectati in urma

Stalpii de Trebuie sa fie prezentati curati o ] ) o .
o o ) Inspectie vizuala| accidentelor trebuie sa fie inlocuiti in
iluminat fara defectiuni, fara coroziune )
termen de 14 zile
NR. Trimestrul
CRT INDICATORI DE PERFORMANTA
) | ] 1] v
Z an
0 1 2 3 a 5 6
1

INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI

1.1 IP-Q1-Calitatea serviciilor prestate

Numarul de reclamatii privind disfunctionalitatile iluminatului public pe tipuri de iluminat - stradal,
pietonal, ornamental
Algoritm de calcul al indicatorului:IP-Q1=numarul de reclamatii rezolvate privind disfunctionalitatile

a s
) iluminatului public pe tipuri de iluminat x100/numarul total de reclamatii privind disfunctionalitatile
iluminatului public pe tipuri de iluminat
al) (luminat stradal 100 100 100 100
a2) [lluminat pietonal 100
a3) [lluminat ornamental 0 0 0 100
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IP-Q2-Numarul de constatari de nerespectare a calitétii iluminatului public constatate, pe tipuri de
iluminat - stradal, pietonal, ornamental, etc. - notificate operatorului
Algoritm de calcul al indicatorului:

b) NSIQ2=Numarul de constatari de nerespectare a calititii iluminatului public constatate, pe tipuri de
iluminat - stradal, pietonal, ornamental, etc. - notificate operatorului si rezolvate x 100/numarul
total de constatari de nerespectare a calitatii iluminatului

bl) [lluminat stradal 100 100 100 100
b2) flluminat pietonal 100
b3) [luminat ornamental 0 0 0 100
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Gradul de asigurare in functionare al
serviciului Algoritm de calcul al indicatorului:

{P-Q3=Numarul total de
¢) intreruperi neprogramate(avarii){0.04 0.04 0.04 0.04
inregistrate/lungimea strazilor,

drumurilor, aleilor echipate cu sistem de
iluminat public(in km).

Numarul de reclamatii si notificari justificate de la punctele a)si b) rezolvate in 48 de ore;
Algoritm de calcu! al indicatorului:

d
) IP-Q4= Numarul de reclamatii si notificsri justificate de la punctele a)si b) rezolvate in 48 de ore
x100/Numarul de reclamatii si notificiri justificate de |a punctele a)si b)
dl) lluminat stradal 70 70 70 70
d2) | lluminat pietonal 70 70 70 70
luminat ornamental 0 0 0 100
d3)

IP-Q5-Numarul de reclamatii si notificari justificate de |a punctele a) si b) rezolvate in S zile
lucrdtoare

e)  |Algoritm de calcul al indicatorului :

IP-Q5=Numarul de reclamatii si notificari justificate de la punctele a) si b) rezolvate in 5 zile
lucratoare x100/Numarul total de reclamatii si notific3ri justificate de la punctele a) si b)

el}  [lluminat stradal 30 30 30 30
e2} (flluminat pietonal 30 30 30 30
e3} [luminat ornamental 0 0 0 50

NS IC-Continuitatea Serviciului de lluminat Public
INTRERUPER! SI LIMITARI TN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

NS IC1- intreruperi accidentale datorate operatorului
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IP-Cla-Numadrul de intreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal,
ornamental

3) Algoritm de calcul al indicatorului :
NS ICla=Numérul de intreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal,
ornamental, rezolvate x100/Numarul de intreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat -
stradal, pietonal, ornamental

al) [lluminat stradal 100 100 100 100

a2) [luminat pietonal 100 100 100 100
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a3) llluminat ornamental 0 0 0 100
IP- IC1b-Numarul de artere, monumente
afectate de intreruperile neprogramate
Algoritm de calcul al indicatorului: IP-
b} |Clb=Numarul de artere, monumente afectate 100 100 100 100
de intreruperile neprogramate rezolvate
x100/Numdrul de artere, monumente
afectate de intreruperile neprogramate
| NS IC1c-Durata medie (in zile) a intreruperilor pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental
¢
¢1) |luminat stradal 1 1 1 1
c2} |lluminat pietonal 1
c3} jlluminat ornamental 0 0 0 1

NS IC2-INTRERUPERI PROGRAMATE

IP-C2a-Numarul de intreruperi programate, anuntate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat - stradal,

a).
) pietonal, ornamentai

al) [lluminat stradal 1 1 1 1

a2} |Jlluminat pietonal 1 1 1 1

a3) jlluminat ornamental 0 0 0 1
IP-C2b-Numadrul  de artere, monumente

b) . . 5 5 5 5
afectate de intreruperile programate
IP-C2¢-Durata medie {in ore) a intreruperilor
programate

¢} |Algoritm de calcul al indicatorului: 2 2 2 2
IP-C2c=Durata totala in ore a intreruperilor
programate/IP-C2a
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d) IP-C2d-Numdrul de intreruperi programate, care au dep3sit perioada de intrerupere programata,

pe
tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental

dl) Jiluminat stradal 0 0 0

d2) (lluminat pietonal 0 0 0 0
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d3) {lluminat ornamental 0 0 0 0

NS IC3- INTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR

IP-C3a-Numadrul de intreruperi neprogramate
a) |datorate distrugerilor de obiecte apartinand 1 1 1 1
sistemului de iluminat public

IP-C3b-Durata medie (in ore) de remediere 5i
repunere in functiune pentru intreruperile de
la punctui a) Algoritm de caleul al

b} lindicatoruiui : IP-C3b=Durata totala in ore a 36 36 36 36
intreruperilor neprogramate datorate
distrugerilor de obiecte apartinand sistemului
de iluminat public/IP-C3a

NS IR- RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALATIILOR DE
ILUMINAT PUBLIC

IP-R1-Numarul de sesizari scrise in care se
a) |precizeazd ci este obligatoriu raspunsul 15 15 15 15
operatorului

IP-R2-Procentul din sesizirile de la punctul a)
la care s-a rdspuns in termen de 30 de zile
calendaristice

b} . - . 100 100 100 100
Algoritm de calcul al indicatorului : IP-
R2=Numarul de sesizari la care s-a raspuns in

30 de zile x 100/1P-R1
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INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI

NS IL-INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI PRIN LICENTA

IP-L1-Numarul de sesizéri scrise intemeiate
a) [privind nerespectarea de citre operator a 0 0 0 0
obligatiilor din licent

IP-L2-Numarul de inc3lcari a obligatiilor
operatorului rezultate din analizele si
b) |controalele A.N.R.S.C. si modul de solutionare 0 0 0 0
pentru fiecare caz de incilcare a acestor
obligatii

NS IP-INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITATI CONFORM CONTRACTULUI
DE DELEGARE A GESTIUNII

IP-P1-Valoarea despagubirilor acordate de 100%
operator in cazul deteriordrii din cauze
a) |imputabile lui a instalatiilor utilizatorului

IP-P2-Valoarea despigubirilor acordate de
b) |operator pentru nerespectarea parametrilor
de furnizare

IP-P3-Numarul de facturi
¢ ' 0 0 0 0

contestate de utilizator

d) IP-P4-Numirul de facturi de la punctul ¢) care| 0 0 0 0
au justificat contestarea valorilor

IP-P5-Valoarea reducerilor facturilor datorate
contestarii valorilor acestora
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INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAT!

NS IL-INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAT! PRIN LICENTA

IP-L1-Numdrul de sesizari scrise intemeiate
a) lprivind nerespectarea de citre operator a 0 0 0 0
obligatiilor din licent3

IP-L2-Numarul de incilcéri a obligatiilor
operatorului rezultate din analizele si
b} [controalele A.N.R.S.C. si modul de solutionare 0 0 0 0
pentru fiecare caz de incilcare a acestor
obligatii

NS IP-INDICATCRI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITZ\TI CONFORM CONTRACTULUI
DE DELEGARE A GESTIUNI!

IP-P1-Valoarea despagubirilor acordate de 100%
operator in cazul deteriordrii din cauze
a} limputabile lui a instalatiilor utilizatorului

IP-P2-Valoarea despagubirilor acordate de
b) loperator pentru nerespectarea parametrilor
de furnizare

IP-P3-Numarul de facturi
contestate de utilizator

d}  IP-Pa-Numirul de facturi de la punctul c) care 0 0 0 0
au justificat contestarea valorilor

IP-PS-Valoarea reducerilor facturilor datorate

contestarii valorilor acestora
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INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI

NS IL-INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI PRIN LICENTA

IP-L1-Numdrul de sesiz3ri scrise intemeiate

pentru fiecare caz de incilcare a acestor

obligatii

a) |privind nerespectarea de citre operator a 0 0
obligatiilor din licent3
B IP-L2-Numdrul de incaicari a obligatiilor -
operatorului rezultate din analizele si
b) [controalele A.N.R.S.C. si modul de solutionare 0 0

NS IP-INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITATI CONFORM CONTRACTULUI
DE DELEGARE A GESTIUNI!

IP-P1-Valoarea despigubirilor acordate de 100%
operator Tn cazul deterioririi din cauze

a} limputabile lui a instalatiilor utilizatorului
IP-P2-Valoarea despagubirilor acordate de

b) [loperator pentru nerespectarea parametrilor
de furnizare
IP-P3-Numdrul de facturi

¢} . 0 0

contestate  de utilizator

d)} IP-Pa-Numirul de facturi de la punctul ¢) care 0 0
au justificat contestarea valorilor

o) IP-P5-Valoarea reducerilor facturilor datorate 0 0
contestdrii valorilor acestora
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CONSIDERATII GENERALE

1.1.Prezentul caiet de sarcini a fost intocmit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza
condigiile minime in care trebuie si se desfagoare licitajia pentru delegarea gestiunii
prin concesionare a serviciului de iluminat public din Orasul Cajvana.

1.2.Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfisurare a serviciului de
iluminat public, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii
acestui serviciu in conditiile de eficienta si siguranta.

1.3.Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si
de referintd in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfisurare a serviciului de
iluminat public.

1.4.Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia necesard desfisurarii
activitatilor de realizare a serviciului de iluminat public si consituie ansamblul
cerintelor tehnice de baza.

1.5.Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantd, siguranta in exploatare, precum
si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, conditiile pentru certificarea
conformitdtii cu standardele specifice sau altele asemenea.

1.6.Specificatiile tehnice se referd si la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a
lucradrilor, tehnici, procedee si metode de exploatare si intretinere, precum si la alte
conditii cu caracter tehnic, previazute de actele normative si reglementirile specifice
realizarii serviciului de iluminat public.

1.7.Caietul de sarcini precizeazd reglementdrile obligatorii referitoare la protectia
muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie
respectate pe parcursul indeplinirii si realizdrii serviciului de iluminat public.

1.8.Terminologia utilizata este cea din Regulamentul Serviciului de lluminat Public
al Orasului Cajvana.

1.9.Caietul de sarcini se aproba prin hotdrare a Consiliului Local Cajvana

1.10.Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului
de iluminat public din Orasul Cajvana alituri de Regulamentul Serviciului de
iluminat public al Orasului Cajvana si de oferta Concesionarului vor fi anexe la
Contractul de delegare a gestiunii prin concesionare serviciului de iluminat
public al Orasului Cajvana si fac parte integrantd din acesta.

1.11.Autoritatea delegatara a serviciului de iluminat public este Primaria Orasului
Cajvana.
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1.12. Legislatie aplicabila

- Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

- Legea 100/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de concesiune de lucrdri publice si a contractelor de concesiune
de servicii

- Hotardrea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru
din Legea 98/2016 privind achizitiile pubilice;

- Hotararea Guvernului Nr. 867/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucrdri si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind
concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

- Legeanr. 230/ 2006 a serviciului de iluminat public;
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitigi publice;
- Legeanr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale;

- Ordinul nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare si
modificare a valorii activitdtilor serviciului de iluminat public;

- Ordinul nr. 86/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat
public al ANRSC;

- 0.G. nr. 22 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a
surselor regenerabile de energie;

- H.G. nr. 409/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei
Guvernului nr. 22/2008 privind eficienfa energetica si promovarea utilizarii la
consumatorii finali a resurselor regenerabile de energie;

- H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea licentelor in
domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;

- Ordin ANRSC nr. 367/2011 priviind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a
licentelor/autorizatiilor si a modelului de licenta/autorizatie eliberate in domeniul
serviciilor comunitare de utilitati publice;

- Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a consiliului din 25 octombrie 2012
privind eficienta energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE
si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/C



Piesedinle de s$edintd :
Cotigilier, & 4N

ROMANIA — JUDETUL SUCEAVA LI
ORASUL CAIVANA BRIV
CONSILIUL LOCAL R .

primaria_cajvdng@ya oo.com ,../’

7

n .

- Ordinul Presedintelui AN.RS.C. nr. 5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Coﬁd‘é'ctulu'
cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice
pentru realizarea serviciului de iluminat public;

-

- Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

- Ordinul nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea caietului de sarcini cadru al
Serviciului de iluminat public al ANRSC;

- Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legeanr 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei;

- Ordinul Nr. 8 din 02.03.2012 pentru aprobarea ghidurilor cu recomandiri privind
achizifionarea de calculatoare, echipamente de copiere/imprimare si echipamente si
servicii pentru iluminatul public, prin licitatie publicd, pe bazd de criterii de eficienti
energetica;

- 0UG 195/2005 privind protectia mediului;

- Ordin nr. 1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea
proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania;

- 0.U.G nr 13/20.02.2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare
de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare nr, 241/2006;

- Hotdrdrea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice

- OUG 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publicg;
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2. OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE

2.1. Obiectul concesiunii

Obiectul concesiunii este Serviciul de [luminat Public din Orasul Cajvana, care
presupune urmatoarele actvitati:

2.1.1. Concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de [luminat Public (SIP), proprietate
a Autoritatii delegatare ;

2.1.2. Intretinerea si mentinerea in functiune a sistemului de iluminat public ;
2.1.3. Optimizarea consumului de energie electrica pentru iluminatul public;

2.1.4. Realizarea iluminatului ornamental festiv de sdrbitori prin montare/demontare
echipamente;

2.1.5. Extinderea sistemului de iluminat public;

2.1.6. Preluarea reclamatiilor sistemului de iluminat public.

2.2. INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
- Amplasamentul : Romania, Judetul Suceava, Orasul Cajvana.
- Titularul lucrarii : Orasul Cajvana

Beneficiarul lucrarii : Orasul Cajvana

2.3. SITUATIA ACTUALA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

[n prezent sistemul de iluminat public din Orasul Cajvana se prezinta astfel:

- Numdrul total de stalpi de pe raza UAT: 1368 ( Proprietarul stdlpilor este EON
MOLDOVA DISTRIBUTIE SA care a incheiat contractul cu nr 1348/25/02/2010 cu
Comuna Cajvana pentru folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei
electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public) ;

- Puncte de aprindere la nivelul UAT:7

- Numarul de treceri de pietoni la nivelul UAT existent :5

- Numarul total de obiective socio-culturale ce necesitd iluminat arhitectural la nivelul

UAT:0
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- Numdrul estimat anual de ornamente pentru sirbatori( doar cantitativ, nuscotiteazs
tipul sau dimensiunea): 50 buc
Si i ratel i ina
In prezent sistemul de tluminat public este coordonat de catre un persoane desemnate
din cadrul Primariei Orasului Cajvana.
Fizic, actualul S.L.P. se prezinti astfel:

v strazile au o distributie relativ uniform3 a stélpilor de iluminat, cu distante

cuprinse intre 27 - 42m, dispunerea fiind diferiti conform tipului de strad3.

v majoritatea corpurilor de iluminat utilizate in prezent sunt echipate cu lampi cu
vapori de sodiu sau lampi compact fluorescente ;

v majoritatea strazilor din localitate sunt asigurate cu iluminat nocturn, dar nu toti
stalpii existenti au corpuri de iluminat, prin urmare nu este asigurat nivelul de
iluminare prescris de normele si 9 standardele in vigoare.

v De asemenea, strizile secundare si zonele componente dispun, in marea
majoritate, de sistem de iluminat, sunt montate corpuri de iluminat pe stalpii
existenti, dar nivelul de iluminare este foarte scizut si in stare avansati de uzuri.

v" Retelele de distributie sunt aeriene si cu nul comun cu reteaua de alimentare
distributie si alimentare a consumatorilor particulari.

Datele globale despre tipurile de aparate de iluminat identificate sunt prezentate in
tabelul urmator:

Tabel aparate de iluminat
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Starea generala a sistemului de iluminat public din localitate se prezinta astfel ; ~
retele si echipamente invechite, ineficiente si cu un grad fnaintat de uzur3;
v

v

v

costuri cu energia electrica nejustificat de mari fati de eficienta luminoas3;

costuri de intrefinere / mentinere in general mari, generate de starea proasti a
sistemului;

nu acopera activitatea nocturnd a unor importante segmente de populatie, generand
stari de disconfort general;

distribugia 1n teritoriu a punctelor luminoase este inechitabili si neeficients, astfel incat,
in timp ce in unele zone iluminatul lipseste sau este precar, in altele existd o densitate
mare;

distributia luminii este neconformad cu standardele in vigoare si creazi dificultati
participantilor la trafic (disconfort, perceptie tirzie si incorecta a obstacolelor, orbire,
lipsa de fluenta in trafic, efectul de zebr3, de grot3, etc);

in ceea ce priveste zonele de conflict - zone de risc sporit (treceri de pietoni, intersecit),
acestea sunt iluminate cu mult sub limitele normale ce reglementeaza calitatea si
cantitatea iluminatului public.

ATENTIONARE: in prezent ORASUL CAJVANA are in contractare un proiect finantat
prin AFM prin care se modernizeaza sistemul de iluminat actual implementandu-se
iluminatul pe LED. Situatia de mai sus se va actualiza la momentul contractului.

Investitia finantata prevedere urmatoarea situatie viitoare:

"~ (9384 T 67.81

Scenariut 2 -
propus dimming
si telegestiune
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CORP 70 [ 149 .
ILUMINAT LED
I

CORP 22 551 12122
ILUMINAT LED
2

CORP 60 ] 60
ILUMINAT LED
3

FOTOVOLTAIC

TOTAL | 701 22612

Aparate de iluminat (buc) 701

Putere instalata (kw) 62.39 22.61
Emisii de CO2 (0,7T/mwH) 181.24 47.47
Durata de viata(ani) 250000re 100000 ore
Grad de protectie IP54 IP67
Eficienta luminoasa a aparatului | 80 160
(Lm/W)
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2.4. Obiectivele concesiunii

Obiectivul prezentei concesiuni este realizarea unui sistem de iluminat unitar si eficient,
care sd corespunda cerintelor de trafic, eficienta, etc si care presupune urmatoarele
lucrari:

2.4.1.Intretinerea-mentinerea sistemului de iluminat public existent in Orasul Cajvana.
Garantarea permanentei in functionare a iluminatului public.

2.4.2. Modernizarea sistemului de iluminat public daca situatia o va impune;
- extinderea iluminatului stradal-rutier la cererea autoritatii contractante;
- extinderea iluminatului ornamental la cererea autoritatii contractante;

- modernizarea sistemului de iluminat architectural la cererea autoritatii
contractante;

2.4.3. Realizarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori (la cererea autoritatii
contractante);

Prin delegarea serviciului de iluminat public se va urmiri realizarea unui raport
calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune siun
echilibru intre riscurile gi beneficiile asumate prin contract. Structura si nivelul tarifelor
practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile
legale.

Atentie: obiectivul de investitie ce face obiectul contractului de finantare AFM
aflat in curs NU FACE OBIECTUL PREZENTEI DELEGARI

3. DATE REFERITOARE LA CONCESIUNE

3.1 CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE

1. - Obiectivul prezentei licitatii este delegarea gestiunii Serviciului de iluminat
public din Orasul Cajvana urmarindu-se, realizarea unui sistem de iluminat public
unitar, modern si eficient care sa corespunda cerintelor de trafic, in paralel cu
optimizarea consumului de energie electrica pentru intreaga unitate administrative-
teritoriala.

2. - Cantitatea lucrarilor minime necesare realizarii modernizarii, iluminatului
arhitectural, mentinerii si intretinerii sistemului de iluminat in Orasul Cajvana este
stabilita in prezentul caiet de sarcini si se va definitiva prin solutia tehnica intocmita de
fiecare ofertant, astfel incat, in termenul stabilit in oferta, intregul sistemul de iluminat
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normelor interne si internationale in vigoare.

3. - Termenele de executie si plata prestatiei serviciului de iluminat public
al tuturor lucrarilor aferente contractului de concesiune sunt:

- Lucrarile de realizare a iluminatului ornamental festiv de sarbatori se vor
realiza la solicitarea autoritatii contractante si vor fi platite de Autoritatea contractanta
la finalizarea lucrarilor. Contravaloarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori se
va deconta pe baza situatiilor de lucrari acceptate de Autoritatea contractanta.

- Lucrarile de realizare a iluminatului arhitectural se vor realiza la solicitarea
autoritatii contractante si vor fi platite de Autoritatea contractanta la finalizarea
lucrarilor. Contravaloarea iluminatului arhitectural se va deconta pe baza situatiilor de
lucrari acceptate de Autoritatea contractanta in functie de alocarile bugetare;

- Lucrarile de exploatare, intretinere, mentinere a sistemului de iluminat public
se vor deconta lunar pe baza situatiilor de lucrari acceptate de autoritatea contractanta,
Nu se admite depasirea valorii ofertate pentru 5 ani a lucrarilor de intretinere
mentinere. De asemenea ofertantul va prezenta o evaluare a valorilor anuale a
cheltuielilor pentru aceasta activitate.

4. -Durata contractului de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat
public implicand modernizarea, extinderea, mentinerea si intretinerea sistemul de
iluminat public al Orasului Cajvana va fi de 5 ani (+ optiune maxima de prelungire
2,5 ani), de la data semnarii acestuia.

5. - Operatorii serviciului de iluminat public vor asigura:

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena si
protectia muncii, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a sistemului de
iluminat public, prevenirea si combaterea incendiilor;

b) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat, in functie de
complexitatea instalatiei si specificul locului de munca;

¢) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de
delegare a gestiunii sau prin hotararea de dare in administrare a serviciului (precizati in
Regulametul serviciului de iluminat public din Orasul Cajvana);

d) intretinerea si mentinerea in stare de permanenta functionare a sistemului de
iluminat public;

e) furnizarea autoritatii administratiei publice locale, respectiv AN.RS.C, a
informatiilor solicitate si accesul la documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de
iluminat public, in conditiile legii;

f) cresterea eficientei sistemului de iluminat in scopul reducerii tarifelor, prin
reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materiale si materii,
energie electrica si prin modernizarea acestora;
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g) prestarea serviciului de iluminat public pentru toti utilizatorii din razafunitatit
administrativ-teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract
de delegare a gestiunii;

h) personal de interventie operativa;
i) conducerea operativa prin dispecer;
j) inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;

k) analiza zilnica a modului in care se respecta realizarea normelor de consum si
stabilirea operativa a masurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor si incadrarea
in norme;

1) elaborarea programelor de masuri pentru incadrarea in normele de consum de
energie electrica si pentru rationalizarea acestor consumuri;

m) realizarea conditiilor pentru prelucrarea automata a datelor referitoare la
functionarea economica a instalatiilor de iluminat public;

n) statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora:

0} instituirea unui sistem de inregistrare, investigare, solutionare si raportare
privind reclamatiile facute de beneficiari in legatura cu calitatea serviciilor;

p) lichidarea operativa a incidentelor;
q) functionarea normala a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
r) evidenta orelor de functionare a componentelor sistemului de iluminat public;

s) aplicarea de metode performante de management care sa conduca la
functionarea cat mai buna a instalatiilor de iluminat si reducerea costurilor de operare;

t) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si
cu terti si aprobarea acestora de catre administratia publica locala;

u) executarea in bune conditii si la termenele prevazute a lucrarilor de reparatii
care vizeaza functionarea economica si siguranta in exploatare;

v) elaborarea planurilor anuale de investitii pe categorii de surse de finantare si
aprobarea acestora de catre administratia publica locala;

w) corelarea perioadelor si termenelor de executie a investitiilor si reparatiilor
cu planurile de investitii si reparatii a celorlalti furnizori de utilitati, inclusiv cu
programele de reabilitare si dezvoltare urbanistica ale administratiei publice locale;

X) initierea si avizarea lucrarilor de modernizari si de introducere a tehnicii noi
pentru imbunatatirea performantelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat
public;
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y) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice neces/a\re pentru
prestarea activitatilor asumate prin contract sau prin hotararea <ﬁe dare in
administrare;

z) alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale sau
asociatia de dezvoltare comunitara, dupa caz.

6. - Obligatiile si raspunderile personalului operativ al operatorului sunt
cuprinse in Regulametul serviciului de iluminat public din Orasul Cajvana
(regulamentul serviciului este intocmit pe baza regulamentului-cadru al serviciului de
iluminat public).

7. - In caietul de sarcini se precizeaza conditiile de realizare a lucrarilor de
intretinere si mentinere, a lucrarilor de modernizare, asigurarea iluminatului
ornamental festiv de sarbatori pe care le va face operatorul, specificandu-se modul de
aprobare si decontare a acestora in cadrul relatiilor contractuale dintre autoritatea
administratiei publice locale si operator.

3.2. Excluderi

ATENTIONARE: in prezent ORASUL CAJVANA are in contractare un proiect finantat prin
AFM prin care se modernizeaza sistemul de iluminat actual implementandu-se
iluminatul pe LED. Situatia de mai sus se va actualiza la momentul contractului.

3.3. Lucriri de exploatare, intretinere, revizii si reparatii

3.3.1. Servicii operative constind dintr-un ansamblu de operatii si activitdfi pentru
supravegherea permanent a instalatiilor, executarea de manevre programate sau
accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmirirea comportarii In timp a
instalatiilor.

3.3.2. Revizii tehnice constind dintr-un ansambiu de operatii si activitdfi de mica
amploare executate, periodic pentru verificarea, curatarea, reglarea, eliminarea
defectiunilor si finlocuirea unor piese, avind drept scop asigurarea functionarii
instalatiilor pana la urmitoarea lucrare planificati.

3.3.3. Reparatii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, In
baza unor programe , prin care se urmareste readucerea tuturor pirtilor instalatiei la
parametrii proiectati, prin remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea pdrtilor din
instalatie care nu mai prezinti un grad de fiabilitate corespunzator.

3.3.1.In cadrul serviciilor operative se executs :
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Interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat gi
accesorti;

Manevre pentru intreruperea $i repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale
instalatiei de iluminat in vederea executirii unor lucriri;

Manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor
deranjamente;

Receptia instalatiilor puse in functiune in conformitate cu regulamentelor in vigoare;
Analiza stdrii tehnice a instalatilor;

[dentificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteazs instalatiile de
iluminat;

Supravegherea defrisirii vegetatiei si inliturarea obiectelor cizute pe linie;

. Controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar

fi: vant puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciurd, inundatii, etc.
Actiuni pentru pregitirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau
deosebite;

Demoliri sau demontiri de elemente ale sistemului de iluminat public;

Interventii ca urmare a unor sesiziri;

Realizarea serviciilor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public se
face cu respectarea procedurilor specifice de:

admitere la lucru

supravegherea lucrarilor

scoaterea si punerea sub tensiune a instalatiei
control al serviciilor

3.3.2.1n cadrul reviziilor tehnice se executs cel putin urmdtoarele operatii:

Revizia corpurilor de iluminat i a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranta,
etc.);

Revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;

Revizia linilor electrice apartinand sistemului de iluminat;

La serviciile de revizie tehnici la corpurile de iluminat public pentru verificarea bunei
functiondri se lucreazi cu linia electrici sub tensiune, aplicindu-se masuri specifice de
protectie a muncii in cazul lucrului sub tensiune.

La revizia corpurilor de iluminat se executi urmitoarele operatii:

a) Stergerea corpului de iluminat (reflectoarele sistructurile de protectie vizuai);
b) Inlocuirea sigurantei sau a componentelor, daci existi o defectiune;
¢) Verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferte conexiuni;

La intrefinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare se realizeazi urmitoarele operatii:

a) Inlocuirea sigurantelor necorespunzitoare;
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b} inlocuirea contactoarelor st a dispozitivelor de automatizare defecte("“é:gas__,p_r gr_amétor,
etc.); AL
¢) Inlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie;
d) Refacerea inscriptionirilor, daci este cazul
e) Verificarea instalatiei de legare la pimant (legatura la priza de pamant, etc.);
La revizia refelei electrice de joasi tensiune destinati iluminatului public se
realizeaza urmatoarele operatii:

a) Verificarea traseelor si indepirtarea obiectelor strdine;

b) Indreptarea stalpilor inclinati;

¢) Verificarea ancorelor si intinderea lor:

d) Verificarea starii conductoarelor electrice;

e) Refacerea legiturilor la izolatoare sau a legdturilor fascicolelor torsadate, daci este
cazul;

f) Indreptarea, dupa caz, a consolelor;

g} Verificarea starii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;

h) Strangerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrica, daca este cazul

i) Verificarea instalatiei de legare la pamant (legatura conductorului electric de nul de
protectie la armdtura stalpului, legitura la priza de pdmant, etc.)

j) Madsurarea rezistentei de dipersie a refelei generale de legare la pamant.

Periodicitatea reviziilor este de:

(1) 3 ani pentru tablourile electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare si
refele electrice de joasi tensiune ale iluminatului public;

(2} 24 luni pentru corpurile de iluminat si accesorii;

(3) 3 ani pentru linii electrice cu conductoare neizolate sau izolate torsadate, pe stilpi de
beton sau metal;

(4) 3 ani pentru linii electrice in cablu subteran;

3.3.3. Reparatii curente se execute la:

a) Corpuri de iluminat si accesorii:

b) Tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare:

¢) Retele electrice de joasi tensiune ale autoritatii locale apartinand sistemului de iluminat
public;

in cadrul reparatiilor curente la corpurile de iluminat si accesorii se execut3
trmdtoarele:

a) Stergerea dispersorului, a structurilor de protecfie a sursei de iluminat/limpii, a
structurilor vizuale si a interiorului corpului de iluminat;
b) Inldturarea cuiburilor de p3siri /insecte;
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¢) Verificarea coloanelor de alimentare cu energie electric si inlocuirea ca\or\caﬁe pretha
portiuni neizolate sau cu izolatie necorespunzitoare;

d) Verificarea contactelor la clemele sau papucii de legaturi a coloanei la reteaua electric;

e) inlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzatoare;

In cadrul reparaiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare, deconectare se executd urméitoarele:

a) Verificarea starii ugilor si incuietorilor cu remedierea tuturor defectiunilor ;

b) Vopsirea usilor si a si a celorlalte elemente ale cutiei;

¢) Verificarea sigurantelor fuzibile si automate, inlocuirea celor defecte $i montarea celor
noi, identice cu cele initiale (prevazute in proiect);

d} Verificarea si strangerea contactelor;

e) Verificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolagie necorespunzitoare;

f) Verificarea functiondrii dispozitivelor de actionare, cu fnlocuirea celor
necorespunzitoare sau montarea unora de tip nou, pentru mdirirea gradului de
fiabilitate sau modernizarea instalatiei;

In cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joasa tensiune destinate
iluminatului public se executd urmitoarele:

a) Verificarea distantelor conductelor fati de constructii, instalatii de comunicatii, linii de
inalta tensiune si alte obiective:

b) Evidentierea in planuri a instalatiilor nou-apirute de la ultima verificare si realizarea
masurilor necesare de coexistents;

¢) Solicitarea executdrii operatiunii de tiiere a vegetatiel In zona in care se obtureazi
distributia de flux luminos al corpurilor de iluminat de citre operatorul de intrefinere a
spatiilor verzi.

d) Determinarea gradului de deteriorare a stalpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, si luarea
masurilor de consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul
determindrilor;

e) Verificarea verticalitatii stalpilor si indreptarea celor inclinati;

f) Verificarea si refacerea inscriptionirilor, inclusiv numerotarea stlapilor;

g) Verificarea stirii conductoarelor electrice;

h} La console, britari sau celelalte armituri metalice de pe stalp se va verifica daci nu sunt
corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele
corespunzatoare se revopsesc si se fixeaza bine pe stalp;

i) La instalatia de legare la pdmant a nulului de protectie se verifica starea legdturilor si
imbindrilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legaturilor acestuia la
corpului de iluminat, se masoara rezistenta de dispersie a retelei generale de legare la
pamant, se masoara si se reface priza de pamint, avand ca referinta STAS 12604/1988;
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j) In cazul in care, la verificarea sigetii, valorile misurate, corectate cu temperj;ﬁiiﬁ:diferé
de cele din tabelul de sigeti, conductele electrice se intind astfel tncat sdgeata formata
sd fie cea corespunzitoare.

Peridiocitatea reparatiilor curente va fi in conformitate cu normativele in

vigoare.

-4

Toate aceste activitati au drept scop readucerea tuturor partilor instalatiei de
iluminat la parametrii proiectati.

Serviciile intreprinse si materiale pentru activitatea de exploatare, fintretinere-
mentinere, revizie si reparatie a iluminatului public actual din Orasul Cajvana sunt
mentionate mai jos:

a. Inlocuire aparat de iluminat deteriorate (defect)

Activitatea consta in demontarea unui aparat deteriorat din diverse cauze (de
reguld, in urma accidentelor auto in urma cirora sunt distrusi staipii de iluminat public,
a cdderilor de arbori, etc) si montarea unuia nou, de acelasi tip, pentru a nu crea
discontinuitate estetici. Se vor depune tarife pentru demontare st montare de corpuri
de iluminat stradal si pietonal de urmatoarele puteri cuprinse intre 70 si 400W-
echipate in principal cu limpi cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice. Avand in
vedere faptul ci la lucririle de reabilitare a iluminatului public s-au folosit corpuri de
iluminat cu grad de protectie IP 65 si IP 66 (compilet echipate) se vor oferta produse din
aceasta gama. Nota: Inlocuirea aparatelor de iluminat stradale sau ornamentale
deteriorate este valabila numai in perioada in care se desfasoara fazele premergatoare
ale modernizarii sistemului de iluminat - proiectare, avizare si numai cu acordul
autoritatii contractante.

b. Curdtarea difuzorului aparatelor de iluminat
Activitatea constd in curitarea difuzorului aparatului de iluminat, curiarea se va
executa la fiecare interventie asupra unui corp de iluminat dotat cu difuzor sau la
comanda Beneficiarului.

¢. Reorientarea aparatelor de iluminat
Activitatea constd in reorientarea bragului suport (consola) sau aparatului de
iluminat care din diverse motive si-au pierdut orientarea initial, fatd de calea de
circulatie.

Q

. Inlocuire brat suport (consoli) deteriorate
Activitatea constd in inlocuirea bragului suport deteriorat al aparatului de iluminat
daca nu mai prezintd siguranti in exploatare. Bratul nou va fi de acelasi tip, forma si
dimensiuni cu cel demontat.

®

[nlocuirea coloanei de alimentare a aparatului de iluminat
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Actiunea constd in Inlocuirea coloanei de alimentare a aparatului de iluminat si
inlocuirea cablurilor sau conductoarelor din reteaua de alimentare si aparatul de
iluminat.

f. Inscriptionare stalpi
Actiunea constd in inscriptionarea cu simbol electric si numerotare a acestuia.

g Refacere inscriptionare stalp si numerotare

Actiunea constd in marcarea stalpilor pentru iluminat conform normativelor in
vigoare si numerotarea acestora.,

h. Remediere defect cablu alimentare energie electrici
Activatea constd in depistarea si localizarea cablului de alimentare $i executarea
tuturor operatiilor necesare pentru remedierea acestuia, inclusiv refacerea
infrastructurii sistemului rutier sau pietonal. Se va tine cont de figele tehnologice de
refacere a sistemului rutier de la Primiria Orasului Cajvana. Remedierea se va face in
baza unei note de constatare intocmit3 de executant si acceptata de beneficiar.

i. Refacere prizd de pamant
Activitatea, cuprinde toate operatiile necesare refacerii acesteia.

j- Verificare priza de pamant
Activitatea constd in verificarea prizei de pamant.

k. Inlocuire cablu de alimentare subteran
Activitatea consta in inlocuirea portiunilor de cablu subteran de alimentare, care
datoritd vechimii sau altor factori nu mai prezinta sigurant{a in exploatare si executarea
tuturor operatiilor necesare pentru inlocuirea acestuia, inclusiv refacerea
infrastructurii sistemului rutier, pietonal si a spatiilor verzi. Inlocuirea se va face in baza
unei note de constatare intocmit3 de executant si acceptati de beneficiar.

. Inlocuire cutie de distributie deteriorati
Activitatea consta in inlocuirea cutiilor de distributie necorespunzitoare sau
deteriorate si care prezinti pericol in exploatare.

m. Reparare cutie de distributie

Activitatea constd in inlocuirea echipamentelor defecte din cutia de distributie,
inclusiv elementele deteriorate ale carcasei.

n. Montare - demontare contor electric
Activitatea constd in montarea - demontarea unui contor electric monofazat sau
trifazat, dupa caz, pentru misurarea consumului unor consumatori ocazionali sau a

panourilor publicitare. Se va fntocmi o documentatie adecvati ce va fi vizati de citre
beneficiar.

o. Defrigarea vegetatiei din jurul corpurilor de iluminat $i inldturarea obiectelor cizute pe
liniile de alimentare din iluminatul public.



Preseds Q~%?=¥6C‘|’fﬁ%'5\ ‘
ROMANIA — JUDETUL SUCEAVA opsiliery

ORASUL CAJVANA “T*"’
CONSILIUL LOCAL

primaria_caj%{%:@y hoo.com

i

Activitatea ce se va desfigura de urgenta in cazul in care vegetatia perturba in mod acut
buna functionare a iluminatului public sau la dispozitia scrisi a beneficiarului.

p. Avariile, accidentele, furturile si vandalizarile care pot aparea in Sistemul de Nluminat
Public al Orasului Cajvana sunt evenimente ocazionale, necontrolate cauzate din culpa
tertelor persoane, calamitati naturale si forta majora sau evenimente energetice.
Analiza incidentelor si avariilor trebuie abordati $i  monitorizatd conform:
“REGULAMENT DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARE A SERVICIULU! DE ILUMINAT
PUBLIC IN ORASUL CAJVANA”.

Analiza fiecdrui incident sau avarie va trebui s3 aibd urmatorul confinut:

* locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei;

* situatia fnainte de incident sau avarie, daci se functiona sau nu in schemi normal3, cu
indicarea abaterilor de la aceasta;

* cauzele care au favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor:

* manevrele efectuate de personal in timpul desfisuririi si lichidarii evenimentului;

» efectele produse asupra instalatiilor, daci a rezultat echipament deteriorat, cu
descrierea deteriorarii;

* efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de intrerupere, valoarea
pagubelor estimate sau alte efecte;

* situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare §i reparatii si a cunoasterii lor, cu
mentionarea lipsurilor constatate si a eventualelor incilciri ale celor existente;

* madsuri tehnice i organizatorice de prevenire a unor evenimente asemanatoare cu
stabilirea termenelor si responsabilititilor.

¢ In cazul in care pentru ldmurirea cauzelor §i consecintelor sunt necesare probe,
incercari sau obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenu! de finalizare a
analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

* Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are in gestiune
instalatiile respective, cu participarea autoritatii administratiei publice locale. In cazul
special al accidentelor soldate cu deteliorarea sau distrugerea de elemente de iluminat
public aparfindnd sistemului concesionat, operatorul va proceda la refacerea
iluminatului, urmand a derula toate operatiunile de recuperare a costurilor aferente
lucrarilor

9. Diagnosticare defectiuni de alimentare

Activitatea constd in depistarea si localizarea defectiunilor de alimentare in cazul
care reteaua de alimentare sau coloana din stalp este intrerupta.

r. Inlocuire transformator pentru reducitor de tensiune
Activitatea constd in fnlocuirea transformatoarelor necorespunzdtoare sau
deteriorate si care prezinti pericol in exploatare.

s. Inlocuire ceas programator.
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Activitatea constd in inlocuirea cesurilor programatoare necorespunza
deteriorate gi care prezint3 pericol in exploatare.

3.4, Modernizarea sistemului de iluminat public - nu sunt prevazute in urmatorii
5 ani modernizari care sa intre in sarcina ofertantului castigator

3.5. Realizarea iluminatului ornamental festiv de sirbitori prin
montare/demontare echipamente consta (anual) in:
3.5.1. Montare figurine pe stalp- maxim 40 buc.;

3.5.2. Montare medallion ax - maxim 40 buc;

3.5.3. Montare traversare tip banner - maxim 40 buc;
3.5.4. Montare traversare tip turture - maxim 40 buc;
3.5.5. Montare plasa luminoasa 2x6m - maxim 40 buc;
3.5.6. Montare plasa luminoasa 2x3m - maxim 40 buc;

3.5.7. Montare figurine 3D - maxim 40 buc;

[luminatul ornamental festiv se monteaza/demonteaza cu ocazia sarbatorilor; In fiecare
an ornamentele propuse se vor inchiria de la Concesionar. Amplasamentul
fluminatului ornamental festiv de sarbatori se va face in locatiile stabilite de catre
Autoritatea contractanta. Datorita faptului ca factura de energie electrica este
semnificativ incarcata in perioada sirbitorilor, se vor utiliza doar instalagii
ornamentale cu consum redus (LED - uri).

Prestarea serviciului de iluminat ornamental festiv implica urmatoarele operatii:

- verificarea §i supravegherea continui a functionirii instalatiei de iluminat
ornamental festiv;

- corectarea si adaptarea regimului de exploatare la ceringele utilizatorului;
- controlul calitdtii serviciului asigurat;

- intrefinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat ornamental festiv
pe durata sirbitorilor;

- menfinerea in stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului de
iluminat ornamental festiv pe toata durata sirbatorilor;

- respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

- asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat si in
numar suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de iluminat
ornamental festiv;



‘\“1 ,:.’.“‘\‘\
) Presedi/é?w $edm¢§’ >
ROMANIA - JUDETUL SUCEAVA ahsiliery: :

o
ORASUL CAJVANA S v
CONSILIUL LOCAL [ j
primaria_ ca_;vq;ia@y’bhoo com
‘\

ST

Pentru realizarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori se va respecta
urmatorul calendar:

- Prezentare propuneri/simulari catre reprezentantii Orasului Cajvana pana la data de 15
septembrie

- Data de primire a acceptului 15 octombrie.

- Incepere montaj 1 noiembrie, data de finalizare 30 noiembrie, data de aprindere 1
Decembrie.
Termen de deconectare 20 ianuarie.

- Termen de incepere demontare 20 ianuarie.

- Termen de finalizare demontare 30 ianuarie.

- Valoarea lucrarilor de iluminat festiv nu va varia cu mai mult de 10% fata de media
anuala, urmand a se compensa cu sezonul urmator.

Cantitatile maximale necesare din fiecare tip de echipament sunt prezentate in
Anexa 5C,

4. INTOCMIREA OFERTEI TEHNICE

Atentie: Prin depunerea ofertei toti ofertantii isi insusesc cerintele caietului de
sarcini. Oferta depusa va tine cont ca aceasta se va referi la tot sistemul de
iluminat public de pe raza UAT ORASUL CAJVANA (cu toate componetele sale) asa
cum este regasit faptic in teren si descris scriptic in documentatia de atribuire.

1. Format hard-copy-listat.. Propunerea tehnica prezentata de ofertant va trebui sa
demonstreze corespondenta cu specificatiile Caietului de sarcini. In propunerea tehnica
ofertantul isi va prezenta conceptia proprie privind modalitatea de organizare si
functionare a serviciului, personalul atestat, utilajele din dotare folosite, modul de lucru,
activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in
indeplinirea contractului de concesiune precum si graficul de timp prevazut pentru
indeplinirea activitatilor si sarcinilor respective, precum si orice alte informatii
considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice si
pentru demonstrarea corespondentei acesteia cu cerintele Caietului de sarcini.

2. Propunerea tehnica impreuna cu celelalte documente aferente propunerii tehnice se
vor stampila si numerota pe fiecare pagina in parte. Documentele se vor prezenta in
limba romana, iar cele in alte limbi se vor prezenta insotite de traducere
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In baza art. 89 alin.3, litera a} din HG 867/2016, orice oferta care ,nhu satisface in mod
corespunzator cerintele caietului de sarcini” va fi declarata neconforma. Ofertele care
sunt nesustenabile/ care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic, si a
resurselor prevazute in oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul
de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

3. Avand in vedere prevederile art. 38 din Legea nr. 100/2016, se va prezenta declaratii
pe proprie raspundere privind respectarea conditiilor de mediu, social si cu privire la
relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului;

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si care
se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se
pot obtine de la Inspectia Muncii sau depe site-ul:
http://www.inspectmun.ro/legislatie /legislatie.html.

In cazul unei asocieri , aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare asociat. in cazul unor
subcontractanti propusi , fiecare subcontractant va prezenta aceasta declaratie, [n cazul
in care ofertantul beneficiaza de sustinere, fiecare sustinator va prezenta aceasta
declaratie.

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de mediu,se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau
de pe site-ul: http:// www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

4. Contractul acceptat de catre ofertant in forma propusa va face parte tot din
propunerea tehnica. Eventualele amendamente cu privire la prevederile conditiilor
contractuale obligatorii se vor formula in scris si vor fi inaintate autoritatii contractante
numai in timpul perioadei de clarificari, iar amendamentele la clauzele specifice pot fi
depuse pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Nota: Modelul de contract de servicii va trebui sa aiba mentiunea “Am citit si suntem de
acord cu/fara rezerve cu termenii si conditiile contractuale obligatorii prevazute in
«Modelul de contract din Documentatia de Atribuire si consimtim ca, in cazul in care
oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa semnam contractul de servcii In
conformitate cu prevederile din Documentatia de atribuire”.

5. Indicarea motivata a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei
aplicabile, (Formular 3) potrivit prevederilor art.77 din HG. nr. 867/2016. Partea din
propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat
continand aceasta mentiune. Tn cazul in care nu sunt prezentate aceste informatii,
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Propunerea tehnica va fi considerata ca document public in sensul legii r. '5'44/2001
privind liberul acces la informatiile de interes public.

6. Personalul de specialitate minim, asa cum este solicitat in caietul de sarcini, cu
declaratie de disponibilitate, atestat (dupa caz), legitimatie eliberata de ANRE, valabile la
data limita pentru depunerea ofertelor, in copie legalizata sau copie lizibila cu
mentiunea ,conform cu originalul”.

7. Informatii referitoare la utilaje, instalatii, echipamente tehnice de care poate dispune
operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, care sa
cuprinda cel putin dotarile minime asa cum sunt solicitate in Caietul de sarcini.

Oferta trebuie sa prevada perioada de garantie a lucrarii.

Atentie: se recomanda ca ofertantii sa depuna oferta tehnica si in format PDF care sa
permita cautarea si copierea informatiilor in interiorul ei, asa incat procesul de evaluare
sa se desfasoare cat mai rapid si eficient.

Nota:

Cerintele impuse in caietul de sarcini sunt considerate cerinte minimale, nerespectarea
acestora ducand la respingerea ofertei.

Nu se admite forma de prezentare a ofertei prin copierea in tot sau in parte a caietului
de sarcini in cadrul propunerii tehnice, ofertantii avand obligatia de a proba
conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin prezentarea abordarii asupra modului
de indeplinire a contractului si de rezolvare a eventualelor dificultati legate de
indeplinirea acestuia, prin raportare la continutul propunerii tehnice.

Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere
tehnic, logistic si a resurselor prevazute in oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea
cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor
ofertei, in raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislatiei in vigoare, inclusiv in
cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea
gresita a unui document ori neprezentarea acestuia in forma solicitata poate conduce la
declararea ofertei ca fiind neconforma.

5. INTOCMIREA OFERTEI FINANCIARE

Oferta comerciala se va realiza in urma centralizdrii datelor din oferta tehnica si va
cuprinde:
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1. O lista cu preturile pentru tipurile de servicii/bunuri/lucrari ce pot interveni, care va
avea un total calculate, total ce va fi considerat element de comparatie a ofertei. Lista se
va complete conform anexei la CS - denumit "lista elemente de pret”

2. Suma solicitata ca si compensare a costurilor in cazul in care pe durata unui an
operatorul nu inregistreaza nici un venit sau veniturile inregistrate nu sunt cel putin
egale cu suma de 50000 lei.

3. Valoarea redeventei

6. CONDITII GENERALE TEHNICE $I DE CALITATE
ART.1

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfisurare a serviciului de iluminat
public, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionirii acestui
serviciu in conditii de eficientd si siguranti.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnic3 si de
referintd in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfisurare a serviciului de
iluminat public, indiferent de tipul de gestiune. Caietul de sarcini face parte integrants
din documentatia necesari desfasurarii activititilor de realizare a serviciului de
iluminat public si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.

Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate,organizare,
se vor conforma prevederilor prezentului regulament-cadru.

- Conditiile tehnice si indicatorii de performantd prevazuti in prezentul regulament
au caracter minimal.

- Orice dezvoltare a retelei electrice de joas3 tensiune destinate iluminatului public
se va face cu respectarea prezentului regulament.

ART. 3

In sensul prezentului caiet de sarcini, notiunile utilizate se definesc dupa cum urmeazs:
3.1. aparat/corp de iluminat - aparat care serveste la distributia, filtrarea si transmisia
luminii produse de una sau mai multe ldmpi cidtre exterior, care cuprinde toate
dispozitivele necesare fixirii si protejarii lampilor, circuitele auxiliare si componentele
electrice de conectare la reteaua de alimentare, care asiguri amorsarea si functionarea
stabila a surselor de lumini;

3.2. autoritate competenti - Autoritatea Nationald de Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospodirie Comunali, denumiti in continuare ANRS.C

3.3. autorizatie - act juridic, eliberat de A.N.RS.C, prin care se certifici capabilitatea
unei persoane juridice de a desfisura activitati specifice serviciului public de iluminat,in
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vederea participdrii la o licitatie publici, pentru operatorea unui serviciu public de
iluminat;

3.4. balast - dispozitiv montat in circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lampi
cu descdrcdri, avand drept scop limitarea curentului 1a valoarea necesara;

3.5. caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de naturd tehnic,
referitoare la o instalatie sau la un sistem de lluminat;

3.6. contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabileste conditiile
minimale pentru relatiile comerciale dintre operator si utilizator;

3.7. echipament de masurare - aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la
masurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;

3.8. efect de grotd neagri - senzatie vizuali realizat3 la trecerea de la o valoare foarte
mare a luminantei la o alta mult mai mic;

3.9. exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operatiuni si
activitafi executate pentru asigurarea continuitdtii si calititii serviciilor de iluminat
public in conditii tehnico-economice si de sigurantd corespunzitoare;

3.10. flux luminos § - mirimea derivati din fluxul energetic, evaluatd prin actiunea sa
luminoasa asupra observatorului fotometric de referinta al Comisiei Internationale de
lluminat; 3.11. grad de asigurare in furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizirii
serviciului necesar utilizatorului, intr-un interval de timp, precizat in anexa la
contractul de furnizare/prestare a serviciului de iluminat public;

3.12. igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate si amorseze o
lampa cu descirciri firi preincilzirea electrozilor;

3.13. iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafati si aria
respectiva;

3.14. iluminare medie E(m) - media aritmetici a ilumindriior pe suprafata de calcul
avutd in vedere;

3.15. iluminare minim3 E(min) - cea mai mici valoare a iluminsrii punctuale pe
suprafata de calcul avuti in vedere;

3.16. indicatori de performant3 garantati - parametri ai serviciului de iluminat public
prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate si pentru care sunt
prevdzute penalizari in licentd sau in contractele de delegare de gestiune ori de
concesiune, in cazul nerealizirii lor;

3.17. indicatori de performanti generali - parametri ai serviciului de iluminat public
prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmdriti la nivelul
operatorilor si care reprezintd conditii de acordare sau de retragere a licentei, dar
pentru care nu sunt prevazute penaliziri in contractele de delegare de gestiune in cazul
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3.18. indice de prag TI - cresterea pragului perceptiei vizuale TI, care conduce la
orbirea inconfortabils, caracterizind orbirea provocatd de sursele de lumini aflate in
campul vizual, in raport cu luminanta medie a ciii de circulatie;

3.19. intensitate luminoasi 1 - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursi
si unghiul solid elementar pe directia dats;

3.20. lampi cu descirciri - ldmpi a cdror emisie luminoas3i este produsa printr-o
descdrcare electricd intr-un gaz sau in vapori metalici ori intr-un amestec de mai multe
gaze si vapori metalici;

3.21. ldmpi cu incandescenta - lampi a cidror emisie luminoasi este produsi cu
filamentul incalzit la incandescentd prin trecerea unui curent electric;

3.22. lampi cu incandescenti cu halogen - lampi incandescente avand, in balonul de
constructie speciald, un mediu de un anumit halogen, care creeazi un ciclu regenerativ
al filamentului pentru mirirea duratei de functionare si pentru realizarea unui flux emis
aproximativ constant;

3.23. lampi cu incandescenti cu utiliziri speciale - lampi cu filament central, lampi
ornamentale, ldmpi cu reflector, lmpi foto;

3.24. licenta - act tehnic si juridic, emis de autoritatea competentd, prin care se acordi
permisiune unei persoane juridice, romani sau strdind, de exploatare comerciali a
sistemului de iluminat public si/sau de furnizare a serviciului de iluminat public;

3.25. luminanti L - raportul dintre intensitatea luminoasd elementard emisi de ciitre
ochiul observatorului si suprafata aparenta de emisie;

3.26. luminantd maximi L(max) - cea mai mare valoare a luminantei de pe suprafata de
calcul avuti in vedere;

3.27. luminantd medie L(m) - media aritmetici a luminantelor de pe suprafata de
calcul avuti in vedere;

3.28. luminanti minim3 L(min) - cea mai mic3 valoare a luminantei de pe suprafata de
calcul avuta in vedere;

3.29. nivel de iluminare/nivel de luminantd - nivelul ales pentru valoarea
tluminarii/luminantei;

3.30. operator - persoana juridici titulari a unei licente de furnizare-prestare, emis3
de autoritatea competents, care asigurd prestarea serviciului de iluminat public;

3.31. raport de zon3 aliturati SR - raport intre iluminarea medie de pe o portiune de 5
m ldtime sau mai putin, daci spatiul nu o permite, de o parte si de alta a sensuriior de
circulatie, si iluminarea medie a ciii de circulatie de pe o 1itime de 5 m sau jumatate din
latimea fiecirui sens de circulatie, daci aceasta este mai mici de 5 m;



Presedinie de .sedints.
A C%ﬂ?e?f lm NS
ROMANIA - JUDETUL SUCEAVA S

ORASUL CAJVANA
CONSILIUL LOCAL

primaria_ca;k@g@ yahoo.com.
N
3.32. servicii de iluminat public - activititi de utilitate publica si de interes gesnomic si
social general, aflate sub autoritatea administratiei publice locale, care au drept scop
asigurarea iluminatului cdilor de circulatie auto, arhitectural, pietonal, ornamental si
ornamental festiv, prestate in perimetrul unei unitati administrativ-teritoriale;

3.33. sistem de iluminat al cailor de circulatie - sistem de iluminat destinat exclusive
cdilor de circulatie mixte (auto, ciclisti, pietoni) sau separat pentru cele 3 categorii;

3.34. sistem de iluminat arhitectural - sistem de iluminat destinat exclusiv pentru
valorificarea prin iluminat a unor monumente de arti sau istorice ori a unor obiective
de importanta public# si/sau cultural pentru comunitatea locali:

3.35. sistem de iluminat ornamental festiv - sistem de iluminat utilizat cu precadere in
perioada sdrbdtorilor legale, la comemoriri si cu prilejul altor evenimente festive,
avand ca rol punerea in valoare a unor aspecte semnificative proprii acestora;

3.36. sistem de iluminat ornamental pentru parcuri si zone similare - sistem de
iluminat functional destinat in principal asiguririi circulatiei $i securitdtii pietonilor in
parcuri,spatii de agrement, piete, tirguri, care poate fi uneori combinat si cu
componente decorative, de efect vizual;

3.37. sistem de iluminat pietonal - sistem de iluminat destinat exclusiv ciilor de
circulatie pietonal3;

3.38. sursd de lumina/lampi - obiectul sau suprafata care emite radiatii optice in mod
uzual vizibile, produse prin conversie de energie, si care este caracterizatd printr-un
ansamblu de proprietati energetice, fotometrice si/sau mecanice;

3.39. tablou electric de alimentare, distributie, conectare/deconectare - ansamblu fizic
unitar ce poate contine, dupi caz, echipamentul de protectie, comandd, automatizare,
mdsurd si control, protejat impotriva accesului accidental destinat sistemului de
iluminat public;

3.40. temperaturd de culoare corelati T(c) - temperatura radiatorului integral, a cirui
culoare, perceputd datoritd incilzirii, se aseamini cel mai mult, in conditiile de
observare precizate, cu cea perceputi a unui stimul de culoare de aceeagi stralucire;

3.41. uniformitate generald a iluminarii US(E) - raportul dintre iluminarea minim3 si
iluminarea medie, ambele considerate pe toatd suprafata de calcul;

3.42. uniformitate generald a luminantei US(L) - raportul dintre luminanta minim3 si
luminanta medie, ambele considerate pe toat3 suprafata de calcul;

3.43. uniformitatea longitudinald a luminantei U)(L) - raportul dintre luminanta
minimad si luminanta maxim3, ambele considerate in axul benzii de circulatie al zonei de
calcul si in directia de desfigurare a traficului rutier;

3.44. utilizatori - autorititile administratiei publice locale in calitate de reprezentant al
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comunitatii locale;

3.45. zond aldturatd - suprafata din vecinitatea imediati a ciii de circulatie, aflatd in
campul vizual al observatorului;

3.46. ANRE - Autoritatea Nationali de Reglementare in Domeniul Energiei;
3.47. CNRI - Comitetul National Roman de Huminat;

3.48. CIE - Comisia Internationali de Iluminat.

ART.4

(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificagiile tehnice care definesc

caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in

exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, Terminologie, simboluri, conditiile

pentru certificarea conformitatii cu standardele specifice sau  altele
asemenea.

(2)  Specificatiile tehnice se refera si la prescriptii de proiectare si de calcul, la
verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucririlor, tehnici, procedee si metode de
exploatare si intretinere, precum si la alte conditii cu caracter tehnic, previzute de

actele normative si reglementirile specifice realizirii serviciului de iluminat public.

(3) Caietul de sarcini precizeazi reglementirile obligatorii referitoare la protectia
muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie
respectate pe parcursul indeplinirii si realizarii serviciului  de

iluminat public.

ART.5

Terminologia utilizati este cea din regulamentul serviciului de iluminat public.
ART.6

Operatorii serviciului de iluminat public vor asigura:

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena si
protectia muncii, protectia mediului, urmirirea comportirii in timp a sistemului de
iluminat public, prevenirea si combaterea incendiilor;

b) exploatarea, intrefinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat, in functie
de complexitatea instalatiei si specificul locului de munci;

c) respectarea indicatorilor de performanti si calitate stabiliti prin contractul de
delegare a gestiunii, sau prin hotirarea de dare in administrare a serviciului si precizati
in regulamentul serviciului de iluminat public;

d)  intretinerea si mentinerea in stare de permanentd functionare a sistemelor de
iluminat public;
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e) furnizarea autorititii administratiei publice locale, respectiv. AN.RS.C, a
informatiilor solicitate si accesul la documentatiile pe baza cirora presteazi serviciul de

iluminat public, in conditiile legii;

f) cresterea eficientei sistemului de iluminat in scopul reducerii tarifelor, prin
reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materiale si materii,
energie electricd si prin modernizarea acestora;

g) prestarea serviciului de iluminat public la toti utilizatorii din raza unitatii
administrativ- teritoriale pentru care are hotirire de dare in administrare sau contract
de delegare a gestiunii;

h) personal de interventie operativi;
i) conducerea operativi prin dispecer;
i) inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;

k) analiza zilnici a modului in care se respectd realizarea normelor de consum si
stabilirea operativa a masurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, incadrarea in
norme si evitarea oricarei forme de risip;

] elaborarea programelor de masuri pentru incadrarea in normeie de consum de
energie electrica si pentru rationalizarea acestor consumuri;

m)  realizarea conditiilor pentru prelucrarea automatd a datelor referitoare la
functionarea economici a instalatiilor de iluminat public;

n) statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora;

0) instituirea unui sistem de inregistrare, investigare, solutionare si raportare
privind reclamatiile ficute de beneficiari in legatura cu calitatea serviciilor;

p) lichidarea operativa a incidentelor;
q) functionarea normali a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
r) evidenta orelor de functionare a componentelor sistemului de iluminat public;

s) aplicarea de metode performante de management care si conduci la
functionarea cat mai buni a instalatiilor de iluminat si reducerea costurilor de operare;

t) elaborarea planurilor anuale de revizii $i reparatii executate cu forge proprii si cu
terti si

aprobarea acestora de citre administratia publica locala;

u)  executarea in bune conditii si la termenele prevazute a lucrarilor de reparatii
care vizeazd functionarea economici si siguranta in exploatare;

v) elaborarea planurilor anuale de investitii pe categorii de surse de finantare si
aprobarea acestora de citre administratia publici locals;
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planurile de investitii si reparatii a celorlalti furnizori de utilititi, inclusiv cu programele
de reabilitare si dezvoltare urbanistici ale administratiei publice locale;

X) initierea si avizarea lucririlor de moderniziri si de introducere a tehnicii noi
pentru imbundtitirea performantelor tehnico-economice ale sistemuiui de iluminat
public;

y) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea
activitatilor asumate prin contract sau prin hotirarea de dare in administrare;

z) alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale sau
asociatia de dezvoltare comunitar, dupi caz.

ART.7

Obligatiile si rdspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in
regulamentul de serviciu (regulamentul de serviciu se intocmeste pe baza
regulamentului- cadru al serviciului de iluminat public).

Drepturile si obligatiile operatorilor

- Operatorii care presteazi servicii de iluminat public au dreptul s3 sisteze
serviciile de iluminat public utilizatorilor care nu si-au achitat contravaloarea serviciilor
prestate, inclusiv majorarile si/sau penalititile de intarziere, dupa expirarea termenului
de 30 de zile calendaristice.

- Debransarea utilizatorilor de la reteaua de joasa tensiune se va face doar dup3
notificarea prealabild a utilizatorilor restantieri si se pune in aplicare dupi 5 zile
lucritoare de la data primirii acesteia.

- Reluarea prestarii serviciilor de iluminat public se va face In termen de maximum
o zi lucrdtoare de la efectuarea plitii.

Cheltuielile aferente suspendirii si, respectiv, reludrii prestirii serviciului vor fi
suportate de utilizator.

> Operatorii serviciului de iluminat public au fatd de utilizatori urmitoarele obligatii:

a) sd gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficient3
economica;

b) sa promoveze dezvoltarea, modernizarea, exploatarea si intretinerea eficienti a
infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;

<) sa respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de
iluminat public; d) si presteze serviciul de iluminat public pentru toti utilizatorii cu care
au incheiat contracte de prestare s utilizare a serviciului respectiv;
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e) sa serveasca toate obiectivele utilizatorului pentru care au fost autorizati, in
conditiile prevederilor regulamentului de organizare si functionare a serviciului de
iluminat public;

f} sa respecte si sa efectueze serviciul conform regulamentului de organizare si
functionare a serviciului de iluminat public, la indicatorii de performantad stabiliti de
autoritdtile administratiei publice locale;

2) sa furnizeze Consiliului Local al ORASULUI CAJVANA, AN.RS.C. si CNRI,
informatiile solicitate si si asigure accesul la toate informatiile necesare verificirii i
evaludrii functiondrii si dezvoltarii serviciului de iluminat public, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare;

h)  sd puni in aplicare metode performante de management, care si conduci la
reducerea costurilor de operare;

i) de a reface locul unde a intervenit pentru reparatii sau pentru executia unei
lucrari noi, la un nivel calitativ corespunzator, in termen de maximum 5 zile lucritoare
de la terminarea lucririi.

)) ) Operatorii serviciului de iluminat public raspund de indeplinirea cu buni-
credinta a obligatiilor previzute la alin. (1).

Drepturile si obligatiile utilizatorilor

> Dreptul de acces si utilizare a serviciului de iluminat public este garantat tuturor
membrilor comunitatii locale, persoane fizice st juridice, in mod nediscriminatoriu.

> Locuitorii §i persoanele juridice vor avea acces la informatiile publice privind
serviciul de iluminat public i la cunoasterea deciziilor cu privire la serviciul de iluminat
public luate de autorititile administratiei publice.

(2) Operatorul impreuni cu autoritdtile administratiei publice locale vor informa
periodic comunitatea locali asupra:

a) starii sistemului de iluminat public;

b) planurilor anuale i de perspectivi privind dezvoltarea sistemului de iluminat
public;

c) planurilor de reabilitare a sistemului de iluminat public;

d)  stadivlui de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare si extindere a
sistemului de iluminat public;

e) tarifelor aprobate pentru prestarea serviciilor si evolutia in timp a acestora;

f) modului de rezolvare a cererilor venite din partea comunitdtii privind
reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public;

g) eficientei masurilor luate, reflectats in: sciderea numarului de accidente rutiere,
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cresterea securitdtii individuale si colective si altele asemenea.
- Utilizatorii au urmitoarele obligatii:

a) sd respecte clauzele contractului de prestare a serviciului de iluminat public,
inclusive prevederile prezentului regulament;

b)  sd achite obligatiile de plat3 stabilite sub formi de taxe locale, in conformitate cu
prevederile contractuale;

c) sd achite contravaloarea facturilor reprezentand plata serviciilor primite, in
termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii
facturilor.

ART.8

Conditiile de realizare a reparatiilor (curente si capitale), a investitiilor precum si a
altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificandu-se modul de aprobare si
decontare a acestora in cadrul relatiilor contractuale dintre autoritatea administratiei
publice locale i operator.

Pentru realizarea lucririlor de exploatare operatorul serviciilor de iluminat public va
tine la zi urmitoarea documentatie tehnici ce va fi si anexd la contractul de delegare a
gestiunii:

a) harta detaliati a instalatiilor de iluminat public pe care le are in gestiune, cu:

1. posturile de transformare din care se alimenteazi reteaua de iluminat public;

2. traseul retelei;

3. punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;

4. schema de actionare si a cascadei pentru conectarea/deconectarea automat3 a
iluminatului;

5. amplasarea aparatelor de iluminat, cu indicarea tipului gi puterii lampii;

6. locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea

punctelor de alimentare, numarului ldmpilor si puterii totale consumate;

b)  documentatia tehnici pentru ciile de circulatie pe care sunt montate instalatiile
de iluminat public, impirtiti pe categorii de cdi de circulatie conform prevederilor art.
47 care trebuie s3 cuprindi:

1. denumirea;

2 lungimea si litimea;

3. tipul de imbriciminte rutiers;

4 modul de amplasare a aparatelor de iluminat;
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tipul retelei de alimentare;

5

6. punctele de alimentare si conectare/deconectare;

7 tipul aparatelor de iluminat, numirul acestora si puterea lampilor;
8

tipul si distanta dintre stalpi, iniltimea de montare $i unghiul de inclinare a
aparatelor de iluminat;

c) proiectele de executie a instalatiilor de iluminat, cu toate modificirile operate,
breviarele de calcul si avizele obtinute;

d)  procesele-verbale de receptie insotite de certificatele de calitate.
Operatiile de exploatare vor cuprinde:

1. lucrdri operative constind dintr-un ansamblu de operatii $i activitati pentru
supravegherea permanentd a instalatiilor, executarea de manevre programate sau
accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmarirea comportdrii in timp a
instalatiilor;

2. revizii tehnice constind dintr-un ansamblu de operatii §i activitati de mica
amploare executate periodic pentru verificarea, curatarea, reglarea, eliminarea
defectiunilor si inlocuirea unor piese, avand drept scop asigurarea functiondrii
instalatiilor pana la urmitoarea lucrare planificati;

3. reparatii curente constind dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in
baza unor programe, prin care se urmdreste readucerea tuturor partilor instalatiei la
parametrii proiectati, prin remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea pirtilor din
instalatie care nu mai prezinti un grad de fiabilitate corespunzator.

- In cadrul lucririlor operative se vor executa:

a) interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de
iluminat si accesorii;

b) manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale
instalatiei de iluminat in vederea executirii unor lucrari;

c) manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor
deranjamente;

d) receptia instalatiilor noi puse in functiune ™n conformitate cu regulamentele in
vigoare;

e)  analiza starii tehnice a instalatiilor;

f) identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteazi instalatiile de
iluminat;

g) supravegherea defrisirii vegetatiei si inliturarea obiectelor cizute pe linie;

RN .
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h)  controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteordlogice
deosebite,cum ar fi: vant puternic, ploi torentiale, viscol, formarea de chiciurg;

i) actiuni pentru pregdtirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive
sau deosebite;

i) demontiri sau demoliri de elemente ale sistemului de iluminat public;
k) interventii ca urmare a unor sesiziri.

(2) Realizarea lucririlor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public
se va face cu respectarea procedurilor specifice de protectie a muncii in vigoare.

- In cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmatoarele operatii:

a) revizia aparatelor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator,
siguranta etc.);

b) revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;

C) revizia liniei electrice apartinand sistemului de iluminat public.

-La revizia aparatelor de iluminat se vor executa urmitoarele operatii:

a) stergerea aparatului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuald);
b)  inlocuirea sigurantei sau a componentelor, daci existi o defectiune;

c) verificarea contactelor conductelor electrice la diferite conexiuni.

- Lucrarile de revizie tehnici la aparatele de iluminat se executs cu linia electrica
sub tensiune pentru verificarea bunei functionari a instalatiilor.

- La intretinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare se vor realiza urmitoarele operatii:

a) inlocuirea sigurantelor necorespunzitoare;

b)  inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;
c) inlocuirea, dupi caz, a usilor tablourilor de distributie;

d)  refacerea inscriptionirilor, daci este cazul,

- La revizia refelei electrice de joas3 tensiune destinate iluminatului public se realizeaz3
urmatoarele operatii:

a) verificarea traseelor gi indepirtarea obiectelor strdine;
b)  indreptarea stalpilor inclinati;

c) verificarea ancorelor si reintinderea lor;

d)  verificarea stirii conductelor electrice;

e) refacerea legiturilor la izolatoare sau a legaturilor fasciculelor torsadate, daci
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este cazul;

f) indreptarea, dupi caz, a consolelor;

g) verificarea starii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;

h)  strangerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrica, daci este cazul;

i) verificarea instalatiei de legare la pAmant (legdtura conductorului electric de nul
de protectie la armitura stalpului, legdtura la priza de pimant etc.);

j) masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pimant.
- Reparatiile curente se executs la:

a) aparate de iluminat si accesorii;

b)  tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare;

c) retele electrice de joasi tensiune apartinand sistemului de iluminat public.

- in cadrul reparatiilor curente la aparatele de iluminat $i accesorii se vor executa
urmatoarele:

a) inlocuirea lampilor necorespunzitoare cu altele exclusiv de acelasi tip cu cel
initial (aceeasi putere, aceeasi culoare aparentd);

b) stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumini/lampii, a
structurilor de protectie vizuali i a interiorului aparatului de iluminat;

) inlaturarea cuiburilor de pisiri;

d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electricd si inlocuirea celor care
prezinta portiuni neizoiate sau cu izolatie necorespunzitoare;

e) verificarea contactelor la clemele sau Papucii de legdturd a coloanei la reteaua
electrica;

f) inlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzatoare.

- In cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribugie,
conectare/deconectare se executi urmitoarele:

a) verificarea starii usilor si a incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor:
b)  vopsirea usiior si a celorlalte elemente metalice ale cutiei;

cJverificarea sigurantelor fuzibile, inlocuirea celor defecte si montarea celor noi,
identice cu cele initiale (previzute in proiect);

d)verificarea si strangerea contactelor;
ejverificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolatie necorespunzitoare;

f}verificarea contactorului sau inlocuirea acestuia, daci este cazul;
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g)verificarea functiondrii dispozitivelor de actionare, cu Inlocuirea celor

necorespunzdtoare sau montarea unora de tip nou pentru fiabilizarea sau
modernizarea instalatiei.

- In cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joasd tensiune destinate
iluminatului public se executi urmitoarele lucriri:

a) verificarea distantelor conductelor fatd de constructii, instalatii de comunicatii,
linii de inalta tensiune si alte obiective:

b}  evidentierea in planuri a constructiilor si instalatiilor nou-apirute de la ultima
verificare §i realizarea masurilor necesare de coexistenta;

c) determinarea gradului de deteriorare a stalpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, si
luarea mdsurilor de consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul
determindrilor;

d)  verificarea verticalititii stalpilor si indreptarea celor inclinati;
e) verificarea si refacerea inscriptionirilor;

f) repararea ancorelor si reintinderea acestora, inlocuirea partilor deteriorate sau
care lipsesc, strangerea suruburilor la cleme si la placa de protectie;

g) verificarea stdrii conductelor electrice;

h)  verificarea si inlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai
mult de 15% din sectiune, precum si a conductoarelor electrice cu izolatia deteriorati
Care prezintad crapaturi, rosaturi ori lipsa izolagiei;

i) se verificd starea legiturilor conductei electrice la izolator si, daca este necesar,
se reface legitura;

i) la izolatoarele de sustinere si intindere se va verifica dacd acestea nu sunt sparte,
glazura nu  este deteriorati sau  daci imbinarea la  suport este
corespunzitoare,inlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;

k) la console, britari sau la celelalte armituri metalice de pe stalp se verifici daci
nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele
corespunzatoare se revopsesc si se fixeaza bine pe stalp;

)] la ancorele stalpilor se verifici daci cablul nu are fire rupte, clemele de strangere
nu sunt deteriorate sau corodate si tensiunea de fintindere a cablului este cea
corespunzatoare. Elementele deteriorate se inlocuiesc, iar daci este cazul se regleaza
tensiunea in ancori;

m) la instalatia de legare la pamant a nulului de protectie se va verifica starea
legdturilor si imbinirilor conductorului electric de nul la acesta, precum si a legaturilor
acestuia la aparatul de iluminat, se va m3sura rezistenta de dispersie a retelei generale
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de legare la pdmant, se va misura si se va reface priza de pamant, daci aceasta nu
corespunde STAS 12604,

-Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat este conform
normativelor tehnice in vigoare sau in functie de specificatiile fabricantului.

- Autoritdtile administratiei publice locale impreund cu organele de politie vor
stabili, in functie de conditiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fi ecare
cale de circulatie, locurile si intersectiile cu grad mare de periculozitate, precum si
marile aglomerdari urbane.

- Gradul de intensitate a traficului se determini in functie de numarul de
vehicule/ori si band3, conform SR-EN 13201/2015.

- Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare,
distributie, conectare/deconectare si retelele electrice de joasi tensiune destinate
iluminatului public este de 3 ani, iar pentru aparatele de iluminat este de 2 ani.

ART.9

Operatorul are permisiunea de exploatare comerciald, in conditiile legii, a sistemului de
iluminat public, in aria administrativ-teritoriald a U.A.T. ORASUL CAJVANA.

ART.10

Posturile de transformare care alimenteazi cu energie electricd instalatiile de iluminat
public si cele disponibile sunt in proprietatea operatorului de distributie a energiei
electrice si sunt in administrarea acestuia.

ART.11

Componentele retelei de distributie a energiei electrice care alimenteazi instalatiile de
iluminat public sunt in proprietatea operatorului de distributie a energiei electrice si
sunt in administrarea UAT.

ART.12

Planul de situatie cu amplasarea componentelor sistemuiui de iluminat este prezentat
in contractul- cadru intre administratia publica locala primaria CAJVANA si operatorul
de distributie a energiei electrica.

ART.13

Instalatiile electrice aferente instalatiilor de iluminat cu schemele monofilare:
bransamente, instalatii de forta, instalatii de legare la pimant, instalatii de automatizs ri,
masurd gi control, puncte de aprindere etc. sunt prezentate in anexele contractului
cadru de folosinta gratuita a sistemului de distributie a energiei electrice.

ART.14

Clasificarea ciilor de circulatie si caracteristicile acestora sunt prezentate atasat
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HNuminatul rutier I

In conformitate cu prevederile SR EN 13201/2015 Conditii de iluminat pentru cai de
circulatie destinate traficului rutier” iluminatul public se imparte pe cinci clase ale
sistemului de iluminat in functie de configuratia caii de rulare , a densitatii de trafic ,a
indicatoarelor si panourilor de semnalizare rutiera.

Caracteristicile drumurilor Clasa sistemului de iluminat corespunzatoare

Drumuri cu trafic de mare vitez3, cu cii de rulare separate pentru fiecare sens, fara intersectii (ex.
autostrazile), cu acces controlat pentru care densitatea traficuiui $i complexitatea traficului sunt:

0 mari M1
0 medii M2
O mici M3

Drumuri cu trafic de mare vitezi, fird zon3i de separatie intre cdile de rulare (drumuri nationale,
judetene). Controlul traficului si separarea diferitelor benzi de circulatie:

O scazut M1
o ridicat M2

Drumuri  urbane importante, drumuri
radiale,  strizi de centurs. Controiul

traficului si separarea diferitelor benzi de circulatie:
O scdzut M2
0 ridicat M3

Drumuri urbane de legituri mai putin importante, drumuri de acces in zonele rezidentiale,
drumuri de acces la strizi si sosele importante, strizi rurale. Controlul traficului si separarea
diferitelor benzi de circulatie:
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O scazut M4
O ridicat M5,M6

Valorile recomanadate ale criteriilor de evaluare a ambientului luminos in cazul ciilor
de circulatie rutiers

ART. 16
Inventarul zonelor de risc, altele decat tunelurile si podurile .
ele sis 1 ilumin ntry diferjte z iculoase
Tipul zonei periculoase Clasa sistemului de

iluminat

Intersectii de doud sau mai multe drumuri, rampe, zone in care se C(i-1)=Mi
face reducerea numarului de benzi de circulatie

Intersectii cu cai ferate sau cu linii de tramvai: O simple O complexe [Ci = Mi

C(i-1)=Mi

Sensuri giratorii fird semnalizare rutiers: C1
D complexe sau mari C2
O de complexitate medie C3
O simple sau mici

Zone aglomerate(in care traficul se desfisoar3 greu): C1
O complexe sau mari C2
D de complexitate medie C3

O simple sau mici

ART.17

Schemele de actionare si de lucru a cascadei pentru conectarea/deconectarea
fluminatului vor fi realizate(actualizate)de catre operatorul serviciului de iluminat
public.

ART.18

Documentatia tehnica pentru arterele de circulatie prevdzute sau nu cu sisteme de
iluminat public, cu precizarea categoriei arterei de circulatie, denumirea arterei/strazii,
lungimea acesteia, modul de realizare a iluminatuiui, tipul retelei de alimentare, tipul
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corpurilor de iluminat si puterea lampilor utilizate, tipul stalpilor si distanta dintre
acestia, indilfimea de montare a corpurilor de iluminat, tipul armiturilor pentru
montarea corpurilor de iluminat.

ART.19

Caracteristicile sistemul de iluminat destinat punerii in evidentd a unor monumente de
arta sau istorice, ori a unor obiective de importantd publicd sau culturali pentru
comunitatea locala vor fi stabilite de catre operatorul servicului de iluminat public in
colaborare cu Primaria ORASULUI CAJVANA.

ART.20

Caracteristicile tunelurilor/pasajelor subterane rutiere sunt prezentate in anexa nr, Nu
este cazul;

ART.21

Caracteristicile podurilor, inclusiv a pasarelelor Nu e cazul
ART.22

Caile de circulatie destinate traficului pietonal si/sau ciclistilor .
lluminatul stradal pietonal

In conformitate cu prevederile SR EN 13201 zonele pietonale si a pistelor de biciiete se
clasifica in 7 clase de iluminat pieonal.In acest sens consideram incadrarea astfel :

Clasa P7 - se incadreaza zonele pietonale din ORASUL CAJVANA.

Clasele sistemelor de iluminat pentru diferite tipuri de drumuri destinate pietonilor si
ciclistilor

Clasa sistemului de iluminat corespunzitoare

Drumuri foarte importante situate in P1 zone atragdtoare ale ORASULUI,
Drumuri intens utilizate de pietoni sau P2

biciclisti pe timpul noptii

Drumuri moderat utilizate de pietoni P3 sau biciclisti pe timpul noptii.

Drumuri putin utilizate de pietoni sau P4 biciclisti pe timpul noptii, aflate in zone
rezidentiale.

Niveluri de iluminare recomandate pentru clasele sistemelor de iluminat pentru
drumuri destinate pietonilor si ciclistilor

[Clasa sistemului de iluminat EH [Ix] Esc [Ix]
Valoare minima
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Valoare medie Valoare minim3 ‘ A

P1 20 7.5 5.0

P2 10 3 2.0

P3 7.5 15 1.5

P4 5.0 1 1.0

PS5 3.0 0.6 0.75

P6 15 0.2 0.5

P7 Fard valoare impusa

Niveluri de iluminare recomandate pentru cii de circulatie pietonala de
legatura intre diferite zone ale ORASULUI

N EH [Ix] EH [Ix] Esc [ix]
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Valoare minim3 aloare minim3
Alei pietonale aflate in parcurile din -~ [5.0 2.0 2.0
zonele rezidentiale
iAlei pietonale din ceptrul ORASULUI  [10.0 5.0 3.0
Pasaje pietonale 10.0 5.0 10.0
aflate la nivelu) solului

Niveluri de iluminare pentru trecerile de pietoni

Tipul zonei Emin
nE

Zond comerciald sau industriala 30 Jux 1S lux

Zond rezidential3 20 lux 6 lux

Niveluri de iluminare pentru rampe si sciiri destinate circulatiei pietoanale

nEH EVmed

Scdri pe contratreapta 3 <20 lux
pe treaptd >40 Jux 8
Rampe >40 lux B

Niveluri de iluminare pentru pasaje destinate numai circulatiei pietonale

sau ciclistilor

Nurai pentru pietont sl ciclisti

mE

EVmed

Emin
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in timpul zilei 100 lux 50 lux 30 lux
in timpul noptii 30 lux 15 lux 10 lux
ART. 23

Parcurile, spatiile de agrement, pietele, targurile se vor asigura:
J [luminatul ornamental festiv

lluminatul ornamental festiv va fi realizat de operatorul serviciului cu echipamentele si
instalatiile puse la dispozitie de Primaria ORASULUI CAJVANA .

» [luminatul Arhitectural

In acest moment exista iluminat architectural pentru Primarie si Biserica (sau la alte
obiective indicate de primarie).

lluminatul destinat punerii in evidenta a unor monumente de arta sau istorice ori a
unor obiective de importanta publica sau culturala pentru comunitatea locala.

ART.24
In vederea determinarii costuriior de exploatare si a personalului necesar:
a) factorul de mentinere va fi de 80% .

b)  descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora sunt
prezentate in anexa 3.

C) programele de conectare/deconectare a sistemului de iluminat va fi stabilit de
operatorul sistemului de iluminat public impreuna cu primaria CAJVANA si va tine cont
de:

a)  longitudinea localitatii;

b)  luna calendaristici;

c) ora oficiala de varj;

d}  nivelul de luminanti sau de iluminare

d) programul de reabilitare si extindere a sistemului de iluminat public se va realiza in
urma efectuarii unui studiu de fezabilitate.

e} alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor
instalatiilor si cantitatilor, inclusiv elementele de dezvoltare considerate necesare din
strategia de dezvoltare.
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Avind in vedere amplasarea geografica si schimbarea orei vara /iarna propunem
urmatorul program de functionare :

Aprindere Stingere
Luna Numar de zile  |Ora Minut Ora Minut
ianuarie 31 17 31 7 28
februarie 28 18 15 6 55
martie 31 18 55 6 4
tilie 30 20 35 6 7
mai 31 21 13 5 22
iunie 30 21 39 5 4
hulie 31 21 35 5 17
Jaugust 31 20 56 5 52
eptembrie 30 19 59 6 30
octombrie 31 18 4 6 10
noiembrie 30 17 19 6 52
idecembrie 31 17 7 7 25

ART.25

Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel incit sa se realizeze: a}

verificarea §i supravegherea continua a functionarti retelelor electrice de joasa

tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distributie si a corpurilor de iluminat;

b)corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului; c)controlul
calitatii serviciului  asigurat;

d)intretinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public; e)mentinerea in
stare de funcfionare la parametrii proiectati a sistemului de iluminat public; fymasurile
necesare pentru prevenirea deteriorarii componentelor sistemului de iluminat public;

g) intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii
unei exploatari economice  si in conditii de siguranta;

h)respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

i)functionarea instalatiilor de iluminat, in conformitate cu programele aprobate;
j)respectarea instructiunilor/procedurilor interne si actualizarea documentatiei;

kJrespectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administratiei publice
locale sau asociatia de dezvoltare comunitara, dupd caz, in conditiile legii;

Jfunctionarea pe baza principiilor de eficientd economici, avand ca obiectiv reducerea
costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;
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m}mentinerea capacititilor de realizare a serviciului si exploatarea eficientd a ace‘stora,
prin urmdrirea sistematici a comportdrii retelelor electrice, echipamentelor,
intretinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale, realizarea operativi si cu costuri
minime a reviziilor/reparatiilor curente;

n}indeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificati tn regulamentul
serviciului;

o)incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, servicii, materiale si piese de schimb,
prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale Tn vigoare privind
achizitiile de lucrarisau  de bunuri;

p)dezvoltarea/modernizarea, in conditii de eficienta a sistemului de fluminat public in
conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de citre consiliul
local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administratiei publice locale;

q) un sistem prin care si poati primi informatii sau sd ofere consultanti si informatii

privind orice problemd sau incidente care afecteazi sau pot afecta siguranta,

disponibilitatea si/sau alti indicatori de performantd ai serviciilor  de
iluminat;

r)asigurarea, pe toati durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar
suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public;

sJurmdrirea si inregistrarea indicatorilor de performanta aprobati pentru serviciul de
iluminat public se va face de citre operator pe baza unei proceduri specifice;

s)instituirea si aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la
reglementdrile noi ce privesc serviciul de iluminat public si modificirile survenite la
actele normative din domeniu.

In termen de 60 de zile calendaristice de la data incredintirii serviciului de iluminat
public va prezenta autorititii administratiei publice locale modul de organizare a
acestui sistem;

t)informarea utilizatorului si a beneficiarilor despre planificarea anuali a
reparatiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de
iluminat pubilic.

Aparatele de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese tinandu-se cont de
caracteristicile tehnice, care trebuie si fie conforme cu:

a) destinatia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;
b)  conditiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;

c) conditiile de montaj pe stalpi, suspendat, cu racordare la refea;
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d)  protectia impotriva electrocutarii; .
e) conditiile de exploatare - vibratii, socuri mecanice, medii agresive;

f) randamentul aparatelor de iluminat;

g) caracteristicile luminotehnice ale aparatului de iluminat;

h)  cerintele estetice si arhitecturale;

i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;

)) posibilitatile de exploatare si intretinere.

-lluminatul public se realizeazi prin montarea aparatelor de iluminat pe stalpi
corespunzatori din punct de vedere tehnic.

-In zonele cu arhitectura speciald, iluminatul se va realiza conform conditiilor existente
si cerintelor utilizatorului.

-Modul de prindere a aparatelor de iluminat pe stalpi se realizeazi tindndu-se cont de:
a)tipul aparatului de iluminat;

b) importanta caii de circulatie pe care se monteazi;
c) tipul stalpului;
d}  cerintele de ordin estetic impuse.

- Realizarea iluminatului public in zonele de interes deosebit, cu cerinte estetice si
arhitecturale, se va face prin proiectarea si realizarea de solutii specifice, unicate,
adaptate cazurilor in spetd, conform intelegerilor dintre utilizator si operator.

- Programul de functionare a iluminatului public va tine cont de:
a)  longitudinea localititii;

b)  luna calendaristic3;

¢)  oraoficiald de vars;

d}  nivelul de luminanti sau de iluminare.

Programul de functionare va fi asigurat prin comanda automati de
conectare/deconectare a iluminatului public.

- Operatorul va tine la zi documentatia tehnici completa a sistemului de iluminat public,
care va cuprinde planurile retelei, conform proiectului de realizare a acesteia si cu
fiecare modificare, astfel incat s3 poata fi cunoscute in orice moment istoricul sistemului
si situatia existenti in teren.

-Operatorul va completa la zi cte un registru pentru:
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a) lucrari operative de reparatii si interventii accidentale;
b} revizii tehnice, reparatii curente si capitale.

-In fiecare registru, dupd caz, se vor consemna data sl ora anuntdrii defectiunii, data
programata si ora inceperii executiei lucrarii, data si ora finalizarii, tipul interventiei,
tipul si cantitdtile de materiale utilizate, utilajele, forfa de muncd, cu nominalizarea
echipei de lucru, costul lucririlor pe structura de deviz sau conform tarifelor unitare
stabilite contractual, conform prevederilor legale.

-La solicitarea oricidrui utilizator, operatorul intervine prompt la asigurarea
continuitatii functionarii sistemului de iluminat public.

- Echipamentele si aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public
vor avea agrement tehnic, vor fi produse de agenti economici specializati, si vor
conduce la utilizarea rationali si la economisirea energiei electrice.

-Distanta dintre sursele luminoase va fi stabiliti in functie de indltimea de montare a
acestora, asigurandu-se uniformitatea iluminatului tn limitele normale.

-Operatorul serviciilor de iluminat public va lua masuri pentru imbunatitirea factorului
de putere pentru sistemele de iluminat public care necesiti aceasta operatiune.

-Linia electrica pentru alimentarea aparatelor de iluminat se racordeaza dintr-un tablou
de distributie, care poate fi:

a) tabloul de distributie din postul de transformare medie/joasi tensiune;
b}  cutia de distributie supraterani sau subterang;
c) cutia de trecere de la linia electrici subterani la linia electrici Supraterana.

. 2} Retelele electrice realizate prin montaj aerian se executd din conducte electrice
izolate torsadate.

. Pe cdi de circulatie cu trafic redus si foarte redus, alimentarea cu energie electrica
a sistemului de iluminat public se realizeazi cu retea electrica monofazati sau trifazat3,
care poate fi pozatd impreuni cu reteaua electrici de alimentare a consumatoriior
casnici.

. Pe cai de circulatie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrica a
sistemului de iluminat public se realizeazi cu retea electrica trifazatd, asigurandu-se
posibilitatea reducerii partiale a iluminatului public, mentinindu-se uniformitatile
luminantei sau ilumindrii.

. Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinte se vor putea monta, pe stalpi,
aparate de iluminat de tip lampadar.
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. In parcuri, alimentarea cu energie electricd se va realiza numai prin montaj
subteran.
. Operatorul va realiza sistemul centralizat de comandai al cascadelor.

Masuri sanatate si Securitate in munca

in sistemele de iluminat public, protectia contra electrocutirilor se va realiza prin
legarea la nulul de protectie, conform standardelor in vigoare.

J Conductorui de nul al retelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va
lega in mod obligatoriu la pAmant.

. Instalatia de legare la pamdant care deserveste reteaua de legare la nul va fi
dimensionata astfel ca valoarea rezistentei de dispersie fatd de pimant, misurati in
orice punct al retelei de nul, s3 fie de maximum 4 ohmi.

. Carcasele metalice ale aparatelor de iluminat vor fi legate la instalatia de
protectie prin legare la nul.

. Legarea la nul a aparatelor de iluminat se va realiza aplicandu-se una dintre
urmatoarele variante:

. direct, printr-un conductor electric de nul de protectie, special destinat acestui
scop,si care va insoti conductele electrice de alimentare;

. legarea la instalatia de legare la pimant la care este conectat nulul retelei.

. Ramificatiile de la reteaua de alimentare cu energie electrici la aparatul de
iluminat se vor realiza din conductoare corespunzdtoare ca tip de material si ca
sectiune,

. Modalitatea de fixare a aparatelor de iluminat pe stélpi va fi aleasi in functie de
tipul aparatului de iluminat, de importanta ciii de circulatie pe care se monteazi, de
tipul stalpului si de cerintele de ordin functional si estetic impuse.

. Aparatele de iluminat montate in locuri unde este permis accesul tuturor
persoanelor trebuie sa prezinte un grad de protectie de minimum IK 08.

. Intreginerea sistemelor de iluminat trebuie si se facd Tn permanentd, prin
curdfarea periodica a aparatelor de iluminat, conform factorului de mentinere luat in
calcul la proiectare.

. Realizarea unei uniformititi satisficitoare a repartitiei luminantei sau iluminirii,
dupa caz, pe suprafata ciilor de circulatie se va asigura prin alegerea corecti a inaltimii
de montare, in functie de varianta de amplasare a aparatelor de iluminat, conform SR
EN13201;

CARACTERISTICI TEHNICE SI DE CALITATE (minime solicitate )
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Toate produsele si echipamentele care vor fi folosite la mentinerea-intretinerea,
reabilitarea-extinderea sistemului de iluminat public si iluminatul ornamental vor
corespunde calitativ cerintelor din Caietul de sarcini. Inainte de montarea lor in sistem,
acestea vor fi prezentate si receptionate de catre concendent si vor fi insotite de
certificate de calitate si garantii in original pentru confirmare.

Operatorul va detine un dosar de prezentare a sistemului propriu de conducere si
asigurare a calitatii lucrarilor, dosarul va cuprinde printre altele : certificat eliberat de o
institutie cu recunoastere internationala privind implementarea Sistemului de
management al calitatii conform (SO 9001/2000 pentru Proiectare, executie si servicii
de intretinere si reparatii instalatii electrice de joasa tensiune, , atestate de asigurare a
calitatii de la furnizorii acceptati pentru componentele sistemului de iluminat pubilic.

Caracteristicile tehnice (minime)principale impuse noilor aparate de iluminat.

Aparatele de iluminat reprezinta echipamentele ce au ca rol principal transformarea
energiei electrice in radiatie luminoasa si transmiterea acesteia catre calea de circulatie.
Suplimentar acestea pot indeplini si alte roluri/functionalitati :

. Rol estetic/decorativ - de incadrare in ambientul urban,

. Comunicatii de date cu un server central pentru localizare, monitorizare stare si
parametrii electrici - sistem telegestiune,

. Variatia fluxului luminos in baza unui program prestabilit sau a unor comenzi
punctuale transmise de la un server central sau senzori locali,

. Interactiune cu diversi senzori sau comenzi de la alte sisteme ale ORASULUI prin
intermediul serverului central sau sisteme autonome,

Aparatele de iluminat reprezinta elementul activ al sistemului iar alegerea acestuia
determina in mod esential capabilitatile si performantele intregului sistem.

Criterii de alegere a aparatelor de iluminat :
a) Luminotehnice

- In baza calculelor luminotehnice cu incadrarea sistemului de iluminat in clasele
de iluminat alese prin indeplinirea tuturor parametrilor.

- Stabilirea unei temperaturi de culoare a sursei de lumina in acord cu aplicatia -
uzual 3000 K, 5000 K. Este recomandabila valoarea de 4000 k .

- Stabilirea unui indice de radare a culorilor in acord cu aplicatia. in acest caz nu
este impus un minim pentru circulatia rutiera insa pentru zonele rezidentiale precum si
pentru arterele cu circulatie pietonala este recomandat un indice Ra>70.
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- In cazul tehnologiei LED exista posibilitatea utilizarii functiei CLO (constant light
output) de mentinere a fluxului luminos la o valoare pe toata durata de viata a
aparatului luminos

- Impunerea unei eficacitati minime a aparatului de iluminat cu scopul de a asigura
un consum minim de energie al sistemului -(130Im/W)

b) Functionale

- Impunerea unui grad de protectie la praf si apa IP minim - se impune IP65 iar
pentru a obtine un factor de mentinere ridicat 1P66 (scade intervalul de realizare a
operatiunilor de curatare a dispersorului)

- Impunerea unui grad de protectie la impact IK minim in acord cu aplicatia -se
impune 1K08 iar pentru cazuri in care zona/aplicatia impune acesta poate creste panala
IK10. IK 10 este necesar in special pentru aparatele de iluminat montate la inaltimi mici,
sub 5 m, unde accesul pentru vandalizare este mai usor.

- Utilizarea impreuna cu un sistem de telegestiune ceea ce impune posibilitatea de
a include un astfel de sistem (optional).

- Elemente ce faciliteaza operatiunile de mentenanta - deschiderea fara uneite,
placa LED amovibila, placa aparatj amovibila.

- Sistem de reglaj al inclinarii fata de consola .
) Estetice
- Impunerea unei forme adecvate amplasarii.

- Impunerea unor caracteristici de materiale si culori ce au ca rol asigurarea unui
mediu estetic - fonta, aluminiu extrudat, sticla, policarbonat, etc .

- Impunerea unor protectii corozive pentru pastrarea in timp a aspectului initial.

- Marcajul CE (in vigoare din 1993) constituie o conditie obligatorie pentru
aparatele de iluminat, puse pe piati in Spatiului Economic European.

Marcajul CE nu reprezinti o certificare a calitdtii, ci este o conditie prealabili obligatorie
de libera circulatie a produselor, vizand sinitatea sau siguranta publica.

Prin aplicarea marcajului CE, producitorul indici faptul cd isi asuma responsabilitatea
pentru conformitatea produsului cu toate cerintele aplicabile prevazute de legislatia
comunitard de armonizare relevants.

*Declaratia de conformitate pe proprie rdspundere a producatorului / reprezentantului
sdu autorizat este individuali (se referi la un anumit produs - fiecare produs trebuie si
fie identificat prin tip, lot, numir de serie sau orice alte informatii care permit
identificarea sa).
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*Declaratia de conformitate CE trebuie sa contini numele si adresa producatorului sau
reprezentantului autorizat stabilit in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii
Europene, descrierea echipamentului electric, referirea la standardele armonizate,
referirea la specificatiile in baza cirora este declarati conformitatea, identificarea
semnatarului imputernicit s incheie acte juridice in numele producdtorului sau al
reprezentantului autorizat, ultimele doui cifre ale anuiui in care marcajul CE a fost
aplicat. Anumite produse au aplicat un semn CE care reprezinta «Export din Chinay,
acest semn fiind foarte asemanitor cu cel al Uniunii Europene. Diferenta este c3 in
semnul China Export, cele doud litere, nu au un spatiu intre ele, asa cum este semnul
european,

Semnul Conformitate Europeani Semnul «Export din China»

7. CONDITII DE SIGURANTA iN EXPLOATARE, PROTECTIA MEDIULUI, PROTECTIA
MUNCIL CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE

7.1. Operatorul serviciului de iluminat public va asigura:

- Respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena si
protectiei muncii, protectie mediului, urmarirea comportirii in timp a sistemului de
iluminat public, prevenirea si combaterea incendiilor:

- Exploatarea, intrefinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat functie de
complexitatea instalatiei si specificul locului de munci;

- Furnizarea citre autoritatea administratiei publice locale, respectiv A.N.RS.C, a
informatiilor solicitate si accesul la documentatiilor pe baza cirora presteazi serviciul
de iluminat public, in conditiile legii;

- Prestarea serviciului de iluminat la toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-
teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de delegare a
gestiunii;

- Personal de interventie operativi;

- Conducerea operativi prin dispecer;

- Inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;

- Analiza zilnicd a modului in care se respecti parametrii, realizarea normelor de consum,
stabilirea operativa a misurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, incadrarea in
norme si evitarea oricarei forme de risip3;

- Realizarea conditiilor pentru prelucrarea automati a datelor referitoare Ia functionarea
economicd a instalatiilor de iluminat public;

- Statistica incidentelor avariilor si analiza acestora;
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- Realizarea conditiilor pentru prelucrare automati a datelor referitoare la functionarea
economicd a instalatiilor de iluminat public

- Realizarea unui sistem de evidenti a sesizirilor si reclamatiilor si de rezolvare
operativa a acestora;

- Lichidarea operativi a incidentelor;

- Functionarea normald a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

- Aplicarea de metode performante de management, care si conduci la reducerea
costurilor de operare;

- Elaborarea planurilor anuale de revizii si reparafii executate cu forte proprii si
aprobarea acestora de citre administratia publica locala:

- Executarea in bune conditii si la termenele previzute a lucririlor de reparatii care
vizeaza functionarea economicisi siguranti in exploatare;

7.2. Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel incat, sa se
realizeze:

a) verificarea si supravegherea continui a functiondrii retelelor electrice de joas3 tensiune,
punctelor de aprindere, cutiilor de distributie si a corpurilor de iluminat si a tuturor
componentelor ce alcituiesc Sistemul de Iluminat Public aflate in proprietatea
autorititii locale;

b) corectarea si adaptarea regimului de exploatare si functionare la cerintele utilizatorului;

¢} controlul calitagii serviciului asigurat;

d) intretinere tuturor componentelor de iluminat public;

e) mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati ai sistemului de iluminat
public;

f) mdsurile necesare pentru prevenirea deterioririi componentelor sistemului de iluminat
public;

8) intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizirii unei
exploatdri economice i in conditii de sigurantd;

h) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

i} functionarea instalatiilor de iluminat, in conformitate cu programele aprobate;

j) respectarea instructiunilor / procedurilor interne si actualizarea documentatiei;

k) respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administragiei publice
locale tn conditiile legii;

1) functionarea pe bazi de eficienti economicd, avind ca obiectiv reducerea costurilor
specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;

m)mentinerea capacitatilor de realizare a serviciului si exploatarea eficienta a acestora,
prin urmdrirea sistematici a comportirii refelelor electrice, echipamentelor,
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intretinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale, realizarea operativi si cu costuri
minime a reviziilor/reparatiilor curente;

n) indeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului de iluminat prestabiliti, specificati in
regulamentul serviciului;

0) intocmirea si prezentarea citre autoritatea administratiei publice locale a raportului
tehnic anual ce va cuprinde: raportul detaliat lunar a prestatiilor de fntretinere-
mentinere, prezentarea lor in form3 graficj si analiza si interpretarea datelor din punct
de vedere tehnic;

p) Intocmirea si prezentarea citre autoritatea administratiei publice locale a indicatorilor
de performanta trimestriali, prezentarea lor in formi graficd si analiza si interpretarea
datelor din punct de vedere tehnic;

q) asigurarea pe toatd durata de executare a serviciului de personal calificat si iIn numar
suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de iluminat;

r) urmadrirea §i inregistrarea indicatorilor de performanta aprobati pentru serviciul de
iluminat public se va face de citre operator pe baza unei proceduri specifice care va fi
prezentatd si autoritdtii administratiei publice locale;

s) instituirea §i aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la
reglementarile noi ce privesc serviciul de iluminat public si modificirile survenite la
actele normative din domeniu. In termen de 30 de zile calendaristice de la data
incredingdrii serviciului de iluminat public va prezenta autoritafii administratiei publice
locale modul de organizare a acestui sistem;

t) informarea utilizatorului §i a beneficiarilor despre planificarea anuali a
reparatiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.

8. VERIFICARI, RECEPTII, GARANTII

8.1. Lucrarile de modernizare a sistemului de iluminat (daca va fi cazul) vor fi executate
in conformitate cu documentatia de executie intocmita de concesionar si aprobata de
concedent, vor fi verificate de catre concedent prin imputernicitii sai si vor fi
receptionate pe baza proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor si a
proceselor verbale la punerea in functiune.

8.2. Lucrarile de extindere a sistemului de iluminat (daca va fi cazul) vor fi executate in
conformitate cu documentatia de executie intocmita de concesionar si aprobata de
concedent, vor fi verificate de catre concedent prin imputernicitii sai si vor fi
receptionate pe baza proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor si a
proceselor verbale la punerea in functiune.
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8.3. Concendentul, prin imputernicitii sii, va verifica permanent modul de efectuare a
prestatiei de cdtre operatorul de iluminat public privind calitatea prestatiei si cantitatile
de lucriri efectuate.

8.4. Zilnic, operatorul de iluminat public va prezenta Beneficiarului fisele de lucru
pentru lucririle efectuate.

8.5. In rapoartele periodice de constatare concendentul va consemna si modul de
rezolvare de catre operator a sesizirilor primite de la utilizatori (petenti) si eventual
penalitatile aplicate operatorului pentru deficientele constate, conform contract.

8.6. La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces verbal de receptie semnat de
ambele parti, care cuprinde constatirile din rapoartele periodice.

8.7. Programul prestatiei se va stabili de ciitre operator si va fi naintat spre aprobare
concendentului inainte de inceperea lucririlor.

8.8. Operatorul raspunde de buna desfisurare a prestatiei, atat cantitativ cat si calitativ.

8.9. Serviciile privind activitatea de mentinere intretinere se vor efectua conform
procedurilor stabilite pentru fiecare tip de activitate in parte.

8.10. Pentru produsele din oferta tehnic3 se va acorda garantia producatorului, dar nu
mai mica de 5 ani.

Garantia pentru lucrarile de constructii montaj va fi de minim 2 ani. Pentru serviciile
privind activitatea de mentinere-intretinere a iluminatului public, garantia va fi de
minim 2 ani.

9. CLAUZE DE ASIGURARI

9.1. In termen de 30 zile de la incheierea procesului verbal de predare-primire a
Sistemului de Iluminat Public concesionarul va trebui sa puna la dispozitia Orasului
Cajvana un contract de asigurare, incheiat cu o societate de asigurari pentru Sistemul de
lluminat Public pe care il primeste in concesiune.

Concesionarul va suporta din bugetul propriu primele de asigurare iar instrumental de
asigurare va acoperi cel putin urmatoarele riscuri:

- vandalizari, distrugeri si furturi ale componentelor Sistemului de lNuminat
Public;

- accidente provocate din exploatarea si intretinerea Sistemului de [luminat
Public;

- accidente provocate asupra Sistemului de lluminat Public de terte parti;
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9.2. Clauzele referitoare la pastrarea patrimoniului incredintat pe perioada concesiunii
si la predarea bunurilor de retur la sfisitul concesiunii vor fi astfel stabilite incat la
incheierea contractului capacitatea de realizare a serviciului de ciitre concendent si fie
menfinutd in parametrii proiectati.

10. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE OPERATOR SI REALIZATE DE DELEGAT iN
TIMPUL DERULARII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

10.1 Stabilirea categoriilor de bunuri:

Bunuri de retur - acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit In administrarea
concesionarului, inclusiv cele realizate pe perioada proiectului in scopul indeplinirii
obiectivelor delegdrii gestiunii si care, la incetarea contractului revin de drept, gratuit,
in buna stare, exploatabile si libere de orice sarcini sau obligatii Autoritatii delegante.

10.2 Pe toata perioada derulirii Contractului de delegare a gestiunii, concesionarul
preia spre folosire gi administrare sistemul de iluminat public i patrimoniul acestuia,
conform clauzelor din contract.

In prezent sunt parti componente din sistemul de iluminat public, respectiv din
infrastructura necesari prestirii serviciului de iluminat public care apartin
OPERATORULUI NATIONAL- proprietarul sistemului de distributie a energiei electrice.

Ca urmare, odati cu incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului,
autoritatea administratiei publice locale va cesiona operatorului de iluminat public
drepturile si obligatiile ce derivi din Contractul privind folosirea infrastructurii
sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat
public conform Ordinului Nr. 5 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului -
cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice
pentru realizarea serviciului de iluminat public. In lipsa contractului privind folosirea
infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice, pentru realizarea serviciului
de iluminat public, operatorul va incheia, cu participarea concedentului, o conventie de
exploatare si una de lucrdri cu operatorul de distributie a energiei electrice a
OPERATORULUI NATIONAL.

10.3 In Contractul de delegare a gestiunii se precizeazi procedura prin care la
momentul inceperii derularii contractului, se realizeazi transferul de la Autoritatea
contractanta a infrastructurii sau al oriciror bunuri ce vor fi utilizate in derularea
delegirii gestiunii.

10.4. La sfarsitul contractului de delegare a gestiunii, concesionarul va fi obligat sa
predea sistemul de iluminat public si patrimonial aferent dat spre folosire si 1n
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administrare, inclusiv toate componentele care au devenit parte din sistem,
concedentului, conform clauzelor previzute in contract, dupa efectuarea auditului
finalizat cu cel putin 3 luni inainte de finalizarea contractului.

10.5. Contractul precizeazi procedura prin care la momentul finalizarii contractului se
realizeazd transferul obiectului delegirii de la concesionar la Autoritatea contractanta.

10.6. Toate utilajele si dotirile, proprietatea concesionarului, utilizate de acesta in
derularea contractului sunt si vor ramane proprietatea acestuia si dupa incheierea
delegarii.

11. MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI

11.1 Cerinte privind normele de protectie a mediului

Pe toata perioada deruldrii contractului, concesionarul va implementa conditiondrile ce
se stabilesc prin acte normative emise de autoritdfile de mediu competente, conform
unor programe de conformare la cerintele de mediu. Concesionarul are obligatia de a
lua masurile necesare protejirii si/sau refacerea vegetatiei, a spatiilor verzi, din zonele
afectate de lucrdri modernizare, extindere si de intretinere si mentinere a iluminatului
public.

12. NIVELUL MINIM AL REDEVENTEI, PLATA ACESTEIA SI CUANTUMUL GARANTIILOR

12.1. Valoarea redeventei se va stabili in conformitate cu prevederile legale si tinind
cont de urmatoarele aspecte:

a. organizarea si desfagurarea pe principii si criterii comerciale st concurentiale a
serviciului prestat;

b. protejarea autonomiei financiare a operatorilor;
c. reflectarea costului efectiv al prestirii serviciului in structura gi nivelul tarifelor;

d. ajustarea periodici a tarifelor si reflectarea corespunzitoare in nivelul acestora a
influentelor generate de majorarea in amonte a unor tarife;

€. recuperarea integrald a cheltuielilor prin tarife;

f. acoperirea prin tarife cel putin a sumelor investite si a cheltuielilor curente de
functionare si intretinere a serviciului,
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12.2. Ludnd in considerare specificul acestui tip de serviciu propunem ca valogrea
edeventel anuale in cazul concesionarii prin_delegarea gestiunii sd fi e_minim

1% _an. Redeventa va fi recalculata, avandu-se in vedere cursul de referinta de la data
efectuarii platii de catre concesionar.

12.3. Plata redeventei se va face anual, pani la data de 30 martie pentru anul in curs.
Pentru intérzierea platii redeventei concesionarul va pliti o penalizare egali cu nivelul
penalizdrilor percepute de Ministerul de Finante pentru intérzierile de plati la
obligatiile citre bugetul de stat.

13. CONDITII CARE TREBUIE INDEPLINITE DE OFERTANTI PENTRU INCHEIEREA
CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

13.1. Preluare reclamatii

Pentru preluarea reclamatiilor si sesizirilor concesionarul va aloca un numar de telefon
public (linie telefonica fixd) care va fi ficut cunoscut in mass-media. Preluarea
reclamatiilor se va face 24 ore pe zi inclusiv sirbatorile legale.

Intretinere, mentenanti si monitorizarea sistemului de iluminat public (iluminat
pietonal-stradal, ornamental, ornamental festiv, arhitectural) pe toati perioad
contractului. Se va infiinga o unitate de interventie care s asigure asistenta tehnici.

13.2. Personal minim - ofertantul trebuie sa detina personal de specialitate, dupa cum
urmeaza:

- 1 responsabil tehnic cu executia (RTE)- atestat in domeniul electric , conform Ordin
ANRE nr. 11/2003

- 1 responsabil sau contract cu o firma care asigura protectia si securitatea muncii
conform Ordin ANRE nr. 23/ 2013- art.37.

- 1 inginer/subinginer autorizat ANRE gradul [iA conform Ordin ANRE nr. 11/2013,
Ordin ANRE nr. 23/2013

- 1 inginer/subinginer autorizat ANRE gradul IIB conform Ordin ANRE nr. 11/2013,
Ordin ANRE nr. 23/2013

- 1 electricieni gr. [IB - autorizati ANRE conform Ordin nr. 11/2013

Conform Ordin ANRE nr. 23 /2013, Ordin ANRE nr. 11/2013, precum si instructiunile
aferente H.G. nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare este obligatorie
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atestarea si autorizarea persoanelor responsabile de indeplinirea contractului. Pentru
personalul nominalizat cu indeplinirea contractului, se vor prezenta dupa caz
urmatoarele documente: documente din care sa rezulte ca persoanele nominalizate
sunt angajate ale ofertantului sau, dupa caz angajament de participare/ declaratie de
disponibilitate al /ale persoanei / persoanelor responsabile pentru indeplinirea
contractului ( daca ofertantul nu are angajat astfel de persoana / persoane).;

Se va prezenta de catre fiecare ofertant in parte lista personalului utilizat pentru
lucrarile de modernizare, extindere, realizarea iluminatului ornamental festiv si
intretinerea-mentinerea sistemului de iluminat public,

13.3. Utilaje

Ofertantii trebuie sa faca dovada detinerii (prin intermediul documentelor) a unei
dotari minime (ce poate fi prezentata sub diverse forme: in proprietate/inchiriere/alte
forme de detinere/ angajament de de punere la dispozitie) astfel cum aceasta este
solicitata pentru clasa 2 de atribuire a licentelor pentru prestatorii de servicii de
iluminat utilitati publice, prin Anexa 11 la H.G. 745/2007 pentru aprobarea
Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de
utilitati publice , asa cum sunt acestea specificate si in caietul de sarcini, respectiv:
autospeciala cu brat ridicator telescopic cu operare la inaltime 16m - min 1 buc. Se vor
prezenta documente care atesta detinerea {dotare proprie/ inchiriere sau alte forme de
punere la dispozitie) a echipamentelor tehnice, utilaje instalatiile si echipamentele
tehnice declarate.

13.4. Autorizatii si atestate

Ofertantii vor face dovada desfisuririi activitdii pe baza licentelor eliberate de
autoritdtile de reglementare competente: ANRE (Atestate: C1A, C2A), ANRSC (Licenta
de operator de iluminat public Clasa 3 - cu Anexele aferente-care se poate obtine si
dupa semnarea contractului).

14. GESTIUNEA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

14.1. Implementarea programului de gestiune a serviciului de iluminat pentru
urmarirea reclamatiilor, interventiilor in sistem, durata normati de functionare a
componentelor sistemului, data montajului, etc. Dispecerizarea se va face 24 de ore din
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24, 7 zile pe sdptimani si consti in preluarea sesizdrilor, constatdrilor sau a
observatiilor de pe teren - care vor fi notificate intr-un registru/program de sesizari.

Procedurile de lucru pentru remediere/solutionare vor fi stabilite conform
regulamentului serviciului, insa vor trebui si contina urmitoarele:

- Verificarea periodica impreuna cu reprezentantii desemnati ai Orasului Cajvana a
stdrii de functionare a S.I.P

- Emiterea citre autoritatea locald a unor comenzii de lucru pentru remedierea
defectelor constatate la verificirile efectuate

- In cazul defectiunilor de alimentare pe arii extinse se va anunta Compartimentul
de specialitate din cadrul Orasului Cajvana, dispeceratul CEZ cu localizarea cit mai
exacta a zonelor respective;

14.2. Mentginerea (asigurarea permanentei in functionare) a echipamentelor aferente
sistemului de iluminat public, unui raport optim intre parametrii luminotehnici la
nivelul cerintelor standardului SR 13201 si a consumului de energie electricd, printr-un
serviciu de intretinere-mentinere eficient.

14.3. Indeplinirea indicatorilor de performanti pe baza ofertei tehnice. Urmirirea
indicatorilor de performanti si reactualizarea lor conform evolutfiei sistemului de
iluminat,

14.4. Materialele recuperate ca urmare a demontirii lor din sistemul de iluminat public
se vor preda pe categorii, cu proces-verbal, citre un reprezentant al autoritatii publice
locala la locatia comunicatd de citre autoritatea locald. Din comisia de receptie privind
predarea acestor materiale vor face parte si persoane desemnate din cadrul Orasului
Cajvana.

14.5. Pe intreaga duratd de delegare a serviciului de iluminat public, concesionarul va
asigura in conformitate cu cerintele concendentului si tarifele contractuale urmatoarele:

- Intretinerea, mentinerea in stare de functionare iluminatul ornamental,
ornamental - festiv si architectural.

- Montarea-demontarea instalatiei de iluminatul ornamental-festiv  utilizat
temporar cu ocazia sdrbdatorilor.

14.6. Ofertantul va prezenta anual propunerea sa privind modul de operare vizat pentru
derularea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, prin
“Programul de intretinere, mentinere, reparatii curente, reparatii planificate, atat fizic
cat si valoric”.
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Riscurile de exploatare aie concesiunii prevazute in matricea de mai jos se vor repartiza
intre concedent si concesionar, astfel incat serviciul de iluminat public sa functioneze in

conditii optime,

TIPULDERISC =~

.| EXPLOATARE PRIN CONCESIONARE

A. Riscuri reféritbare la locatie

- Locatia investitiei -

riscul revine in totalitate concesionarului

- Proprietatea locatiei - detinerea terenului si a
investiteii in domeniul public/privat al Orasului Cajvana

risewd revine in {otalitate concesionarului

- Amplasarea fata de alte entitati si infrastructuri
economice necesare unei activitati

riscul revine in totalitate concesionarului

- Amplasarea acestuia in zone protejate din punctde
vedere al mediuluj

riscul revine in tolalitate concesionaralui

B. Riscuri de constructie - proiectare - vicii ascunse

- Riscul ca elemente constructive ale constructiei sa aiba
vicii ascunse de executie

riscuol revine in totalitate concesionarului

- Riscul ca proiectarea sa aiba vicii ascunse, vicii cu efect
directin exploatarea la capacitate maxima/optima a
infrastructurii

riscul revine i totalitate concesionaruloi

- Riscul ca solutiile tehnice si functionale (echipamente,
circuite, facilitati) sa fie depreciate sau sa se deprecize rapid

riscul revine in totalitate concesionarului

C. Riscuri de finantare a activitatii

- Riscul evolutiei negative a rezuitatelor sectorului
energetic si al serviciilor publice

riscul revine in totaliate concesionarului

- Modificarea costurilor creditarii cu efecte directe in
activitatea operatorului

viscul revine in totalitale concesionarului

- Riscul de insolvabilitate

riscul Feviae in totalitate concesionarului

- Modificari ale sistemului de impozitare

risen) revine in Llotalitale concesionarului

D. Riscuri aferente cererii, veniturilor, de operare si
de intretinere

- Riscul concurential -

visculd revine i totalitate concesionarulni

- Inrautatirea situatiei economice generale

riscul revine in totalirate concesionasiului

- Schimbari in domentiul energestic is al serviciilor
publice

riscul revine in totalitate concesionarului

- Riscul suportabilitatii tarifelor minime

viscal revine in totalitate concesionarului

- Publicitate adversa

riscul revine in totalitate conceosionauului

L Riscul scaderii preturilor

riscuf revine in tolalitate concesionarubui
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Riscul necesitatii efectuarii unor chetuieli de reparatii
majore pentru continuarea activitatii

risctld revine in totalitale cvoncesionarului

Riscul defectarii unor echipamente

risend revine in totalitate concesionarsiei

Riscul insolvabilitatii rezidentilor

riscud revine in totalitate coucesionaruivi

Riscul necesitatii unor investitii suport

riscud rovine in totalitate concesionarituai

Riscul litigiilor

riscud revine in totalitate concesionarulni

Riscul securitatii bunurilor

riscol revine in tolalitate concesianarului

Riscul de asigurare

riscul revine in tolalitate concesionaruiui

Riscul de furnizare a utilitatilor

riscud revine in totalitate concesionarului

Riscul capacitatii de management

viscul revine in totalitate concesionarului

Riscul de cash-flow

riscul vevine in totalitate concesionavului

E. Riscuri legislative/politice
- Schimbari legislative in domeniul energetic viscul revine in totalitate concesiomarului
- Schimbari legisiative in domeniul serviciilor publice riscul revine in totalitate concesionarului
F. Riscuri naturale
- Situatii de razboi - conflicte zonale riscnl revine in totalitale concesionarului
- Cutremursialte evenimente naturale riscul revine in totalitale concesionarului
- Terorism viscul revine in totalitale concesionarulyi
- Forta majora riscul revine in totalitate concesionaruivi
G. Riscurile etapei de pregatire/atribuire
- Riscul de pregatire riscul revine in totalitate Orasului {ajvana
- Opozitia publica fata de proiect riscul revince in totalitate Orasului Cajvana
- Pregatirea necorespunzatoare a documentatiei de . L . o
tribui riscul revine in totalilate Orasului Cajvana
atribuire

Semnarea contractului de concesiune

viscul revine in totalitate Orasului Cajvana

RAPORT DE DISTRIBUTIE A RSICURILOR

95%

Prin solufia intocmita de fiecare ofertant, in conditiile prevazute prin caietul de sarcini,
intregul sistem de iluminat public din Orasul Cajvana, trebuie s ajungi s3 corespunda
cerinfelor prescrise de normativele interne si internationale referitoare la iluminatul
public si sa fie exploatat si condus unitar.

16. MODUL DE REALIZARE A DECONTARILOR

Platile pentru contract se vor realiza astfel:
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- Costurile realizarii investitiilor/lucrarulor comnadate- se vor achita in
termen de 30 zile de la receptia situatiilor de lucrari si emiterea facturii.
Situatiile de lucrari se vor receptiona in termen de 30 zile;

- Costurile fixe de mentenanta si asigurare a functionarii sistemului
lunare/anuale - aceste costuri fixe de mentenanta si asigurare a
functionarii sistemului se vor deconta pe baza de suma forfetare
{conform ofertei depuse) in termen de 30 zile de la emiterea facturii;

- Costurile variabile de mentenanta si asigurare a functionarii sistemuiui -
se vor deconta pe baza de deviz intocmit in functie de
lucrarile/serviciile/bunurile puse in opera la preturile unitare regasite in
oferta financiara, in termen de 30 zile de la emiterea facturii

17.IPOTEZE SI RISCURI
IPOTEZE SI RISCURI - PENTRU SERVICIILE DE PROIECTARE ;

Riscul principal se refera la neincadrarea in termenele de prestare, aspect care
conduce la riscul pierderii finantarii sau primirii de corectii financiare ;

Din motivul de mai sus se solicita ofertantilor o durat} de executie a contractului in
corelatie stricta cu resursele planificate pentru prezentul contract. Depasirea duratei de
executie conduce la aplicarea de penalitati raportate la valoarea intregului contract, in
conditii similare aplicarii de penalitati ;

Pentru elaborarea ofertei, ofertantii vor avea in vedere cel putin ipotezele si
riscurile descrise exemplificativ in continare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate
prin legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati :

b. Nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal carer sa afecteze major
implementarea si desfasurarea in bune conditii a contractului ;

¢. Toate informatiile/ datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea
serviciilor in legatura cu obiectivul de investitie vor fi puse la dispozitia
prestatorului, daca acestea sunt detinute de Autoritatea Contractants ;

d. Buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritatea Contractant, Prestator, alte
autoritdti competente si orice alti factori relevanti implicati ;

In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in
continuare, riscuri cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii
contractului, identificate de catre Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a
documentatiei de atribuire
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a. Intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc ce urmeaza a fi puse la dispozitie de
catre Autoritatea Contractanta sau prestator, dupa caz;

b. Aparitia unuor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati: Prestator, autoritati competente, Autoritate Contractants ;

c. Existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de
Autoritatea Contractanti neidentificate pani la momentul initierii procedurii ;

d. Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea contractului ce rezulta din
aceasta procedura;

e. Datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanti nu sunt
suficiente sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor din prezentul Caiet de
Sarcint ;

f.  Depasirea duratei de realizare a activitatilotr asumata prin Propunerea Tehnica ;

ALTE RISCURI POTENTIALE MASURI DE ATENUARE
RiscurileAchizitorului
/. Omisiuni in documentele puse la|- punerea la dispozitie a tuturor

dispozitia Prestatorului ; documentelor pe care le detine A.C.
2, Interferente din partea personalului |si care au fost aprobate de catre
Achizitorului ; finantator
3. Forta Majora : - respectarea termenelor
4. Suspendarea prestarii serviiciilor, cu | contractuale fara nici o exceptie
exceptia cazului in care se datoreaza | - respectarea termenelor
Prestatorului ; contractului de finanatare
5. Orice neindeplinire a obligatiilor de |- respectarea tuturor prevederilor
catre Achizitor ; legale cu privire la legistatia in
6. Orice intdrziere sau intrerupere | constructii
cauzat de o Modificare ; - indeplinirea sarcinilor

7. Orice schimbare adusi legii aplicabile | achizitorului cu privire la asigurarea
Contractului  dupa data depunerii | resurselor financiare pentru
ofertei Prestarondui  asa cum este | decontare

specificat in Contract ; - evitarea oricarei modificari de
Riscurile Executantului solutie tehnica
I. Omisiuni in documentele puse la|- urmarirea stricta a graficulut de
dispozitia Achizitorului ; activitati ofertat

2, Interferente din partea personalului
Prestatorului ;

3. Forta Majora ;

4. Suspendarea prestarii serviciilor. cu
excepiia cazului in care se datoreaza
Prestatorului;

5. Orice neindeplinire a obligatiilor de
catre prestator ;

6. Orice intarziere sau fintrerupere
cauzatd de o Modificare solicitats de
Achizitor ;

7. Permanente :

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari
ulterioare de reevaluarea a conditiilor din Propunerea Tehnici si/sau Financiarj,
respectiv de modificari ale contractului, daca oferta nu a inclus diligentele necesare,
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respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea
impactului acestuia ;

IPOTEZE SI RISCURI - PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR ;
o e repartizare a riscurilor contractului:
Riscurile ce revin Achizitorului si care constau in:

i Omisiuni in documentele puse la dispozitia Executantului ;
ii. Nepredarea sau predarea cu intirziere a amplasamentului lucrarilor, liber de
sarcini ;
iii.  Interferente din partea personaluluiAchizitorului ;

iv.  Utilizarea sau ocuparea de citre Achizitor a oricirei parti a Lucrdrilor, cu
exceptia celor specificate in Contract ;

v.  Forta Majori;

vi.  Suspendarea executiei lucrdrilor, cu exceptia cazului in care se datoreazj
Executantului;

vii.  Orice neindeplinire a obligatiilor de citre Achizitor
viii.  Obstacole - intersectarea cu utilitdti, cu descoperiri arheologice, etc., sau conditii
fizice - situatia solului, subsolului, etc., altele decat conditiile climatice

intdmpinate pe santier in timpul executiei lucririlor, care nu puteau fi previzute
de catre un Executant cu suficienti experienta si pe care Executantul le-a notificat
imediat Achizitorului ;

ix.  Orice intérziere sau intrerupere cauzati de o Modificare ;

X.  Orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupd data depunerii ofertei
Executantului asa cum este specificat in Contract ;

xi.  Pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucriri permanente pe,
deasupra, sub, in sau prin orice teren si de a-l ocupa in vederea executiei
lucrdrilor permanente ;

Riscurile ce revin Executantului:

i.  Omisiuni in documentele puse la dispozitia Achizitorului ;
ii. Riscul ca Autorizatia de construire si nu fie pusa la dispozitie conform
prevederilor Caietului de Sarcini ;
iii.  Interferente din partea personalului Executantului :
iv.  Forta Major3;
v.  Suspendarea executiei lucririlor, cu exceptia cazului in care se datoreazi
Achizitorului;
vi.  Orice neindeplinire a obligatiilor de citre Executant :
vii.  Orice intdrziere sau intrerupere cauzati de o Modificare solicitati de Excutant ;
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vili.  Pierderi rezultate din dreptul Executantului de a executa lucrari permanente pe,
deasupra, sub, in sau prin orice teren si de a-l ocupa in vederea executiei
lucrdrilor permanente ;

Informatii importante:

1. Autoritatea Contractant3 este responsabila de obtinerea Autorizatiei de Construire,
pe timpul si pe cheltuiala sa:

2. Autorizatia de Construire va fi pusa la dispozitia Executantului, inainte de emiterea
Ordinului de incepere a lucrarilor, insotitd de toate avizele/acordurile si autorizatiile
necesare ;

In vederea eliminarii/diminuarii riscurilor, Autoritatea Contractanta va avea in
vedere un plan de management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoare
progresul activitatilor din contract care implica :

- organizarea unuei intainiri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea
asigurarii ca Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra
activitatilor si rezultatelor tintite ;

- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor
intermediare si/ sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului;

- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/
sau finale pe baza criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie
sau negative de la cerintele incluse in contract si caietul de sarcinj ;

- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si
impreuna ;

- distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si/sau
finale factorilor interesati relevanti:

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine Autoritatea
Contractantd si care au fostaprobate de catre finantator;

- respectarea termenelor contractuale fara nicio exceptie;

- respectarea termenelor contractului de finanatare;

- Tespectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii ;

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare
pentru decontare ;

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnici:

- respectarea graficului de executie ofertat - servicii si lucrari;

Riscurile de exploatare ale concesiunii prevazute in matricea de mai jos se vor repartiza
intre concedent
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Pierderi rezultate din dreptul Executantului de a executa lucrjri permanente pe,
deasupra, sub, in sau prin orice teren si de a-l ocupa in vederea executiei
lucrdrilor permanente ;

Informatii importante:

Autoritatea Contractantd este responsabila de obtinerea Autorizatiei de Construire,
pe timpul si pe cheltuiala sa;

Autorizatia de Construire va fi pusa la dispozitia Executantului, inainte de emiterea
Ordinului de Incepere a lucririlor, insotiti de toate avizele/acordurile si autorizatiile
necesare ;

In vederea eliminarii/diminuarii riscurilor, Autoritatea Contractanta va avea in
ere un plan de management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoare
gresul activitatilor din contract care implici :

organizarea unuei intainiri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea
asigurarii ca Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra
activitatilor si rezultatelor tintite ;

organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor
intermediare si/ sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului;
constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/
sau finale pe baza criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie
sau negative de la cerintele incluse in contract si caietul de sarcini ;

coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si
impreuna ;

distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si/sau
finale factorilor interesati relevanti;

punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine Autoritatea
Contractanta si care au fostaprobate de catre finantator;

respectarea termenelor contractuale fara nicio exceptie;

respectarea termenelor contractului de finanatare;

respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii ;
indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare
pentru decontare ;

evitarea oricarei modificari de solutie tehnic3;

respectarea graficului de executie ofertat - servicii si lucriri;

curile de exploatare ale concesiunii prevazute in matricea de mai jos se vor repartiza

intre concedent
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CAPITOLUL 1
Preambul

1. Gestiunea delegati este modalitatea de gestiune prin care autoritatile administratiei
publice locale in calitate de Concedent transferd unui operator toate sarcinile si
responsabilitatile privind furnizarea/ prestarea serviciilor de utilitati publice, precum si
administrarea si exploatarea sistemelor de utilitdti publice aferente acestora, pe baza unui
contract, denumit in continuare contract de delegare a gestiunii.

2. Contractul prin intermediul ciruia Concesionarul, in calitate de operator primeste
dreptul de a exploata lucrarile/serviciile, preluand astfel si riscurile aferente exploatirii
acestora, este considerat a fi contract de concesiune de lucrari/servicii.

Art. 1. Partile contractante

In temeiul Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificirile si
completdrile ulterioare,ale Legii nr. 230/2016 a serviciului de iluminat public, privind
concesiunile de lucrdri si concesiunile de servicii $i ale Hotdrarii Guvenului nr.867/2016
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de concesiune de lucrari $i concesiune de servicii din legea 100/2016 s-a
incheiat prezentul contract de concesiune, intre;

ORASUL CAJVANA, cu sediul in sy e 1D Calitate de concedent, pe de o
parte,

si

.................................................................................... , cu sediul in
.......................................................... telefon........ccoeveeeeeffaXeeeoeensero o CUI
RO, , certificat de inregistrare/inmatriculare..............o.coooovooooo
CONME et e deschis la
Trezoreria...................... FEPrezentat Prin ........cooeveeveniicioenseeeeeoeoeeo o , avand functia
A it in calitate de concesionar, pe de alta parte.

CAPITOLUL Il Termene

Art.2 Durata prezentului contract de concesiune este de 5 ani, incepand de la data semnarii
contractului.

NG RN
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Art.3 Contractul poate fi prelungit cu acordul partilor, in condid
maxima egald cu jumatate din durata sa initiald, prin Act Adition
luni tnainte de incetarea lui.

Art.4 Concesionarut va asigura desfasurarea serviciului minim, dacj esté cazul, si de la data
expirdrii prezentului contract pana la stabilirea noului operator desemnat si semnarea unui
nou contract dar nu mai mult de 90 de zile.

CAPITOLUL Il
Obiectul contractului

Art.5 Obiectul contractului il constituie delegare prin concesiune a serviciului de iluminat
public din Orasul Cajvana prin contract de concesiune, constand in actitivatile de operare
propriu- zisd, gestiune si intretinere-mentinere a infrastructurii aferent3 serviciului de
Huminat public, modernizare si extindere, in conformitate cu obiectivele concedentului,

Art.6 Obiectul concesiunii este Serviciul de Iluminat Public din Orasul Cajvana, care
presupune urmatoarele actvitati:

- Concesionarea bunurilor ce compun Sistemul de lluminat Public (SIP), proprietate a
Autoritatii delegatare ;

- Intrefinerea si mentinerea in functiune a sistemului de iluminat public ;

- Modernizarea sistemului de iluminat public cand situatia o va impune la comanda
UAT-ului:

- iluminatul stradal-rutier;

- iluminatul ornamental;

- modernizarea punctelor de aprindere;

- realizarea unui sistem dimming si telemanagement;
- iluminatul arhitectural.

- Optimizarea consumului de energie electrica pentru iluminatul public;

- Realizarea iluminatului ornamental festiv de sirbitori prin montare/demontare
echipamente;

- Extinderea sistemului de iluminat public cand situatia o va impune la comanda UAT-
ului ;

- Preluarea reclamatiilor sistemului de iluminat public.

Art.7 In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmatoarele categorii
de bunuri:

a) bunuri de retur, reprezentand completari realizate in sistemul de iluminat public din
Orasul Cajvana, din surse proprii ale concesionarului, documentatiile tehnico-economice
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aferente, precurn si bunurile preluate de le concedent,
semnarea contractului de concesionare;

b) bunuri de preluare, reprezentand bunurile care apartin concesionarului utilizate de
acesta pe durata concesiunii gi care prin intelegerea intre parti la incetarea contractului pot
reveni concedentului, in cazul in care acesta isi manifesta intentia de a le prelua, in schimbul
platii unei compensatii, de regul} egald cu valoarea contabil3d actualizatd a bunurilor
respective;

c) bunuri proprii, reprezentand btitiiirile care apartin concesionarului, utilizate de acesta
pe durata concesiunii i care la expirarea contractutui de concesiune raman in proprietatea
acestuia.

CA PITOLUL IV
Dispozitii generale

Art.8 Anexele contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a Serviciului de iluminat
Public din Orasul Cajvana, sunt:

a} Caietul de sarcini

b) Propunere financiara

c) Regulamentul Serviciului de iluminat Public din Orasul Cajvana

d) Inventarul bunurilor mobile si imobile, aferente Sistemului de lluminat public din

Orasul Cajvana

e) Proces verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute la punctul d)
f) Garantia de buna executie, dup3 constituire

g) Raspunsurile la solicit3rile de clarificiri

h} Alte documente- dac3 este cazul.

Art.9 Orasul Cajvana pastreazd prerogativele privind dreptul de a urmari, controla si
supraveghea toate activititile in legatur cu Serviciul de lluminat Public din Orasul Cajvana

a} modul de respectare si de indeplilire a obligatiilor contractuale asumate de
concesionar prin oferta depusi si prezentul contract;

b) calitatea si eficienta serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de
performanta stabiliti prin Regulamentul Serviciului de Muminat Public din Orasul Cajvana:

c) modul de administrare,exploatare, consensevare si mentinere in functiune a SIP
parte componentd din infrastructura edilitar-urban3 a Orasului Cajvana.
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CAPITOLUL V
Redeventa

Art.10

>

(1).  Redevernta anuald datorats de concesionar este de ...... care va fi platitd in lei la
cursul zilei in care se face si care va putea fi majorata, conform cu prevederile legate in cazu!
preludrii retelei de iluminat aflat) in proprietatea distribuitorului, prin act aditional.

(2).  Plata redeventei se va face la inceputul fiecdrui an,pani la data de 30 a lunii martie a
fiecarui an, pentru anul in curs prin ordin de RO91TREZ5915006XXX002324 deschis la
Trezoreria Suceava.

(3). Pentru neplata redeventei la termenul stabilit in prezentul contract de concesionare,
concesionarul va pldti o penalizare in conforrmitate cu Legea or.72 din 25/03/2013.

CAPITOLUL VI
Lucrari intretinere - mentinere, realizarea iluminatului ornamental festiv si plati
Art.11

(1} Concesionarul se angajeazi si execute lucririle de intretinere-mentinere, realizare a
iluminatuiui ornamental-festiv §i optimizarca consuinului de energie in sistemiil ni de
iluminat pulo)ic pe intreaga pcrioads a concesiunii, in conformitate cu oferta depusa de
concesionar serviciului de lluminat Public din Orasul Cajvana.

Pretul total pentru aceast3 activitate va fi stabilit prin raportare la preturile ofertate in
functie de lucrari/servicii receptionate.

( 2) Plata lucrdrilor de intretinere $i mentinere a serviciului de iluminat public, se va efectua
de catre concedent lunar, pe toatad perioada contractului de concesionare. in acest sens,
concesionarul va emite si va prezenta concedentului situatiile de platd conform proceselor
verbale de receptie si dupj aprobarea acestora de citre Concedent va emite factura
corespondenta in perioada 5-10 a fiecirei luni, facturi a cdror valoare va fi calculats prin
aplicarea tarifelor contractului la situatia de lucrari incheiata pentru luna precedenta.

Facturile vor fi insotite de procesul verbal de receptie a lucrdrilor, precum si de situatia
respectiva de platd avizata de reprezentantii concedentului.

(3) Contravaloarea lucririlor de intretinere-mentinere a iluminatului public va fi achitat3 de
catre concedent la preturile unitare stabilite in oferts.

(4) Pentru plata cu intarziere a facturilor emise si depuse de concesionar, concedentul va
plati o dobands legal3 penalizatoare, conform prevederilor Legii 72/28.03.2013.

Art.12  Concesionarul se angajeazi s monitorizeze consumurile tertilor de reteaua de
iluminat public si s3 gestioneze eficient energia electrica consumata in cadrul Serviciului de
Hluminat Public din Orasul Cajvana.
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Drepturile partilor
Art.13 Concesionarul are urmatoarele drepturi:
1) Sa exploateze in mod direct , pe riscul si pe rdspunderea sa, bdnurile , activitatile si

serviciul de iluminat public ce fac obiectul prezentului contract de concesiune;

2) Sa execute lucrari pe drumurile si in spatiile pe care existd retele de iluminat public,
cu obligatia de a asigura siguranta circulatiei publice, refacerea trotuarelor, pavajelor,
imbracamintilor rutiere si a spatiilor verzi, precum si protejarea/refacerea altor retele
adiacente daca acestea au fost afectate de interventiile sale;

3} Sa preia la semnarea contractului liber de sarcini serviciul de iluminat public cu toate
componentele sale;

4) Sa preia pe baza de inventar sistemul de iluminat public liber de orice sarcini,precum
si toate componentele sale, atdt cele apratinand domeniului public si privat al Orasului
Cajvana cat si cele pentru care acesta are potrivit legii dreptul de folosintad gratuitd a
acestora, pe toata durata de folosinta a acestora;

5) Sa proiecteze si sd execute orice lucrdri suplimentare in sistemul de iluminat public,
solicitate de concedent;

6} Sa intrerupa prestarea serviciului de mentenanta a iluminatului public, cu un preaviz
de 10 zile, in cazul in care, concedentul nu-si respecta obligatia de plata, potrivit art. 11 (1),
(2), (3), () din prezentul contract de concesionare:

7) Sa rezilieze contractul in cazul in care concedentul nu-si indeplineste sistematic,
pentru o perioada mai mare 3 luni, obligatiile de plata, potrivit serviciul prestat;

8) Sa emita in conditiile legii, avize tehnice utilitare privind amplasarea de lucréri civile
sau industriale pe domeniul public pe care se afla situat sistemul de iluminat public al
Orasului Cajvana.

Art.14 Concedentul are urmatoarele drepturi:

1) Sa inspecteze bunurile, activitatile si serviciul public concesionat, precum si modul in
care este satisfacut interesul public si sd verifice respectarea obligatillor asumate prin
contract;

2) Sa modifice in mod unilateral partea reglementard a contractului de concesiune din
motive exceptionale, legate de interesul national sau local, ¢ca urmare a modificarilor
legilative aparute pe parcusrul derularii contractului;

3) Sa rezilieze contractul, in cazul in care , concesionarul nu-si respecta obligatiile
asumate prin prezentul contract.

4) S& aprobe programele de activitate aferente sistemului de iluminat public local
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CAPITOLUL VIl
Obligatiile partilor

Art.15. Concesionarul are urmatoarele obligatii:

1) Sa respecte prevederile Regulamentului Serviciului de lluminat Public al Orasului
Cajvana;
2) Sa deserveascd toti beneficiarii Serviciului de lluminat Public din Orasul Cajvana din

aria de acoperire pentru care a fost licentiat;

3) Sd respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de pergormanta stabiliti de
autoritatile administratiei publice locale prin Regulamentul Serviciului de lluminat Public din
Orasul Cajvana;

4) Sa furnizeze autoritdtilor administratiei publice locale informatiile solicitate si s3
asiguec accesul la informatiilc necesare in vederea verificdrii si evaludrii functiondrii si
dezvoltarii serviciului de iluminat public, in conformitate cu clauzele contractului de
concesionare $i cu prevederile legale in vigoaie;

5} Sa preia de la autoritatile administratiei publice locale, pe bazi de proces verbal,
sistemul de iluminat public liber de sarcini si componentele acestuia, la semnarca
contractului de concesiune;

6) S3 presteze serviciul de iluminat public conform prevederilor din Regulamentul
Serviciului de lluminat Public din Orasul Cajvana, in conditiile de calitate si eficienta;

7} $& nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul contractului de concesionare,
precum $i sa8 nu subdelege serviciul de iluminat public;

8) Sa plateascd redeventa la valoarea stabilitd si la termenul prevazut in contractul
deconcesiune;

9) Sa efectueze intretinerea §i mentinerea in stare perfectd de functionare a Serviciului
de lluminat Public din Orasul Cajvana cu respectarea indicatorilor previzuti in Regulamentul
Serviciului de lluminat Public din Orasul Cajvana;

10) S ia toate rnasurile necesare privind bunurile de retur astfel incat, la incetarea
contractului de concesiune, capacitatea de realizare a serviciului de iluminat public s3 fie cel
putin egaia cu cea existenta la data intrarii in vigoare a contractului;

11}  S& transrnitd concedentului modificdrile apdrute Tn patrimoniul concesionat, precum
si inventarul patrimoniului public concesionat (cantitativ si caloric), pentru inregistrarea
acestuia in contabilitatea concedentului, pana la finalul fiecarui an;

12) 53 restituie bunurile de retur, in deplina proprietate, in mod gratuit si libere de or ice
sarcini la incetarea contractului de concesiune;
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13)  S& notifice cauzele de natura s3 conduci la redu"géi‘ea a

oot

se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii; N

14)  Sa ia masurile necesare privind igiena, siguranta la locul
protectie a muncii

15}  Sa predea la incetarea contractului de concesiune toatd documentatia tehnico-
econoimicd referitoare la serviciul de iluminat public gestionat;

16)  Sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activitdtilor sau servicillor publice
(protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de sigurarntd in
exploatare, protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si protejarea
patrimoniului etc);

17) Sa asigure continuitatea prestdrii activitdtii sau serviciului de mentenanta a
iluminatului public la incetatea contractului de concesionare din alte cauze decat prin
ajungere la termen, excluzand forta rnajord, in conditiile stipulate in contract, pana la
prelunrea acestuia de catre concedent, dar nu mai mult «de 90 zile de zile de la aparitia
cauzei;

18) Sa notifice de indata concedentului, in cazul in care concesionarul sesizeaza existenta
sau posibilitatea existentei unei clauze de naturd s3 conducd la imposibilitatea realiz3rii
activitatii sau serviciului de iluminat public, in vederea ludrii m3surilor ce de impun pentru
asigurarea continuitatii activitatii

19)  S3 aplice noormele de protectia muncii specifice activititii desfisurate in cadrul
serviciului contractat;

20}  Sa anunte concedentul de orice dntrerupere a lucrdrilor in cel mult 24 ore de la
aparitia cauzei care a determinat intreruperea;

21)  Sa permite accesul concedentului la toate documentele necesare pentru verificarea
cantitatii si calitatii lucrarilor de intretinere-mentinere a SIP executate

22)  Sa intocmeascad anual un raport complet al activitatii desfiturate privind starea si
functionarea SIP din Orasui Cajvana, pe care il va transmite la concedent pana cel mai tarziu
uitima zi a lunii martie pentru anul anterior;

23)  Sa respecte pe toatd perioada deruldrii contractului de concesionare dispozitiile
legale in vigoare, referitoare la personalul care lucreaza in cadrul societ&tiilor comerciale;

24)  S3 asigure pe toatd perioada deruldrii contractului de concesionare pregitirea
profesionald, autorizarea personalului, repectdnd prevederile prescriptiilor tehnice ale
actelor normative in vigoare, precum si a celorlalte dispozitii legale privind activit3tile care
fac obiectului prezentului contract;

25)  Sa respecte pe perioada deruldrii contractului de concesionare toate conditiile
impuse de caietul de sarcini, anexe integranta a prezentului contract;
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26)  Sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau jund)lae perjtru ﬁfgjddlCllle provocate
ot
din culpa sa si dovedite ca atare, conform prevederilor Iegale\ o ,:_},,,/

27)  Concesionarul va infiinta un dispecerat, intr-un spatiu proptiu sau inchiriat in termen
de 30 zile de la semnarea contractului;

28}  Concesionarul va organiza si administra evidenta reclamatiilor primite de la
Concedent si beneficiari ai iluminatului public, actionand pentru solutionarea lor

29) in termen de 30 zile de la incheierea procesului verbal de predare-primire a
Sistemnului De lluminat Public, Concesionarul va prezenta si va pune la dispozitia Orasului
Cajvana un contract de asigurare, incheiat cu o societate de asigurari cu privire la Sistemnul
de lluminat Public pe care il primeste in concesiune avand ca obiect asigurarea de
raspundere civild in eventualitatea accidentelor provocate tertilor, Delegatarului, salaritiilor
sau reprezentantilor Delegatarului, ca urmare a executdrii Contractului- 1000 euro an;

Art. 16 Concedentul are urmatoarele obligatii:

1) Sa verifice periodic nivelul de calitate, indeplinirea indicatorilor de perfomanta,
mentinrea echilibrului contractual rezultat din licitatie;

2} Sa predea concesionarului la data semndrii contractului de concesiune pe baza de
proces verbal Sistemul de lluminat Public, cu toate bunurile, instaltiile, echipamentele si
dotdrile aferente intregii activitatii, libere de orice sarcini

3) Sa notifice tuturor partilor interesate informatiile solicitate potrivit legii referitoare la
delegarea gestiunii prin contract de concesionare

4) Sa faciliteze concesionarului autorizarea lucrarilor de intretinere- mentinere pe
domeniul public si privat al Orasului Cajvana, in conformitate cu reglementarile legale in
vigoare

5} Sa-si asume pe perioada deruldri contractului toate responsabilitatite si obligatiile ce
decurg din calitatea sa de proprietar, cu exceptia celor transferate in mod explicit in sarcina
concesionarului prin contractul de concesionare

6) Sa toate toate masurile pentru inlocuirea bunurilor scoase din uz n asa fel incat
capacitatea de a realiza serviciul de iluminat public sd raman cel putin constanti pe toat3
periocada concesiunii;

7} Sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul
contract de concesionare;

8) Sa nu modifice in mod unilateral contractul de concesionare in afard de cazurile
prevazute expres de lege.

9) Sa notifice concesionarul de aparitia oricarei imprejurar i de naturd s& aduca atingere
drepturilor concesionarului;

10}  S& asigure asistenta si protectia necesar e, pentru cazul unor interventii ce presupun
exercitarea autoritatii publice;
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CAPITOLUL IX \ .
Cantitatea si calitatea serviciilor, indicatorii de perfbrmanté .
Art. 17

(1) Cantitatea, calitatea i indicatorii de perfomanta ai serviciului de iluminat public sunt
pr evazute in caietul de Sarcini si Regulamentul Serviciului de lluminat public din Orasul
Cajvana, care sunt parte integrantd din prezentul contract;

(2) Indicatorii de performantd stabilesc conditiile ce trebuie respectate de citre
concesionar in asigurarea serviciului de iluminat public;

(3) Indicatorii de performanta asigurd conditiile pe care trebuie sa le indeplineasci
serviciul de iluminat public in ce priveste continuitatea fumizidrii acestuia din punct de
vedere cantitativ si calitativ, al adaptarii permanente al serviciului la cerintele utilizatorilor, al
excluderii oricarei discrimindri privind accesul la acesta, precum si al respectdrii
reglementarilor specifice din domeniul iluminatului;

(4) Concesionarul nu poate fi tras la raspundere pentru nerespectarea obligatiilor sale
si/sau pentru pagubele rezultate din fulgerarea uneia din instalatiile electrice, vant cu viteza
mai mare de 120 km/ora, ceatd cu privire la nivelul de iluminare, intreruperea iluminarii ca
urmare a intreruperii fumizarii energiei electrice de catre distribuitorul de energie eleetrica
din motive independente de concesionar, deteriorarea retelelor si toate pagubele rezultate
din acte de vandalism sau accidente rutiere;

Art.18 Indicatorii de performanta generali si garantati pentru serviciul de iluminat public sunt
stabiliti in Regulamentul Serviciului de lluminat public din Orasul Cajvana.

CAPITOLUL X

incetarea contractului

Art. 19

(1). Prezentul contract de concesionare inceteaza:

- de plin drept, in situatia in care concesionarului i se retrage licenta de operator al
serviciului public delegat, sau in cazul in care aceasta nu a lost prelungitd la expirarea
termenului pentru care a fost acordata;

- la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea
acestuia in conditiile legii;

- in cazul In care interesul national sau local o impun, prin denuntarea unilaterala de
catre concedent, cu plata prestatiilor executate de concesionar si care au fost receptionate si
neachitate la monaentul in care intervine incetarea contractului de concesiune;
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- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale dexat
plata unei despagubiri in sarcina concesionarului; :

.

- in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de citr
plata unei despagubiri in sarcina cnncedentului; i

- la disparitia, dintr-o cauzd de fortd majord, a bunului concesionat sau in cazul
imposibilitatii obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renuntare, fird plata nici unei
despagubiri;

- in cazul in care interesul national sau local o impun, prin riscumpararea concesiunii,
la propunerea concedentului, caz in care concedentul va intocmi o documentatie tehnico-
economica Tn care se va stabili pretul réscumparirii;

- tn caz de intrare in faliment a concesionarului.

(2). La incetarea, din orice cauza, a contractului de concesionare, bunurile ce au fost utilizate
de concesionar in expfoatarea concesiunii, vor fi repartizate dupa cum urmeazi:

a} Bunurile care apartin concesionar ului i au fost utilizate de catre acesta pe dur ata
concesiunii si care prin intelegere intre parti pot reveni concedentului, dacid acesta isi
manifesta intentia de a le prelua prin cumparare, de reguld la un pret cel putin egal cu
valoarea contabild actualizatd a bunurilor respective, ca bunuri de preluare;

b) Bunurile care apartin concesionarului si au fost utilizate pe durata concesiunii de
catre acesta, iar care la expirarca contractului de concesiune rdman in proprietatea
concesionarului, ca bunuri

CAPITOLUL X1
impartirea responsabilltitilor de mediu intre concedent si concesionar
Art.20

(1) Partilor contractante le este interzis cu desavérsire s3 ia masuri care, prin finalitatea
lor ar conduce la deteriorarea conditiilor de mediu in urma deruldrii prezentului contract de
concesiune;

(2) Responsabilitatea privind obtinerea si detinerea de avize, autorizatii si acorduri de
mediu, conform legislatiei in vigoare, pentru activititile care fac obiectul prezentului
contract de concesiune, este n sarcina concesionarului, incepand cu data intrarii in vigoare a
prezentului contract.

CAPITOLUL XNl
Forta majora

Art.21
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;obl/ga’(u care ii revine in baza
prezentului contract, dacd neexecutarea sau executarea o orespunzatoare a obligatiei
respective a fost cauzata de forta majora. Partea care invoca Jorta majora este obligatd s3
notifice celeilalte parti in termen de 24 de ore de producerea evenimentului si s3 ia toate
masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. Dacd in termen de 3 zile de la
producere, evenimentul respectiv nu inceteazd, partile au dreptul si-si notifice incetarea de
plin drept a prezentului contract fir3 ca vreuna dintre ele s3 pretind daune interese.

CAPITOLUL X1
Raspunderea contractnali si rezilierea contractului
Art. 22

(1) Nerespectarea de cdtre pdrtile contractante, in tot sau in parte, a obligatiilor
contractuale previzute in prezentul contract de concesiune atrage rispunderea contractual
a partii aflate in culpa;

(2) in situatia in care concesionarul ignor3 sistematic prevederile contractului de
concesiune, abandoneazd sau intrerupe activitdtile legate de realizarea obiectului
concesiunii, precum $i a oricdror altor situatii care conduc la nerealizarea obiectului
concesiunii, se aplica sanctiunea decaderii din drepturi a acestuia;

{3) Decaderea din drepturi a concesionarului echivaleaza cu rezilierea contractului, fir3
punere in intarziere si fard vreo altd formalitate. Decaderea din drepturi obligd pe
concesionar acoperirea prejudiciilor suportate de concedent;

(4) In cazul in care, activitétile concesionarului, legate de realizarea obiectului concesiunii
nu pot fi realizate datoritd atitudinii culpabile a concedentului, acesta din urma va fi obligat
sa-l despagubeasca pe concesionar, corespunzator prejudiciului adus;

(S) Dacd stabilirea activitatilor sau atitudinii culpabile a concedentului sau concesionarului,
dup3 caz, a cuantumului prejudiciului cauzat concedentului sau concesionarului, dupa caz, si
stabilirea unei drepte si echitabile despdgubiri nu pot fi realizabile pec ale amiabil3, va fi
sesizata instanta de judecatd competenti.

CAPITOLUL XIv
Comuniciri — Notificari
Art. 23

(1) In acceptiunea pirtilor contractante, orice notificare adresats de una celeilalte este
valabil indeplinitda dacd va fi trimisd3 cu confrirmare de primire, la adresa
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vereen pentru concesionar si la sediul prevazut in pa
pentru Concendent.

(2) in cazul in care notificarea se face pe cale postal3, ea va fi transmisa, prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire (A. R.) si se considerd primitd de destinatar la data
mentionata in confirmarea de primire.

(3) Daca notificarea se trimite prin telefax sau e-mail, ea se consider3 primit3 in ziua in
care a fost expediata.

{4} Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daci nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile previzute la alineatele precedente.

{5) Refuzul de a primi notificdrile nu reprezintd o lipsd a aducerii la cunostint3, ci o cauzi
de neindeplinire a procedurii de comunicare.

CAPITOLUL XV
Litigii
Art. 24

(1) Partile convin ca toate neintelegerile privind valabilitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acesteia sa fie rezolvate pe cale
amiabild de reprezentantii lor.

(2) in cazul in care nu este posibild rezolvarea litigiilor patrimoniale pe cale amiabil3,
partile se vor adresa Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului .............

CAPITOLUL XVI
Dispozitii finale
Art. 25

(1) Modificarea prezentului contract se poate face numai prin act aditional incheiat intre
partile contractantes

(2) Prezentul contract impreund cu anexele sale, si care fac parte integranti din
cuprinsul sdu, reprezinta vointa partilor semnatare.

(3) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora, si care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului.

Art. 26
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(1) Concesionarul se obligd sa constituie gara\n \a deﬂbu" é exécghle a contractului pana la

concurenta sumei de ................. lei, dup3 semnare: “damract ,chatre parti.
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{2) Garantia de bund executie se constituie din retinery succesive lunar, in cuantum de
-..% din valoarea facturii pentru lucririle de mentinere si n’ntre;mere, incepand de la prima
situatie de lucrari facturatd, pana la acoperirea sumei ce se va constitui cu titlu de garantie.
Prestatorul se obliga s3 deschida un cont la dispozitia autoritatii contractante in termen de
cel mult 10 zile lucrdtoare de la semnarea contractului de citre ambele pirti. Perioada
pentru care se constituie garantia de buna executie trebuie sd acopere intreaga durat3 de
valabilitate a contractului.

(3) Concedentul se obligd sd elibereze garantia pentru participare in 3 zile de
deschiderea contului pentru constituirea Garantiei de buni executie si s3 emit3 ordinul de
incepere a contractului prestarii serviciilor dup3 semnarea acestuia.

(4) Concedentul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, dacd Concesionarul nu isi executd, executd cu intirziere sau
executd necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de bunad executie, Concedentul are obligatia de a notifica acest
lucru Concesionarului, precizdnd totodata obligatiile care nu au fost respectate.

(5) Concedentul se obliga sa restituie garantia de bunia executie a contractului, astfel —
garantia aferenta lucrdrilor de intretinere-mentinere se va restitui/elibera in termen de 14
zile de la data terminarii prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului contract.

Art. 27

Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, un exemplar pentru
Concedent si unul pentru Concesionar si intré in vigoare la data semnarii sale.

CONCEDENT, CONCESIONAR,



